Emlékeztetd az Erintésvédelmi Munkabizottsdg
2021. december 1-i ONLINE iilésérdl

Az Erintésvédelmi Munkabizottsag a 308. (lését ismét online médon
tartottuk. EI6szor attekintettlk a VMBSZ ingatlan tulajdonosvaltassal kapcsolatos
el6irasait, majd ismertettik az ITM és a Magyar Ugyvédi Kamara villamos
biztonsagi felulvizsgalatokkal kapcsolatos allasfoglalasat. Majd tovabbi szakmai
kérdésekkel foglalkoztunk, amelyeket Dr. Novothny Ferenc vezetésével
targyaltunk meg, majd valaszokat is megfogalmaztunk a felmerilt kulonféle
problémakra. igy — tdbbek kézdtt — sz6 volt a villamos tervezéssel, a fiirdészobai
savok ertelmezésérdl és a kulonféle szerkezetek egyenpotencialu halézatba valo
bekotésével kapcsolatos kérdésekrol.
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Az EV. Munkabizottsag a kovetkezd 1lését, 2022. februar 2-ara, szerdan du.14.00 o6rara
tervezi MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre at 5. III. emeleten a
nagytargyaloban. Az iilés a jarvanyhelyzettdl fliggéen lesz megtartva személyes részvétellel vagy
,online”. Az {ilés nyilt, minden érdekldd6 kollégat szivesen latunk!
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Emlékeztetd az Erintésvédelmi Munkabizottsig 2021. december 1-i ONLINE iilésérdl

1.) INGATLAN TULAJDONOSVALTAS ELOIRASAI. Mint ismeretes

a 2020. julius 31-én hatalyba lépett modositott Villamos Biztonsagi Szabalyzat elbirja az
ingatlan villamos biztonsagi felllvizsgalatanak kotelez6 elvégzését tulajdonosvaltaskor, illetve
bérbeadaskor.

Az Osszekoto és felhaszndloi berendezésekrol, valamint a potencialisan robbandasveszélyes
kozegben miikédo villamos berendezésekrél és védelmi rendszerekrdl szol6 40/2017. (XI11. 4.) NGM
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rendelet 1. melléklete tartalmazza a Villamos Miiszaki Biztonsdgi Szabalyzatot (VMBSZ) A szabalyzat
1.13.2. pontja a kovetkezdket irja eld:

1.13.2. A hasznalatbavételt kovetden idészakos villamos biztonsagi feliilvizsgalat elvégzésérdl
az liizemeltetd a kovetkezok szerint gondoskodik:

f) a lakoépiiletekben 1évo lakasok villamos berendezésén feliilvizsgalat végzendd

fa) bérbeadaskor és

fb) tulajdonosvaltaskor;

1.13.3. Lakoépiiletekben 1€vo lakasok villamos berendezésén a villamos biztonsagi feliilvizsgalat
elhagyhat6, ha a kdvetkezo két feltétel egyiittesen teljesiil:

a) fazisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges aramerdsségll tilaramvédelem van, és

b) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-védokapcsoloval védettek a felhasznaloi
berendezések.

(TAJEKOZTATASUL: Javasoljuk, hogy a rendelet kovetkezd médositasakor az fa) alpontt
bérbeadast egészitsék ki: a gyakori pl. havonta torténd bérld valtasok esetén, 3 éven beliil ne kelljen
elvégezni a vizsgalatot, amennyiben a lakas villamos berendezése idokozben nem sériilt, és nem tortént
valtoztatasa, atalakitasa. — EZ jelenleg csak modositasi javaslat, tehdat még nem hatdlyos, nem
eszerint kell eljarni!)

Az 1.13.2. ésaz 1.13.3. pontot az erdsaramu/energetikai villamos berendezésekre vonatkozo
SZME-VB 2021.06.09. jelt Villamos Biztonsagi Szakagi Miiszaki Eléiras a kdvetkezokkel egészitette
Ki:

3.1.13. A villamos biztonsagi feliillvizsgalat elvégzésérél az tlizemeltetd gondoskodik
bérbeadaskor és tulajdonosvaltaskor. Tulajdonosvaltaskor az eladd kotelezettsége a villamos biztonsagi
feliilvizsgalat elvégeztetése, villamos szempontbol csak biztonsagos ingatlant adhat at a vevonek.

3.1.13.1. Javasolt a villamos biztonsagi feliilvizsgalatot elvégzése bérbeadaskor és
tulajdonosvaltaskor, amennyiben fazisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges aramerdsségi
talaramvédelem van, és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységli aram-véddkapcsoloval védettek a
felhasznaloi berendezések.

Tulajdonosvaltaskor a feliilvizsgalat elvégeztetése az eladd kotelezettsége. A vizsgalat azt
jelenti, hogy a villamos berendezést, a lakdépiiletben 1€vo lakas villamos halozatat, mindenre
kiterjedGen, az elosztotol a dugaszoloaljzatokon at, a lampakig ellendrizni kell és err6l mindsit6 iratot
kell késziteni. A nyilatkozat tartalméért a feliilvizsgald felelds, ebben rogziteni kell a feltart hibakat,
azok kijavitasdnak idejét. A villamos berendezések feliilvizsgalata a feliilvizsgalat idején érvényes
vonatkozd miiszaki kovetelmények szerint torténik. A villamos berendezések mindsitése a létesités
idején érvényes vonatkoz6 miiszaki kdvetelmény szerint torténik.

Felmertilt a kérdés, hogy az ingatlan tulajdonos valtasokban hagyomanyosan koézremiikddo jogi
szakembereknek, tigyvédeknek mi a szerepe, illetve mi a feladata, milyen kotelezettsége van a villamos
biztonsagi feliilvizsgalatokkal kapcsolatban. Sajnalatos médon a jogszabalyvaltozas hire sem az
ingatlanszakmat, sem a jogdszokat, sem a lakossdgot nem érte el az elmult idészakban sét, a villamos
szakman beliil is csak nemrégiben kertilt felszinre a téma szélesebb kdrben.

A Villanyszerelok Lapja a helyzet tisztazdsa érdekében kérdést intézet az Innovéacidos és
Technologiai Minisztériumhoz amely — tobbek kozott — a kovetkezdket valaszolta:

A bérbeadas, tulajdonosvaltas olyan jogi tigyletek, amelyeknél egyértelmiien meghatarozott az
ellendriztetés kotelezettje, igy az érintett felek ennek a hivatkozott kételezettségnek a teljesitését szamon
kérhetik. Jelenleg nincs tervben olyan jogszabdly-modositds, amely hatosagi kézremiikodést tenne
kotelezove, illetve szankciohoz vezetne. Az idbszakos villamos biztonsagi feliilvizsgalat esetében ilyen
kotelezo unios eldirds nincs.”

Az adasvételi jogi iigyletekben kozremiikodo jogi végzettségii szakembertol elvarhato a
vonatkozo miiszaki szabdlyozasi targyu jogszabdlyi eldirasok eléegséges mértékii ismerete ahhoz, hogy az
tigyfele, illetve a jogi tigylet résztvevije szamdara a kello tdjékoztatast megadhassa.”

Végiil a Villanyszerelok Lapjanak foszerkesztdjétdl Fiilop Miklostol kaptuk meg a Magyar
Ugyvédi Kamara e targyban kiadott allasfoglalasat:

Jogszabaly nem irja elo az addsveételi szerzodeés, vagy bérleti szerzodés eérvényességének
elofeltételekent, vagy jogszabaly kotelezo tartalmaként a feliilvizsgalat elvégzéseét, azonban egy esetleges
panasz esetén az tigyvédet terheld tdjékoztatdsi kotelezettség megsértésekent meriilhet fel, hogy az
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okiratszerkeszto itigyvédnek indokolt lett volna vonatkozo, a tulajdonvaltassal, illetve bérbeaddssal
osszefiiggo jogszabalyi kotelezettségre iigyfelei figyelmét felhivni”

Eziton is koszonetet mondunk a VL ¢és Fiilop Miklos foszerkesztd ur segitségéért és a
rendelkezésiinkre bocsatott informaciokért!

2.) ANTAL KAROLY a szakértsi véleményiiket kérte a kdvetkezd kivitelezési
modra: Egy U] épitési tarsashazban, a zuhanyfulkéket egy allo, falhoz rogzitett "Wellis"
uvegfallal hataroljak el a furdészoba tobbi részétél. aggalyosnak tartja ezt a megoldast, mert a
zuhanyfiilke kdzelében — ugyan az el6irt savon kiviil — csatlakozoaljzatokat helyeztek el. Ugy
gondolja, hogy ez most szabvanyos allapot, de mi torténik akkor, ha ez az Gvegbdl készult fal
sérul, vagy 0sszetorik? A funkciojat most ellatja — de csak addig, amig meg nem semmisul!

VALASZ.

Az MSZ HD 60364-7-701 Kisfesziiltségii villamos berendezések. T-701. rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozo kévetelmények. Fiirdokadat vagy zuhanyt tartalmazo
helyiségek cimli szabvany a hatarolo falfeliiletek anyagéaval kapcsolatban nem tartalmaz eldirasokat,
mert az, hogy mi felel meg a fal minSsitésnek az épitészeti kérdés. Igy akar tégla, akar milanyag, akér
ivegfalrol van szo a kovetelmények egyértelmiiek! Barmely falszerkezet — Kisebb, vagy nagyobb
beavatkozassal — eltavolithato! A kovetelmények a létesitéskori kialakitdsra és ép allapotra
vonatkoznak! Barmilyen — akér véletlen pl. sériilés, akar szandékolt, pl. atalakitds — beavatkozas olyan
uj allapotot eredményez, amelyre az eredeti biztonsagi kovetelmények tovabbiakban nem érvényesek, a
megfeleld biztonsagrol megfeleld szakember csak tjabb vizsgalattal tud meggy6zddni.

Egyértelmii a modositott VMBSZ vonatkozé pontjanak eldirésa:

1.1.15. A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatirozott miiszaki biztonsagi
kovetelményeknek megfeleld allapotat ellendrizni kell

a) a berendezés Iétesitésekor, az elsd lizembe helyezés eldtt (elsé ellendrzés);

b) rendkiviili eseményt kdvetden;

c) atalakitas, javitas esetén annak iizembe helyezése eldtt;

d) id6szakosan, az e berendezés fajtajara a jogszabalyokban eldirt gyakorisaggal.

Osszefoglaloan: Természetes, hogy nem kell kiilon felhivni a figyelmet az iivegfal
vonatkozasaban sem arra, hogy annak eltavolitasa, vagy megsemmisiilése olyan 0j allapotot hoz létre,
amely allapot biztonsaganak megitélésére szakemberek hivatottak.

3.) BORZ LASZLO «kérdése: Létesitéseknél mindig Ujra és ujra felmeriil, hogy
kilonb6z6 fémszerkezeteket be kell-e koétni az ,EPH-halézatba”, vagy sem. Olyan szerkezetek
merulnek fel, mintfém polcrendszer,lépcséhazi fémkorlat, fémtartalyok, almennyezet fém szer-
kezete, fém tartdoszlopok, gipszkarton fém tartoszerkezetek, nagyméretli fém nyilaszarok, fém
tarold szekrények, fém munkapultok stb. Az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elég altalanosan
fogalmaz a 411.3.1.2. szakaszban. A régi magyar szabvanyok pontosabban fogalmaztak (pl.
ME-04 115 — Az egyenld potencidlra hozas halézatanak kialakitasa, stb.) Masrészrél egy
Schrack kiadvanyban szerepel, hogy 100 kA csucsértéki villamaram esetén az indukalt
feszliltség nagy lesz kilénbdz6 tavolsagok esetében. Mivel a megengedett érintési fesziltség
legfeljebb 50 V/AC, az indukalt feszlltség miatt indokoltnak tartjuk az ,EPH-hal6zatba” a fém-
szerkezetek bekotését. Hogyan kell helyesen eljarni a fent felsorolt fémszerkezetek esetében?

VALASZ:

Alapelv (826-04-09): ,.Egyenpotencidlu dsszekotés: villamos Osszekités a testek és az idegen
vezetokeépes részek lényegileg azonos potencidlra hozasara.” és ezzel az esetlegesen keletkezd érintési
fesziiltség minél kisebb értéken tartdsa. Az egyenpotenciali 0Osszekotés a taplaldas Onmiikodo
lekapcsolasaval miikodd aramiités elleni védelemnek szerves része, elhagyhatatlan tartozéka. Az MSZ
HD 60364-4-41:2018 szabvany 411.1. szakaszdnak masodik francia bekezdése kimondja: ,,4 taplalas
onmiikodo lekapcsolasa olyan védelmi mod, amelynél a hibavédelem veédo egyenpotencialu
osszekotéssel, és a taplalas hiba esetén ommiikodo lekapcsoldassal van megoldva.” (A szabvany
Legyenpotencidli dsszekotés”-rél beszél és nem halozatroél! Az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvany
nem firja el onallo, kiilon ,EPH-halozat” kialakitasat — lasd a szabvany B mellékletének abrajat —
hanem korabbi ,,EPH-vezetd” helyett ,,védoosszekotd-vezetd”, illetve a ,kiegészitd védoosszekots-
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vezetd” kifejezést hasznalja, amely ,,védd egyenpotencidlu 6sszekotés céljara hasznalt véddvezetd”-t
jelent.) Az egyenpotencialra hozas (EPH) hozas soran ma a testek és idegen vezetOképes részek
halozatba kotése nem kiiloniil el!

Az MSZ HD 60364-4-41 szabvany 411.3.1.2. szakasza szerint tehat az egyenpotenciall
Osszekotéseket minden épiiletben ki kell épiteni, fliggetleniil attol, hogy a villamos szerkezetek teste és
az idegen vezetOképes részek egyidejileg érinthetdéek-e vagy sem. Korabban a mar visszavont
MSZ 172-1:1986 szabvany 3.2.4.2. és 3.2.4.3. szakaszaban részletes eldirasokat adott arrdl, mikor mit,
¢s hogyan kell bekotni az ,,egyenpotencialu halozatba”, illetve mikor hagyhat6 el a bekotés. Ez a most
érvényes -4-41-es szabvany magyardzatos kiaddsaban is megtalalhaté a 411.3.1.2. szakasz utan. Ez
segitséget nyujthat Ondknek. Megjegyezziik, hogy a szabvany magyarazata, amelyet mindig
megjelolnek (pl. dolt betiikkel irjak) nem tartozik a szabvany hivatalos szovegébe, (tehat nem
,mérvado”) csak kiegésziti azt, magyaraz, tajékoztat esetleg ajanlasokat ad, vagy mas segédanyagokat is
tartalmazhat, pl. mérettablazatok stb. Ezek nem ellentétesek a szabvany szovegével, és alkalmazasuk a
biztonsagot novelheti, pl. ha az eurdpai szabvany valamit nem részletez ki.

A tervezd donti el hogy az ilyen ajanlasokat figyelembe veszi-e vagy sem. A tervezé donthet ugy
IS, hogy tobblet eldirasként a régi valtozatot is eldirja. A tervezonek a feladata és felelossége, hogy a
helyszinen tajékozddjon, és figyelembe véve az adott 1étesitmény kialakitasat, koriilményeit, esetleges
specialis viszonyait, meghatarozza biztonsagi, miszaki-minéségi és gazdasagi szempontbol Is a
legoptimalisabb megoldast! Mindig azt kell alapul venni, hogy a vezetoképes rész keriilhet-e egyaltalan
idegen potencialra vagy nem!

A leveliikben felsoroltak koziil elsdsorban azokat az idegen vezetdképes részeket, testeket,
szerkezeteket kell egyenpotencialt 6sszekotéssel ellatni, amelyek mashonnan eltéré potencialt tudnanak
az adott helyre kozvetiteni, és fenn 4ll annak a veszélye, hogy az ember a testével athidalhatja a villamos
szerkezet €s az idegen vezetOképes rész kozott tavolsagot. Tehat nem biztos, hogy a korlatot, vagy fém
nyilaszar6 szerkezetet stb. be kell kotni, ez mindig a helyszin tanulmanyozasa utan allapithaté meg.

4.) TEICHTINGER ZOLTAN Azzal kapcsolatosan szeretne eligazodni, hogy

ma pl. egy atlagos csaladi haz vonatkozasaban a villamos hal6zat elkészitéséhez szikséges-
e villamos tervet készittetni? Hol milyen hiteles dokumentumbdl lehet az ehhez és hasonlé
kérdésekben (tervezésre vonatkozdan) tajékozddni?

VALASZ:

A kérdésre az operativ bizottsag tervezé tagja, Rajkai Ferenc foglalta ssze a tudnivalokat:

A kérdés sajnos teljesen jogos, nem egyszerii eligazodni a jogszabalyok kozott. Az épitdipari
kivitelezésrdl sz016 jelenleg hatalyos 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 22.§ (1a) bekezdése szerint:

Az Etv. 33/A. §-a szerinti egyszerii bejelentéshez kotott épitdipari kivitelezési tevékenység
kivitelezési dokumentacioja legalabb a lakoépiilet épitésének egyszerii  bejelentésérol  szolo
kormanyrendeletben meghatarozott tartalmu egyszerii bejelentési dokumentdcio.”

Mit jelent az ,.egyszerii bejelentéshez kotott? Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol
sz016 1997. évi LXXVIII. torvény (Etv) 33/A.§ (1) szerint ,egyszerii bejelentéssel torténik a 300
negyzetméter osszes hasznos alapteriiletet meg nem halado uj lakoépiilet épitése.”

Tehat a 300 m? alatti lakdépiiletek egyszeriisitett bejelentése sordn nem kell részletes, a korabbi
gyakorlatban kiviteli dokumentacionak nevezett tervet késziteni, hanem a Magyar Epitész Kamara és
Magyar Mérnoki Kamara Szabédlyzataban részletezett tartalmi tervet kell késziteni. A szabalyzat cime:
Az egyszerii bejelentéshez kotott épitési tevékenységhez sziikséges kivitelezési tervdokumentacio
tartalmi kovetelményei valamint a tervez6i miivezetés szabalyai”. A szabalyzat szerint:

»4. TERV MUSZAKI TARTALMA
4.9 Epiiletgépészeti és épiiletvillamossagi rendszerleiras
4.9.1 Epiiletgépészeti és épiiletvillamossagi rendszerleiras
Epiiletgépészeti és épiiletvillamossagi rendszerleiras késziil,

a.) a legfeljebb 300 m? 3sszes hasznos alapteriiletii uj lakoépiilet épitése,

b.) valamint miiemlék kivételével meglévé lakodépiilet 300 m? dsszes hasznos alapteriiletet meg
nem haladé mérettire valo bovitése esetén, az alabbi tartalommal.

Az ¢épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi rendszerleirds adataival, szdmitasi eredményeivel,
szakagi adataival, méretezett egységeivel egy atfogd komplex informaciot szolgéltat, amely alapjaul
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szolgél az épiilet megvaldsithatosdganak. A rendszerleirds bemutatja az épitmény miiszaki berendezései
altalanos kialakitasat a szakagi igényekkel, telepitési feltételekkel, méretezési alapadatokkal. A leiras

* ismerteti a tervezett épitési tevékenységhez eléirt és az épitmény rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges kdzmiivesitettséget, az épiilet kozmiiigény adatait;

+ tartalmazza az épiilet energetikai és hdtechnikai, valamint villamos méretezési adatait,
hdsziikségletét, hoterhelését, a tulmelegedés kockazatanak ellendrzését, az épiilet flitési és hiitési
energiaigényét, frisslevegd igényét, tovabba villamos energiaigényét és a hbhasznositas megoldasat;

* ismerteti az épiiletgépészeti, az erds és gyengearami berendezések épiileten beliili elhelyezését,
helyigényét, a miiszaki berendezések mukddtetéséhez sziikséges telepitési feltételeket. Amennyiben a
tervezd, a rendszerek egyértelmli értelmezése érdekében sziikségesnek itéli, a miiszaki berendezések
kialakitasa, teljesitményadatai kapcsolasi vazlat szinten abrazolhatok.

A szolgaltatoi tervjovahagyashoz sziikséges tervek (telekhataron beliili vizellatasi, szennyviz és
csapadékviz elvezetési, gazellatasi, égéstermék elvezetési, szolgaltatoi villamos haldzati csatlakozasi,
elszamolasi fogyasztasmérési) kidolgozasat a rendszerleiras nem tartalmazza. Ezeket, valamint az
épiiletgépészeti €s elektromos kivitelezési terveket az épittetd a szakagi tervezdvel kiilon megallapodas
keretében készittetheti el. Az épiiletgépészeti €s épiiletvillamossagi rendszerleiras tervezdi koltségvetési
kiirast nem tartalmaz.”

A fentiekkel kapcsolatosan két dologra kell felhivni a figyelmet:

1) atervez6 dontése, hogy a rendszerleirast tovabbi kapcsolasi vazlatokkal egészitheti ki, azaz
a rendszerleirdson kiviil a kapcsolasi vazlat nem elvart tartalom!

2.) aszolgaltatok felé benytjtando elszamolasi fogyasztasmérés tervének elkészitése nem része
a rendszerleirdsnak, errél a Megbizo és a Tervezd kiilon megallapodast kell, hogy kdsson (vagy nem
kotnek, de akkor nem késziil)

1. Megjegyzés: A kamarak Szabalyzata konform a lakoépiilet épitésének egyszerii bejelentésérol
sz616 155/2016. (V1. 13.) Korm. rendeletben foglaltakkal (ez a rendelet tartalmazza, hogy pontosan mi
tartozik a lakoépiiletek egyszerii bejelentési tartalmahoz)

2. Megjegyzés: A Megrendeld és a Tervezd annak ellenére — hogy az egyszerii bejelentési terv
esetén nem sziikséges kiviteli terv — megallapodhat arrdl, hogy a tervezo kiviteli tervet készit.

Minden mas esetben, amikor hatalyos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint épitési
engedélyhez kotott az épitési tevékenység, a kiviteli terv készitése sziikséges, tehat a villamos
berendezésrol is kell kiviteli tervet késziteni. Fontos megjegyezni, hogy a rendelet korabbi valtozatatol
eltéréen a 22.§ (4) bekezdésében szereplé 7 kW-0s villamos teljesitményhatart eltorolték, nem szerepel
a rendeletben!

Eddig egyértelmiinek tlinik a leirasunk, de oda kell figyelniink a 191/2009. Korm. rendelet teljes
22.§-ara is, amely tovabbi kitelezettségeket tartalmaz, és ezek érinthetik a villamos tervezo6t is!

A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO
22. § (1) Kivitelezési dokumentacio6 alapjan végezhetd

a) az épitésiigyi hatosagi engedélyhez kotott épitési tevékenység,

b) az az épitési tevékenység — ideértve az épitési engedélyhez nem kotott épitési tevékenységet —,
amely esetében
ba) a tartoszerkezet tamaszkoze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
bb) az épiilet tartoszerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonbdl késziilnek, kivéve az 5,4 méteres
fal- vagy oszlopk6znél kisebb eloregyartott fodémszerkezethez csatlakozo vasbeton koszorut,
bc) az épiilet a rendezett terepszint felett legalabb két épitményszintet tartalmaz, valamint pinceszint
esetén a pince padlovonala a rendezett tereptdl szamitva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszini
teher legfeljebb 2,0 kN/m?,
bd) a tartoszerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyulo konzolt tartalmaz,
be) a falszerkezet vagy pillér megtamasztatlan magassaga 3,0 méter vagy azt meghaladja tigy, hogy a
koszoru nem szamit megtamasztasnak,
bf) 1,5 méternél magasabb foldmegtamaszto szerkezet késziil és legfeljebb 2,0 KN/m? felszini teherrel
kell szamolni,
bg) a hasznos terhelések szempontjabol a helyiségek hasznalati osztalya nem ,,A”,
bh) az épitmény tlizvédelmi jellemz6i valtoznak, valamint
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C) az épitmény bontasa, ha
ca) az épitmény terepszint feletti és belsd térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint
homlokzatmagassaga az 5,0 métert, vagy
cb) a terepszint alatti bontas mélysége meghaladja az 1,5 métert.”

A rendelet az (1)a) bekezdésben meghatarozza, a kiviteli terv készitésének sziikségességét, és a
mar emlitett épitési engedélyezési terv kotelezettséget tartalmazza. Az (1)b) bekezdésben viszont
visszautal az épitési engedélyhez nem kotott épitési tevékenységre is, de meghatarozott muszaki
paraméterek esetén mégis eldirja a kiviteli terv készitését.

Ezek nem tartalmaznak a villamos berendezésre vonatkozo Kkitételeket, de mivel nincs
meghatarozva az, hogy csak az emlitett szakagra kell kiviteli tervet késziteni, hanem a rendelet
szOvegébOl kovetkeztetve az egész ¢épitési tevékenységre vonatkoztatja a kiviteli tervkészités
kotelezettséget, vagyis ekkor épiiletvillamosdgi kiviteli terv is kell, hogy késziiljon. A rendelet betartasa
a megrendelonek és a general épitész tervezOnek a feladta, abbol a szempontbol, hogy nekik kell
eldonteni, vonatkozik-e az adott épitési tevékenységre a 191/2009. Korm. rendelet 22.§. (1)b)
bekezdése. Az épitmény bontasakor, azaz a 191/2009. Korm. rendelet 22.§. (1)c) bekezdésének
esetében az épiiletvillamossagi bontds kiviteli terv kiilon szolgaltatds és tartalmi kovetelménye
megtalalhaté az Magyar Mérnoki Kamara tervtartalmi kovetelmények dokumentumaban.

Mit kell tartalmaznia a kiviteli tervdokumentdcionak? A valaszt a mar emlitett 191/2009.Korm.
rendelet 22.§-anak folytatasa tartalmazza:

,22.§ (2) A kivitelezési dokumentacid az Etv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési
programban megadott alapvetd kovetelmények és egyéb eldirasok — ellendrizhetd modon torténd —
kielégitését bizonyitd, az épitmény megvalositasahoz sziikséges tervet, miiszaki leirdst, informaciot,
teljesitménynyilatkozatot és utasitast tartalmazo egységes dokumentum, amely alapjan a tervezett
épitmény célszerlien és gazdasdgosan megvalosithatd, tovabba amely egyértelmiien meghatarozza az
épitmény részévé valo Osszes anyag, szerkezet, termék, beépitett berendezés

a) megnevezését,

b) helyzetét, méretét, mérettiirését,

C) szamitasba veend6 hatasainak, kovetelményeinek megfeleld elvart miiszaki jellemzoket,

d) mindségi kdvetelményeit,

e) épitésének és beépitésének technologiai feltételeit, valamint

f) koltségeinek meghatarozasahoz sziikséges adatokat.

(3) A kivitelezési dokumentacionak minden esetben — az (1a) bekezdés szerinti kivitelezési
tevékenység kivételével — része

a) a KkivitelezO altal készitett a tervezett épitmény épitdipari kivitelezési feladatainak
megszervezésehez sziikséges részletezettségl
aa) a tervezoOi koordinator altal ellen6rzott munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv,
ab) az egyesitett kozmii (genplan) terv, az épitmények ¢és a kozmiivek sszefliggéseinek attekintését
szolgalo elrendezési €s iddbeli fazistervek,

b) a tervezési programban megnevezett tizemeléstechnologiai terv,

C) az épiiletgépészeti kivitelezési dokumentacio,

d) az épiiletvillamossagi kivitelezési dokumentacio.

(4)-(5)

(6) A Kivitelezési dokumentacidé tartalma nem térhet el a végleges épitésiigyi hatosagi
engedélyben és a hozza tartozd, jovahagyott és engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-miiszaki
dokumentéacioban foglaltaktol kivéve, ha maga az eltérés megfelel az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti
hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol sz6lo
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartasaért a tervezo
felel.

22/A. § (1) A kivitelezési dokumentaciéban az Etv. 31. § (2) bekezdésében és 41. §-aban
meghatarozott kdvetelmények teljesitésérdl a tervezének nyilatkozni kell.

(2-(3)

(4) Ha a tervdokumentacioban meghatarozott épitési terméket a kivitelezé€s soran mas épitési
termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesitd ¢épitési terméket a 13. § (3) bekezdés p)
pontjaban eldirtak szerint kell megvalasztani. A tervdokumentacioban meghatarozott épitési termék
helyettesitésének tényét és koriilményeit az épitési naploban rogziteni kell.
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23. § (1) A megkezdett épitési-szerelési munkakra vonatkozo kivitelezési dokumentacionak az
épitési munkateriileten rendelkezésre kell allnia papir alapon is.

(2) A Kkivitelezési dokumentaciot elektronikusan és magyar nyelven kell eldallitani. A
dokumentéciot cimlappal, aldirdlappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellatni. A cimlap a
megvalositas targyat képezd ¢épitési tevékenység szabatos megnevezésén és az ingatlan azonositd
adatain tul tartalmazza az épittetd nevét megnevezését, valamint a tervezd nevét, megnevezését. Az
alairolap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervezd nevét, megnevezését, a szakmagyakorlasi
jogosultsaganak igazolasaként a tervezési jogosultsag (névjegyzéki bejegyzés) szamat és a tervezo sajat
kezii alairasat.

(3) Az egyes kiilonallé tervlapokon szerepeltetni kell az adott tervrajz pontos megnevezését €s
méretaranyat, onall6 abranként.”

Jelenleg épitési tevékenységet kiviteli tervdokumentdcio alapjan lehet végezni (kivéve az
emlitett kormdnyrendelet 22.§ (1) és (1a) bekezdésében rogzitett kivételek esetén), és kiviteli tervnek
elengedhetetlen része az épiiletvillamos kiviteli terv. Ennek tartalmi meghatdarozasat a jogalkoto a
kamarai hatdaskorbe utalta, és a kamarak (épitész is és a mérnoki is) el is készitette a Tervtartalmi
kovetelményeket tartalmazo dokumentdaciot, a kamarai honlapon el is érheto!

Az egyszerii bejelentés részletes eldirasait a lakoépiilet épitésének egyszerii bejelentésérdl szolo
155/2016. (V1. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. Az 1.§ (b) bekezdése felsorolja az egyszerii bejelentés
tartalmi eldirasait:

»1.§ (1b) A bejelentés tartalmazza

a) az épittetd nevét és lakcimét, szervezet esetén a megnevezését s székhelyét, képviseld esetén
az azonositasahoz sziikséges adatot €s elérhetdségét,

b) az épitési tevékenységgel érintett telek cimét, helyrajzi szamat, mezOgazdasagi birtoktest
esetén az ahhoz tartozd valamennyi telek helyrajzi szamat,

C) a bejelentés targyat és annak rovid leirasat, a szamitott épitményértéket az épitésiigyi birsag
megallapitasdnak részletes szabalyair6l szol6 kormanyrendelet szerint meghatéarozva,

d) az épitészeti-miiszaki tervezé — beleértve a szakagi tervezot is — nevét, elérhetdségét, kamarai
névjegyzeki bejegyzésének szamat,

e) a bejelentéshez csatolt mellékletek felsorolasat,

f) az ¢épitteté alairasat, amennyiben azt meghatalmazott Gtjan, kormanyablakon vagy az
épitésfelligyeleti hatosagon keresztiil nytjtja be.

(1c) A bejelentéshez csatolni kell

a) az 1. mellékletben meghatarozott tartalmi egyszerii bejelentési dokumentaciot,

b) ha az épitési tevékenységet a természetes személy sajat lakhatasanak biztositasa céljabol
kivanja végezni, az épittetd teljes bizonyitd erejii maganokiratban tett nyilatkozatat arra vonatkozoan,
hogy természetes személy €s az épitési tevékenységet sajat lakhatasanak biztositasa céljabol végzi.

c) az ETDR (Epitésiigyi hatosagi engedélyezési eljarasokat Tamogaté elektronikus
Dokumentacidés Rendszer) altalanos feliiletén torténd tdjékoztatds érdekében a személyes adatot nem
tartalmazo, az 1. melléklet 1. pontjdban meghatarozott tartalmt helyszinrajzot és 4. pontjdban
meghatarozott tartalmi homlokzati tervet vagy latvanytervet.”

Az egyszerii bejelentési dokumentacidé munkarészeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza:
,»1. Helyszinrajz M=1:200 méretaranyban,
2. Alaprajzok M=1:100 méretaranyban,
3. Metszetek M=1:100 méretaranyban, a megértéshez sziikséges szamu, de legalabb két
egymassal szoget bezaré6 modon felvett metszet,
4. Homlokzatok M=1:100 méretaranyban,
5. Miiszaki leirés
5.1. Epitészeti miiszaki leiras:
a) tervezdi nyilatkozat az alapvetd kiovetelményeknek valo megfeleldségrol,
J) aldairélap, amely benyujthato elektronikusan aldairt PDF formdtumban, papiralapu formdatumban,
5.2. Epiiletgépészeti miiszaki leiras, melynek minden esetben része:
a) alternativ energiaellatas megvalosithatosagi
b) az épiiletek energetikai jellemzdinek ....valé megfelelést igazolod épiiletenergetikai szamitas,
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C) az épitmény gépészeti kialakitasa, vizellatasi, szennyviz- és csapadékviz elvezetési, gazellatasi és
¢géstermek elvezetési; flitési €s hiitési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatasa, 0sszefoglalasa.
5.3. Epiiletvillamossdgi miiszaki leirds:
a) épiiletvillamossagi rendszerek osszefoglalo leirdsa,
b) az épitmény villamos energidaval torténd elldatdsa, erds- és gyengedramu rendszere, villamvédelem,
érintés(hiba) védelem és egyéb megvalositando villamos rendszerek.
5.4. Tartoszerkezeti miiszaki leiras
6. Tartoszerkezeti terv”

OSSZEFOGLALVA

A 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet meghatdrozza, hogy mikor kell kiviteli terv (gyakorlatilag
a rendeletben felsorolt eseteket kivéve mindig, e nélkiil nem végezhetd épitési tevékenység!), és ebben
mar nincs a 7 kW-os hatar!

A 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet meghatdrozza az egyszerii bejelentés részletes eldirdsait.
Meghatarozza annak lehetséges eseteit €s eldirja annak tartalmat (épiiletvillamos miiszaki leiras). A
bejelentési terv épliletvillamos miiszaki leirasat (ezt szerepel sok helyen rendszerleirdsnak) is csak
tervezoi jogosultsaggal lehet elkésziteni!

*kk Kkkik  Kkkk

Az EV. Munkabizottsag a kovetkezé tilését, 2022.februar 2-ara, szerdan du.14.00 orara tervezi
MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre Ut 5. III. emeleten a
nagytargyaloban. Az {ilés a jarvanyhelyzettdl fliggéen lesz megtartva személyes részvétellel vagy
,online”. Az iilés nyilt, minden érdekl6do kollégat szivesen latunk!

Budapest, 2021. december 1. MEE. EV. Munkabizottsig
Aratd Csaba Rajkai Ferenc Dr. Novothny Ferenc
az EV MuBi titkdra az EV MuBi Operativ az EV. MuBi vezetdje
Csoportjanak tagja



