A mikrogridek és a megujuld energiatermel6k szerepe az
elosztéhaldzati izemhelyreallitasban

MEE Vandorgy(ilés 2019

Gaal Rdobert Dr. Attila Kovacs
product manager ugyvezetd igazgato, c. egyetemi docens

ASTRON

business upgraded




Nagy erémiivek

A kozeljové eloszté halozata
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Elosztéhaldzati lizemhelyreallitas gyakorlata

e KOF vonali zarlat: megujuld termel8knek le kell
kapcsolodniuk az Gzem helyreallitasaig

* Szigetuzemben a fogyasztok egy része ellathaté lenne
a megujuld termeldk altal

e Kérdés: milyen mindségi mutatdk mellett (U, f)
* Fogyasztok jelentbs része toleralja a mindségromlast
* [ranyitott szigetképzés sziikséges
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Szigetlizemi szempontok

Eletképes szigetek felismerése, létrehozasa fogyasztdi korlatozassal, haldzat
szekcionalizalassal

A sziget teljesitmény-frekvencia és feszliltség szabalyozasa
Szigetlizemi mindségi mutatok teljesitése (fesziltség, frekvencia)
A védelmi rendszer atparaméterezése szigetlizemben

A szigetlizem hatdsa a haldzati veszteségre

Munkabiztonsag kérdései a kof haldzat helyreallitasa soran az aktiv szigetek

szomszédsagaban ‘

ANM beavatkozasok, az ANM és a mikrogrid szabalyzok egytttmikodése
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Esettanulmany: Mikrogrid lecsokkenti a nem szolgaltatott energiat egy

KOF vonal kiesésekor

ANM Szabalyzé6
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A farmok és a falu zavartatismentes fogyaszt
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Esettanulmany: Nagy/kof alallomasok kiesése
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Osszefoglalas

Megujuldkra alapozott szigetlizemi miikodés koncepcidja
igéretes, de szamos elbfeltétele van:

— Védelmi- irdnyitastechnikai rendszer tovabbfejlesztése (ANM, mikrogrid
szabalyozdk, szigetlizemi védelmek és ezek kommunikacidja).

— Uzemviteli szabalyzatokat, munkavédelmi el8irdsokat mddositani kell.

— Alkalmazott ellatas-biztonsagi, min6ségi mutatokat ujra kell gondolni.

— Szimulacios kornyezet: alkalmas az elosztohaldozatok megvaltozott

Uzemiranyitasi elveinek tanulmanyozasara, az Uj tzemiranyitasi rend
kialakitasanak tamogatasara.
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Gaal Rébert (gaal@astron.hu)

Dr. Kovacs Attila (kovacsa@astron.hu)
www.astron.hu, nts.astron.hu, mobile.astron.hu
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