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elmu hdlozat
emdsz halézat
Novekvo adatforgalom a villamos halézatok lizemeltetésében!

Part of innogy

Alallomasi KOF tele- KOF
jelzések A ERILEL zarlatjelz6k
1990-> 1992->

: . , . TMOK-ba majd KOF kapcsoldkba Lakossagi KOF/KIF tr
Teljes alallomasi . . . . . .

L ., KOF kapcsoldba majd oszlopra fogyasztasi allomas
tavjelzés, mérés . ”
avmiikedtetés szerelt szerelt adatok ,feligyelet

tavmikodtetés zarlatjelzés kiolvasasa hiba jelzés

URH Telefon vonal SMS, PLC technoldgia
AM micro GPRS

PR
Optika GERS

Adatatviteli
csatorna

Adatgyiijtés, tavmiikodtetés, megjelenités (135 000 jelzés, 20 000
mérés, 17 000 parancs) napi 3 000 jelzés valtozas.
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elmu hdlézat
emdsz halézat
A jovoben exponencialis adatforgalom novekedés varhaté!

:  ers Digitalis KOF/KIF TR KOF és KIF halézatok Fogyasztas
Teljes automatizalas , . . . ‘1z
allomasok szabalyozasa vezérlés
T

Part of innogy

S\_

e g s , KOF haldzatok terhelés A korzet termelésének
., Mkodési paraméterek . . . (s
Mérés, tavjelzés, ) flggd kapcsolasa, KIF és fogyasztasanak
N , folyamatos felligyelete, , - , et
tavmikodtetés , , aramkorok terhelés felhasznaldnkénti
ASSET tamogatas . . "
szabalyozasa vezérlése

Optikai haldzat sziikséges a novekvlo adatforgalom biztonsagos
atviteléhez
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elmuU halézat
emasz halézat
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Hibrid kabel alkalmazasaval
kiépithet6 a sziikséges optikai kapcsolat!

Hibrid kabel alkalmazasanak elényei:

* Helytakarékossag
Nem kell kilon védécsovet fektetni, zsufolt jardak

» Koltséghatékonysag

Foldmunka és anyagdij megtakaritas

* Védettség

Kisebb a sértés kockazata

* Gyorsasag
Roévidebb kivitelezési id6

* Egyszer(ibb engedélyezés
Nem szlikséges kiilon engedélyezni mint a véd6csovet

A hibrid kdbeles technoldgia alkalmazasat az ELMU-EMASZ 2018-ban
elkezdte, idén kb. 50 km nyomvonal keriil ilyen tipusi KOF kabelekkel
kivitelezésre
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elmuU halézat
emasz halézat
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Megvaldsult KOF pilot projekt

Budapest IX. keriilet Haller utca

e 250m nyomvonal

» 48 szalas optika

* Tr. dllomasok el6tt ,,akna”

« Allomason beliil rendezd szekrény

Sikeres KOF pilot projekt
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KIF hibrid kabel probaszerelési tapasztalatok, KIF pilot tervek

Szerelési tapasztalatok:
* A kabel szerelése nem igényel
— Specialis szaktudast
— Nagy értékd technikai eszkozt

e Er6saramu kabel javitasa a megszokott
folyamat szerint elvégezhet6

Tervezett KIF pilot :

* Uj parcellazasnal ~700m hosszban KIF hibrid
kabel fektetése a gerincben Budapesten

* Fogyasztok optikai eléréséhez alkalmas
rendszer kiépitése

e Felflzott haldzat esetén alkalmazhato
technoldgia

Kivitelezés kezdete: 2019. szeptember
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elmu hdlozat
emdsz halézat
Megoldasi javaslat T karmantyus KIF halozatok esetén

Part of innogy

« POLOT helyszin: Szél8liget Okopark,
Uj parcellazas

* Mivel dontben csaladi hazas
kornyezetben T ledagazos KIF haldzat
|étestl, ezért a hibrid kabel nem
alkalmazhato

* A gerinckabelek fogadasara LPE 40
véddicso kerlilt lefektetésre (jovében
kivalthatja a hibrid kabel)

* A 7db mikrocsovet tartalmazo
multicsé minden iranyba ugyanennyi
HRSZ ellatdsat teszi lehet6évé (2
mikrocsd tartalékként szolgal)

* A nagyobb bonyolultsagi fok miatt
mar tavkozlési terv sziikséges

Kivitelezés kezdete: 2019. julius
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Problémas kozos oszlopsoros halozatok!

K6z06s oszlopsoros haldzatok problémai:
* Oszlopok kezelhet8sége

* Rekonstrukciokat kovetd optikai halozat
rendezetlensége

Jelenlegi helyzet

 Limitalt oszlopfelhasznalas
(2 tavkozlési szolgdltato)

Jovobeli elvarasok:
* Oszlopok kezelhet6ségének fenntartasa

* A limitalt felhasznalas problémajanak
megoldasa

* Oszlopok terhelésének csokkentése

* Oszlopbérleti koncepcid ujragondolasa

MSP (Multi service provider = tobb szolgaltatés) FTTH modell
alkalmazasaval a cél elérhet6
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Tobb szolgaltatos modell (MSP) mint megoldas!

MSPN kialakitas el6nyei a fogyasztok
szamara:

b - Tobb szolgaltatd

4%
9 * 100%-o0s lefedettség

E ! » Kedvez6bb arak a toébb
lehetséges szolgaltatd miatt

-

MSPN kialakitas el6nyei a DSO-k

Sza’ma'ra: oL I‘:ﬁclgé\fﬁiﬁl felnordd halozat ‘ = EHIEE N
* Kedvezébb haldzat N :]_ -
. , < 1 alap Ralozat o o [ — T
Uzemeltetes g A 2
* Tisztabb felel6ségi kor §’ oo B
E 2 alap halozat AL e s
* Oszlopbérlet helyett g <H ] ] i R

szalbérlet ” <H =
3. alap halozat Infrastruktura szolgaltat i 1657 El6fizeto n

MSP modellel a szinergidk kiaknazhatoak, PILOT haldzat tervezése
egy teljes telepulés lefedésére 2019. augusztusban megkezd6dott
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Koszonom a

figyelmet!
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