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A HATÓSÁG

Villamos szakterület irányításáért felelős 

MINISZTÉRIUM 

az

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

2020 júliusában közzétette a

27/2020.(VII.16) ITM rendeletet 

amely a műszaki szabályozású rendeletek 

jogharmonizációjának és deregulációjának

megfelelően módosította a

40/2017.(XII.4.) NGM rendeletet
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RENDELETMÓDOSÍTÁS

27/2020.(VII.16) ITM rendelet 

módosítja a 40/2017.(XII.4.) NGM rendeletet 

MIT KELL TUDNI A RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL?

Nem szükséges a KORÁBBI RENDELETEKRE 

hivatkozás kiegészítése, átírása, mert a módosító 

rendelkezések a hatályba lépést követően beépülnek 

az alaprendeletbe, és a módosító rendelet azonnal 

hatályát veszti.

Elérhetőség:nemzeti jogszabálytár 

(https://njt.hu/jogszabaly/2017-40-20-2X)
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A RENDELET

27/2020.(VII.16) ITM rendelet 

lényegesen módosítja a 40/2017.(XII.4.) NGM rendeletet, amely

„Az összekötő és felhasználói berendezésekről, 

valamint a potenciálisan robbanásveszélyes 

közegben működő villamos berendezésekről és 

védelmi rendszerekről”

szól. 

Az új összeszerkesztett változat 2020. július 30.-ától 

kizárólagossággal érvényben van! 
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A RENDELET VÁLTOZÁSAI

Megszűnt a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat

mint önálló tevékenység

Új fogalom a villamos biztonsági felülvizsgálat

Új szakma a villamos biztonsági felülvizsgáló

Új a képzés és a független vizsgáztató intézmény 

Újak  a robbanásveszélyes környezetben üzemelő villamos 

berendezések vizsgálataira vonatkozó fogalmak

A dereguláció következményeinek orvoslására 

az Iparügyekért felelős miniszter új Szakbizottságot hívott életre

VB-SzMSz

Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Szakbizottság
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VMBSZ lényeges változásai 1

➢ Tartalmilag egyszerűsödik a Szabályzat: csak a normatív 

előírásokat tartalmazza, míg a „szakma szabályai” (nem 

kötelező előírások) a szakági műszaki előírásokban (SZME) 

jelennek meg. Ezek hasonlóan az OTSZ-hez kapcsolódó TvMI-

hez szintén a jogszabályba nem férő részletesebb műszaki 

előírásokat, követelményeket tartalmazzák.

➢ Egyértelműen és világosan megfogalmazza a módosítás a 

nagy- és a kisfeszültségű villamos berendezések villamos 

biztonsági felülvizsgálatainak tartalmát és gyakoriságát. 

Megjegyezzük, hogy a kisfeszültségű berendezések 

szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) 

felülvizsgálatát változatlanul előírja az OTSZ 5.1.
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VMBSZ lényeges változásai 2

➢ Előírja a robbanásveszélyes környezetben üzemelő villamos 

berendezések vizsgálatainak tartalmát és gyakoriságát.

➢ Kimondja: A villamos berendezések felülvizsgálata a 

felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki 

követelmények szerint, a minősítése pedig a létesítés idején 

érvényes műszaki követelmények szerint történik.

➢ A berendezésben felszerelt áram-védőkapcsolók

működőképességét általános esetben legalább évente kell 

ellenőrizni.

➢ Újrafogalmazták a villamos üzemű kéziszerszámok és a 

hordozható elválasztó transzformátorok évenkénti ellenőrzését.

➢ VALAMINT KIMARADT EGY SOR MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS!
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VBSZMSZ

Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Szakbizottság

• (3) A Szakbizottságba tagot a következő szervezetek javasolhatnak:

• a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala (Jeges András),

• b) Magyar Elektrotechnikai Egyesület (Dr. Novothny Ferenc),

• c) Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége (Kalics István),

• d) Magyar Mérnöki Kamara (Eitel László),

• e) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (Király Dénes),

• f ) a szakterületen működő egyéb, a miniszter által felkért civil szervezetek 

(Budapesti Műszaki Egyetem; Németh Gábor).

(4) A Szakbizottság tagjait a miniszter öt év időtartamra bízta meg.

(5) A Szakbizottság tagjai közül három év időtartamra megválasztotta a 

Szakbizottság elnökét (Dr. Novothny Ferenc)
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VB-SZME

(6) A Szakbizottság által elfogadott szakági 

műszaki előírásokat a kormányzati honlapon, 

valamint a termékinformációs pont honlapján 

közzé kell tenni. A szakági műszaki 

előírásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell 

tekinteni, hogy az megfelel az adott kor 

technikai színvonalának.

A szakági műszaki előírások a www.kormany.hu

és a www.termekpont.hu honlapon 

megtekinthetők és letölthetők.
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Az VB-SZME közzététele a termékinformációs 

honlapon megtörtént. A kormányzati portálon is 

megjelent a közlemény, elérhető:

https://kormany.hu/dokumentumtar/iparugyekert-

felelos-miniszter-kozlemenyei

A termékinformációs pont szakági oldala is 

kiegészült a közleményre való hivatkozással.

A szakági oldal és maga az VB-SZME itt érhető el:

https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyza

tok/villamos-muszaki-biztonsagi-szabalyzat

MEE Vándorgyűlés  SZEGED 2021 

https://kormany.hu/dokumentumtar/iparugyekert-felelos-miniszter-kozlemenyei
https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/villamos-muszaki-biztonsagi-szabalyzat


Villamosenergetikai Intézet

11

VB-SZME

Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Szakbizottság

elkészítette, és szavazással jóváhagyta  a 

Villamos Biztonsági Szakmai Műszaki Előírásokat

SZEMPONTOK

1. A dereguláció miatt a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatból 

kihúzott műszaki előírásoknak a megjelentetése mint: 

„az adott kor technikai színvonalának megfelelő megoldások”

2. Néhány a Szakbizottság által javasolt – a szakmai szervezetekkel 

egyeztetett – további előírás ajánlásként megfogalmazása

3. A Szakbizottság a szabványokon túlmenő műszaki megoldás 

kidolgozását jelenleg nem tartotta szükségesnek
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VB-SZME

• 1.3. Nem tartozik a szakági műszaki előírás hatálya 

alá, a VMBSZ-ben felsoroltakon kívül:

• a villamos járművek saját berendezési – ugyanakkor 

más előírás hiányában irányelvként szolgálhat ezekre 

is,

• a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák villamos 

berendezései [lásd: a 146/2014. (V. 5.) Korm. 

rendeletet és a szakági műszaki előírást],

• egészségügyi létesítmények esetében a nem 

általános célú, nem installációs villamos 

berendezések.
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VB-SZME tartalma

➢Értelmező rendelkezések

➢Műszaki biztonsági követelmények 

➢Jelentős berendezések és összekötő 

berendezések

➢Felhasználói berendezések követelményei 

➢Villamos szerkezetek

➢Villamos balesetek

➢MELLÉKLETEK 
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VB-SZME Értelmező rendelkezések

• A SZAKÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁS alkalmazásában 

irányadó fogalmak más előírások hivatkozott 

megismétlése

a Vet. és annak végrehajtásáról szóló 273/2007. 

(X.19.) Korm. rendelet, a 40/2017. (XII. 4.) NGM

rendelet és a Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár egyes 

részei tartalmazzák, különösen: MSZ IEC 60050-195, -

461, -826.

• 2.2. A szakági műszaki előírásban alkalmazott 

fogalmak és egyes fogalmak magyarázata: (kizárólag 

a jelen SZME-VB alkalmazása szempontjából):
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VB-SZME
Műszaki biztonsági követelmények

3.1.3. A jelentősnek nem tekinthető villamos berendezésekre

vonatkozóan az üzembehelyezéshez elegendő a

szabványossági nyilatkozat és – szabványtól való eltérés

esetén – az egyenértékűségi nyilatkozat.

Magyarázat:

Szabványtól való eltéréshez tervezői egyenértékűségi nyilatkozat,

azaz egyeztetni kell a tervezővel, ne változtasson ellenőrzés nélkül a

kivitelező!

Szabványos terv szerinti kivitelezésnél elegendő a:

A kivitelező felelős műszaki vezetője szabványossági nyilatkozata.
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• 3.1.12. Az áram-védőkapcsolók nyomógomb megnyomásával 

történő működés próbáját képzetlen személyek is elvégezhetik. 

• 3.1.13. A villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az 

üzemeltető gondoskodik bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor. 

Tulajdonosváltáskor az eladó kötelezettsége a villamos 

biztonsági felülvizsgálat elvégeztetése, villamos szempontból 

csak biztonságos ingatlant adhat át a vevőnek.

• 3.1.13.1. Javasolt a villamos biztonsági felülvizsgálatot 

elvégzése bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor, amennyiben 

fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű 

túláramvédelem van, és 30 mA-nél nem nagyobb 

érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói 

berendezések.
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3.1.16. Információátviteli (gyengeáramú) képzettségű

szakmunkás, technikus, mérnök, szaktanár a következő

feltételekkel dolgozhat erősáramú/energetikai villamos

berendezésben: a.) … h.)

3.1.18. A gyengeáramú szakemberek oktatására, vizsgáztatására

jogosult az olyan erősáramú/energetikai (célszerűen felsőfokú

végzettségű) szakember (vagy ilyen munkatárssal rendelkező

oktatási intézet), aki a felsorolt témákban járatos, és megfelelő

szakmai színvonalon és szigorúsággal meg tudja szervezni (pl.

házon belül is) az oktatást és a vizsgáztatást.
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• 4.13. Ha a hálózat TN-rendszerű, a hálózat épületen kívüli 

részén külön védővezető helyett az érvényben lévő, villamos 

biztonsági szempontból mértékadó szabványoknak (3.1.2. 

pont) megfelelő PEN-vezető is alkalmazható.

• 4.14. Ha a hálózat korábban nem volt TN-rendszerű, akkor az 

azt tápláló közcélú hálózat hálózati engedélyese vagy saját 

használatú erőmű üzemeltetője TN-rendszerre áttérítheti. 

Felszólítására az összekötő berendezés tulajdonosának az 

átalakítás műszaki tartalmától függően a lehető legrövidebb 

időn belül el kell végeznie a hálózatán az ehhez való 

átalakításokat.
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5.1. Felvonulási (építkezési) területekre vonatkozó intézkedések

5.2. Karbantartási kötelezettségek

5.3 Ha a felhasználói hálózaton keresztül alfogyasztói

berendezést táplálnak, az ezt tápláló felhasználói hálózat 

biztonsági kérdéseit a felhasználó és az alfogyasztó közti 

írásos megállapodásban szükséges rögzíteni. 

5.4. Ha a felhasználó ellátása a Vet. szerinti közvetlen vezetéken 

keresztül történik, akkor ennek a közvetlen vezetéknek biztonsági 

kérdéseit a felhasználó, a vezeték üzemeltetője és az érintett 

területek tulajdonosai közti írásos megállapodásban szükséges 

rögzíteni. 

5.5. Villamos berendezések helyszíni összeszerelésére, 

javítására és karbantartására vonatkozó követelmények:
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6.1. A megfelelőség igazolása

6.2. Kölcsönzés, használtcikk-kereskedés

6.3. Javítás utáni vizsgálatok Részletezve ld. az „A” és „B” 

mellékletben 
• 6.3.1. A VMBSZ 6.2.4.4. pontja szerint a villamos szerkezetek, készülékek javítása, 

módosítása után a következő vizsgálatokat minden esetben el kell végezni:

a) ellenőrzés szemrevételezéssel (épség, csatlakozások, feliratok, tartozékok stb.);

b) védővezető vizsgálata (szemrevételezés, folytonosság, védővezető-ellenállás 

mérése);

c) szigetelésvizsgálatok (szigetelésiellenállás-mérés, villamosszilárdság-vizsgálatok) és

d) működési próbák.
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7.1. Minden olyan baleset bekövetkeztekor, 

amely villamos berendezéssel okozati 

összefüggésbe hozható – különösen áramütéses 

balesetek esetében – az érvényes MSZ 1585

szabvány szerint (műszaki mentés és 

elsősegélynyújtás), valamint a hatályos 

munkavédelmi jogszabályok (munkavédelmi 

törvény és végrehajtási utasítása) és előírásai 

szerint (bejelentés, kivizsgálás, jegyzőkönyvezés, 

adatszolgáltatás) kell eljárni.
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A. Melléklet: Villamos szerkezetek javítás 

utáni vizsgálatai
➢ A5.1. Minden esetben elvégzendő vizsgálatok

➢ A5.1.1. Ellenőrzés megtekintéssel

➢ A5.1.2. A védővezető vizsgálata

➢ A5.1.3. Szigetelésvizsgálatok

➢ A.5.1.3.4. Nem kell aktív részeknek tekinteni az elektronikus 

áramköröket, ha teljesülnek a következő feltételek:
– a megérinthető rész táplálása olyan biztonsági elválasztó transzformátor 

szekunder csatlakozókapcsairól történik, amelyek feszültsége nem haladja meg 

váltakozó áram esetén a 42,4 V csúcsértéket, egyenáram esetén a 42,4 V-ot,

– vagy ha az aktív részektől biztonsági impedancia választja el.
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B. Melléklet: Villamos forgógépek javítás utáni 

vizsgálatai

• B3.1. Minden esetben elvégzendő 

vizsgálatok 

– B3.1.1. Ellenőrzés megtekintéssel

– B3.1.2. A védővezető vizsgálata

– B3.1.3. Szigetelés vizsgálatok

– B3.1.4. Működési próbák
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C. Melléklet: Dokumentáció

Néhány példa a vizsgálati a vizsgálati 

dokumentációhoz

ERŐSÁRAMÚ/ENERGETIKAI BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSE

NAGYFESZÜLTSÉGŰ BERENDEZÉS VIZSGÁLATA

VILLAMOS KÉSZÜLÉK VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE

VILLAMOS FORGÓGÉP VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE

VILLAMOS FORGÓGÉP PRÓBATERMI VIZSGÁLATI

JEGYZŐKÖNYVE

VILLAMOS FORGÓGÉP TEKERCSELÉSI ADATLAP
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➢ Villamos Biztonsági Felülvizsgáló (VBF)

➢ 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletben javasolt törlés

─ ITM Munkavédelmi főosztály

➢ OTSZ                   VBF

➢ VBF Tűzvédelmi szakvizsga

MEE Vándorgyűlés  SZEGED 2021 



Villamosenergetikai Intézet

26MEE Vándorgyűlés  SZEGED 2021 

VBF  KÉPZÉS MÓDOSÍTÁSA

Újra „hatósági képzés” más néven:

A Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) 

szakmai honlapjának "Jogszabály alapján 

szervezett oktatás és képzések" rovatában elérhető 

a 2021. szeptember 1-től hatályos képzési 

követelményekkel kapcsolatos tájékoztató.

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-

eLibrary&file=download&keret=N&showheader=

N&id=237602

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=237602
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10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletben javasolt törlés

➢ az irat kiállítása idején érvényes előírások 

szerint kell minősíteni

➢ áram-védőkapcsolók ellenőrzése 3 havonta

➢ Szerelői ellenőrzés

─ ITM Munkavédelmi főosztály válasza

A jogszabály módosítási javaslatot – a R 19§

törlését – a munkavállalók biztonsága érdekében 

nem tudjuk támogatni.
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OTSZ MÓDOSÍTÁS

A koncepció, hogy az OTSZ-ben szabályozott 

műszaki tartalmú tűzvédelmi felülvizsgálatot 

elvégzi majd a villamos biztonsági felülvizsgáló. 

Vagyis a villamos biztonsági felülvizsgáló nem csak 

a VBSZ szerinti követelmények teljesülését 

vizsgálja, hanem jogosult a villamos berendezés 

tűzvédelmi felülvizsgálatát is elvégezni. 

Az OTSz-t nem kell módosítani!
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Tüzvédelmi szakvizsga

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletének 

("A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási 

ágak és munkakörök") 14. pontjában szerepelnek 

az "Erősáramú berendezések időszakos 

felülvizsgálatát végzők."

Mivel a "villamos biztonsági felülvizsgáló" 

képesítés nem csak az EBF-t, hanem az ÉVF-t is 

magában foglalja), így a BM rendelet szerint nem 

lesz akadálya a tűzvédelmi vizsgának.
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