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Kvázi baleset III.
2015.05.06.

 Esemény leírása:

 VIII. Dugonics utca 28977/10 tr. állomás

 kábelszerelés aknában

 PB gázzal F. György szerelő melegítette a kábelt

 eközben az akna áttörését az alvállalkozó kívülről PUR-hab
segítségével tömítette

 a PUR-hab hajtógáza és a PUR-hab a szerelők által használt PB 
gáz lángja miatt meggyulladt

 a tűzet egy 6kg-os kézi porral oltó készülékkel sikerült megfékezni

 személyi sérülés nem történt
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 A PUR-hab a Propán és Izobután tartalma miatt rendkívül 
tűzveszélyes aeroszol.

 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 
távol tartandó. 

 Tilos a dohányzás.

 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.  
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 Esemény oka:

 tűzveszélyes tevékenység helyére rendkívül tűzveszélyes 
aeroszol bejuttatás

 Anyagi kár vagy termelés kiesés:

 a 6kg-os porral oltó tűzoltó készüléket újra kellett tölteni

 Baleset megelőzés:

 tűzveszélyes anyag eltávolítása a tűzveszélyes tevékenység 
végzés helyéről

 PUR-hab hajtógázának kiszellőztetése az aknából

 munka összehangolása SAG és alvállalkozója között


