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Projekt célja és általános adatai

22020. 09. 15. 

EU Horizon2020 
támogatást nyert

42 hónap
2019-2022

4 demonstráció 2 magyar 
pilothelyszín 

10, 7 millió €

Energiatárolás

Megújuló energia

Energiaközösségek



Magyar demonstráció sajátosságai

3

Reguláció

„33/C. §
(1) Az elosztó az elosztási tevekénység 
optimalizálásának céljából a legkisebb költség elve 
szerint az elosztó hálózat részét képező 
villamosenergia-tárolót létesíthet és működtethet.
(2) Az elosztó által létesített és működtetett 
villamosenergia-tároló a 0,5 MW névleges kimeneti 
teljesítőképességet nem haladhatja meg.”

2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény:

1.

Integrált hálózati elem.

2.
Vezérelt fogyasztói rendszer2.

• 1980-as évektől „B tarifás rendszer”

• Meghatározott időszakban történő fogyasztás

• Bojlerek és hőtárolós kályhák

• Hangfrekvenciás központi vezérlés vagy 
rádiófrekvenciás központi vezérlés

• Áramszolgáltatóként több régió, de 16-16 
rádiófrekvenciás központi vezérlési csoport

2020. 09. 15. 



Megoldandó műszaki probléma - Zánka
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Megoldandó műszaki probléma - Zánka
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Adatsor1 Power [kW]Feszültségesés Látszólagos teljesítmény

Elosztói Szabályzat 5%-ot meghaladó feszültségesés Hálózatfejlesztés



Megoldandó műszaki probléma - Zánka
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Balatonudvari: 500 kW PV park

Tervezett:

• Balatonudvari: 500 kW PV park
• Révfülöp 2 × 500 kW PV park

Telített a vonal megújuló felvevőképessége.



Megoldás - Zánka
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2019. 07. 01. hétfő

Régi vezérlés KöF vonal teljes terhelése
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2019. 07. 01. hétfő

Új vezérlés KöF vonal teljes terhelése
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2019. 07. 01. hétfő

Régi + új vezérlés KöF vonal teljes terhelése

2019. 07. 01. hétfő

213 db vezérelt fogyasztó 
(fogyasztás > 1500 kWh/év)

168 db - új IElectrix RKV területi 
csoportban

113 db RKV + hagyományos mérő

55 db RKV + smart mérő

45 db - smart mérővel történő vezérlés



Megoldás - Zánka
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Akkumulátoros energiatároló: 500 kW, 1200 kWh (beüzemelés: 2020. október – november) 
Új vezérléssel ellátott vezérelt fogyasztói rendszer (átprogramozás: 2020. október – 2021. február)
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Látszólagos teljesítmény (eredeti) Látszólagos teljesítmény (tárolóval és új vezérelt fogyasztói rendszerrel)

Javulás a feszültségesés %-os értékében és további kiserőművek csatlakoztatása
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Köszönöm a figyelmet!
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