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0,49MW PV KISEROMU
IRANYITASTECHNIKAI
VEZERLO TELEPITESE
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» Mit szeretne a befektetd?

» Mit szeretne a tervezb?e

» Mit szeretne az aramszolgaltato?

» Ezt hogy kell megvaldsitani iranyitastechnikai
» Mi torténik egy Uzembe helyezésen?e
» JOvObenilehetdségek
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I\/\IT SZERETNE A BEFEKTETO?

» Pénzt
» Minél olcsdbban
» Minél hamarabb
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IT SZERETNE A TERVEZO?

» Megfelelni a megrendeldnek
» Megfelelni az dramszolgdltatd eldirasainak
» MUkOdO iranyitastechnikat

» Informdacio?

» Nehézség, hogy nincs sok pelda
» Problémak, eldnyodk, hatranyo
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;;/\IT SZERETNE AZ ARAMSZOLGALTATO?

» A hdldzat stabil és kiszdmithatd maradjon
» A kiseromuUveket tudja iradnyitani

» De hogyan és mit kellene 1atnie

» Mit kellene vezérelni, 20kV, 0,4kV, inverter?
» Egy-két példa letezett az alapokho
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IRANYITASTECHNIKA MEGVALOSITASA

» Meg van a terv, meg kell valositani
» MUkodik?

» Eleég lesz ennyi jelzés, vezérlés?

» Milyen tipusu legyen a vezérlés, impulzus, ON
» Gyartdas, van eléeg kapacitasunk, szere
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» Aramszolgdltatdi eldirdsok vonatkoznak-e naperémures
» Csavaros vagy rugos sorkapocs
» Vezetékek szine, mindsege

» Ellendrzések, funkciondlis teszt
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» 2G-s haldzaton keresztUl a kdzponttal

» APN, zart haldzat, csak adott portok és IP cimek enc
» Ethernet csatlakozas

» Egyszerre tébb irdnyd kommunikacio
» Irdnyok priorizaldsa
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(JZEMBE HELYEZES

» Elvileg készen van az iranyitastechnikai rendszer
» De lehet hogy még alakitani kellene rajto
» Az adramszolgdltatonak nem biztos, hogy megfelel

» Uzembe helyezés menete
» Allasjelzések, vezérliések, iranyitdstechnikai kapcsolat ellenérzése
» 20kV-0s halozatra kapcsolds

» Védelmi mUkddések, egyéb funkciok ellendrzese
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» Az elmult 2 év fejlddéese

» TObb iranyitastechnikai berendezés a lathatatla
» Automatizalds mértéekenek ndvelese2e?

» Szoftveres intelligenciage?
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KOSZONOM A FIGYELMET!




