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• Külföldi tulajdonú Magyarországi gyár két telephellyel (központi ill. kihelyezett).

• A két telephely önálló, 22 kV-os (kihelyezett telephely), ill. 11 kV-os (központi
telephely) középfeszültségű rendszerrel rendelkezik.

• A kihelyezett telephelyen egy a központi telephelyen három középfeszültségű
elosztó berendezés található, amelyek KF/0,4 kV-os transzformátorokat 
táplálnak.

• A két telephely között erősáramú kapcsolat nincs, ETHERNET kapcsolat van.

• A két rendszer üzemeltetését külön személyzet végzi, de hétvégén ill. éjszaka  
mindkét telephely felügyeletét a központi telephelyről látják el.

A létesítmény
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• A 22 kV-os feszültségű telephely új, SF6 szigetelésű kapcsolóberendezést és
két közvetlen áramszolgáltatói betáplálást kapott. Ehhez kapcsolódóan a teljes 
középfeszültségű irányítástechnikai rendszer rekonstrukciója valósul meg.

A létesítmény
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• Egységes villamos felügyeleti és archiváló rendszer kialakítása mindkét 
telephelyre, telephelyenként 2-2 munkahellyel, a központi telephelyen mérnöki
munkahellyel.

• Egységes valós idejű időszinkronizációt kell megvalósítani a teljes rendszerre
vonatkozóan.

• A központ telephely munkaállomásai mindkét telephely, a kihelyezett telephely
munkaállomásai csak a kihelyezett telephely megjelenítését végezzék.

• A megjelenítéshez ill. beavatkozáshoz csak egyedileg bejelentkezett 
felhasználóknak legyen joguk. A kiadott parancsok mellett naplózandók az azt
kiadó kezelő személye is.

A feladat
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• A betáplálásokban hálózati minőség ellenőrző műszerek telepítésére van
szükség. Az ezek által – valamint a védelmek által – készített zavaríró 
felvételeket mérnöki munkahelyen kell megjeleníteni ill. kiértékelni.

• A bekövetkezett, kieséssel járó események hatására automatikusan generálni 
szükséges egy célszerűen összeválogatott eseményekből álló riportot a 
megfelelő elő- és utóidővel. A riportot szintén a mérnöki munkahelyen kell 
megjeleníteni.

• A mérnöki munkahelyről legyen lehetséges az aktív eszközök – védelmek,
hálózatminőség ellenőrzők – kiolvasása, módosítása.

• Kioldás esetén a kezelők SMS értesítést kapjanak.

• Rendszeresen és határérték sértés esetén hálózatminőségi jelentés előállítása.

A feladat
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Rendszervázlat
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Rendszervázlat
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Rendszervázlat



Unrestricted © Siemens Zrt. 2016. Minden jog fenntar tva.

2016. június 1-2.9.oldal

IED paraméterezés

A védelmi-irányítástechnikai 
készülékek teljes körű 
paraméterezése a DIGSI4 
program segítségével történik.
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IED - jelzések kialakítása

A mezőkben elhelyezett védelmi-irányítástechnikai készülékek paraméterezése 
során kell kialakítani a küldeni ill. fogadni szükséges jelzések csoportját:

�Standard jelzések
�Felhasználó által definiált jelzések
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Rendszerszervezés

A rendszerszervező alkalmazás szintén a DIGSI4 programrendszer része, az IED-k
IEC 61850 konfigurálása automatikusan történik.
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Rendszerszervezés

A jelzéseket GOOSE 
applikációkba rendezve 
lehet egymással 
összerendelni.
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Irányítástechnikai és GOOSE irány

GOOSE

Reporting

Szempontjaink GOOSE alkalmazására:

• Megbízunk az ETHERNET hálózatunkban. 

• Milyen funkcióra használjunk GOOSE üzeneteket:
• Elosztó szintű védelemi funkcióra (GYSV, MBV)
nem célszerű. -> Az egyszerűbb jobb…

• Egyszerű kapcsolatot feltételező védelmi 
funkciókra igen (pl. FTK kioldások)

• Reteszfeltételekre igen – de figyelembe kell venni
a jelzés érvényességét is. Ha nem érvényes, 
nincs reteszfeltétel…

• Automatika funkcióra igen (pl. ATK).
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Zavaríró kiolvasás és kiértékelés

Comtrade Comtrade, PQDIFF

SICAM PAS/PQS
Kiolvasás/tárolás funkció

PQAnalyser server
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Mérnöki munkahely
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Kommunikációs rendszer
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Áttekint ő kép
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Eseménynapló
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Hibanapló
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Köszönöm megtisztel ő figyelmüket!


