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40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és 
felhasználói berendezésekről, valamint a 
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő 
villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

1. melléklet a 40/2017. (XII. 4. ) NGM rendelethez 

Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 
(továbbiakban VMBSz).
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A rendelet 4. pontja hívja életre a 
SZAKBIZOTTSÁGOT:

4. A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 
előkészítése, a Műszaki Szakbizottság működése 

és feladatai
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 a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 
előkészítésének és módosításának előzetes 
szakmai egyeztetése

 a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 
szükség szerinti gyakoriságú, de legalább 
évenkénti felülvizsgálata

 a Szakbizottsághoz beérkezett módosítási 
javaslatok véleményezése 

 A javaslatok megküldése az iparügyekért felelős 
miniszter részére 
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A Szakbizottság összetételét a műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró 

Budapest Főváros Kormányhivatalának 
javaslatára a miniszter határozza meg. A 

szakbizottsági tagokat a miniszter a 
Kormányhivatal javaslatára öt év 

időtartamra bízza meg.
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A Szakbizottság maga állapítja meg 
ügyrendjét, és tagjai közül megválasztja 

a Szakbizottság elnökét.



Villamos Műszaki Szakbizottság alakuló ülés 
Elnök:
Dr. Novothny Ferenc MEE
Elnökhelyettes:
Jarabek Péter BFKH
Tagok:
Eitel László MMK; 
Kalics István EMOSZ;
Király Dénes BKI;
Rátai Attila BFKH 12kjH; 
Veress Árpád MMK
Tanácsadó:
Horogh Gyula
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MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.A Szakbizottság megnevezése, székhelye

2. A Szakbizottság alapítási célja

3. A Szakbizottság feladata

4. A szakbizottság tagjai
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MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
II. MŰKÖDÉS ÉS IRÁNYÍTÁS
1. Szervezeti tagozódás:
2. A szakbizottsági ülés

3. Az elnök és az elnökhelyettes

4. A titkárság

5. Elérhetőség, tájékoztatás

6. Hatálybaléptető és záró rendelkezések
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Rendelet 4. pontja:

A Szakbizottság a Villamos Műszaki Biztonsági 

Szabályzatban foglalt műszaki követelményeket 

teljesítő műszaki szabványok jegyzékét a 

Kormányhivatal a honlapján közzéteszi.
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A szakbizottság titkársági feladatait a 
Nemzetgazdasági Minisztérium látja el.
E-mail cím: szakbizottsag@termekpont.hu
https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyza
tok/villamos-muszaki-biztonsagi-szabalyzat

A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt 
műszaki követelményeket teljesítő műszaki szabványok 
jegyzékét ld. itt:
http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/villamos-
muszaki-szabvanyok-jegyzeke
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2018. május 10
Napirendi pontok:

 Közvilágítási célú hálózatok
 Szakbizottsághoz érkezett kérdések
 Szabványjegyzék
 Felülvizsgálati gyakoriságok
 Egyebek
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1.) FELMERÜLT KÉRDÉSEK
A közvilágítás a Szabályzat hatálya alá tartozik, 
ugyanakkor a közcélú villamosmű hálózatán is lehet 
létesítve és a PEN vezető közös. 
Nem tartoznak a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet hatálya 
alá a villamosművek és a villamosműhöz tartozó villamos 
berendezések, viszont a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 
hatálya kiterjed a közvilágítási célú berendezésekre és 
rendszerekre, valamint a villamos berendezés fogalom-
meghatározásának is részét képezi a közvilágítási 
berendezés és a közvilágítási elosztóhálózat.
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2.) FELMERÜLT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
a) A villamos szerkezet fogalma pontosításra szorul a 
tekintetben, hogy a „felhasználás” helyett a „használás” 
szerepeljen. A szakbizottság a javaslatot nyitott státusban 
tartotta.
b) A jelentős villamos berendezés fogalmában a 
„fogyasztói berendezés” fordulat „felhasználói 
berendezésre” cserélendő, valamint a „32 A vagy annál 
nagyobb” fordulat helyett a „32 A-nél nagyobb” fordulat 
alkalmazandó.
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2.) FELMERÜLT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
c) A jelentős villamos berendezés fogalma kiegészítendő 
az egyenfeszültség esetével, mely alapján egyenáramnál az 
1500 V határérték feletti esetkörök tartoznának a 
fogalomkörbe.
d) Lakóépületek lakásai csak akkor kerüljenek ki a 
felülvizsgálati esetkörből, ha a következő két feltétel 
együttesen teljesül: 1) van 30 mA kioldóáramnál nem 
nagyobb névleges kioldóáramú áram-védőkapcsoló és 2) az 
áramkör túláramvédelmi szervének értéke nem nagyobb, 
mint 32 A. Ennek megfelelően módosítandó a Szabályzat 
1.1.22. pontja.)
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FELMERÜLT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK

3. napirendi pont

A szabványjegyzék közzétételére vonatkozó 
kötelezettségre nincs szükség, ennek 
megfelelően módosítandó a 40/2017. (XII. 4.) 
NGM rendelet.
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FELMERÜLT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
4. napirendi pont
A kisfeszültségű berendezések érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatának gyakorisága 
tekintetében akként pontosítandók a követelmények, hogy
a) kerüljön törlésre a szerelői ellenőrzés lehetősége;
b) az 1.1.22.1. a) pontban „az iparszerűen alkalmazott 
villamos üzemű kéziszerszámokon és hordozható 
biztonsági transzformátorok esetén legalább évenként” 
fordulat helyett a „gazdasági célfelhasználásra szánt, 
villamos elválasztás védelmi mód hordozható villamos 
szerkezetei esetén legalább évenként” alkalmazandó.
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FELMERÜLT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
5. napirendi pont
a) A továbbképzések záróvizsgáján legyen elegendő egy 
olyan szakmai tag részvétele (a vizsgaelnökön túl), aki 
esetében a vizsgáztatóra vonatkozó képesítési és gyakorlati 
idő követelmények értelmezendők, tekintettel arra, hogy a 
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet a vizsgáztatók minimális 
számára nem ír elő követelményt.
b) A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § (6) bekezdés 
b) pontjában a „Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 
rendelet” fordulat helyett a „Villamos Műszaki Biztonsági 
Szabályzat” szerepeljen.
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FELMERÜLT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
c) A Szabályzat 1.1.22. pontja szerint a villamos berendezések 
felülvizsgálata a felülvizsgálat idején érvényes vonatkozó műszaki 
követelmény szerint történik, a villamos berendezés felülvizsgálatkor 
érvényes követelmények szerinti kialakítása a soron következő 
felújításkor esedékes. Ugyanakkor a Szabályzat 1.1.2. pontja 
értelmében a biztonsági követelmények szempontjából megfelelő 
állapotúnak kell tekinteni azt a villamos berendezést, amely 
létesítésekor teljesíti a rá vonatkozó villamos biztonsági szabványos 
követelményeket vagy a szabványban foglaltakkal biztonsági 
szempontból a tervező által igazoltan legalább egyenértékű 
megoldásokat. Ez átmeneti, szükségmegoldásnak megfelelő, azonban 
a Szabályzat módosítása során végleges megoldást szükséges találni.
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FELMERÜLT MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
d) Stratégiai kérdések között középtávon célszerű 
foglalkozni az „érintésvédelem” kifejezés pontosításával 
(„áramütés elleni védelem”) a normaszövegben és a 
Szabályzatban; továbbá az érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgálat és az erősáramú berendezések felülvizsgálat 
követelményrendszerének egységesítésével, illetve 
összevonásával.
e) Megfontolandó, hogy tulajdonosváltásnál is legyen 

kötelező a felülvizsgálat elvégeztetése. 
f) Az üzemeltető fogalmával célszerű kiegészíteni a 

fogalom-meghatározást.
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