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Bevezetes ErSmiivek
fajtai:
Haztartasi Kiserdmi
<50 kVA <500 kVA

*Terv tipusok:
oEngedeélyes
oHCST
oKiviteli terv

Eromu

>500 kVA

oMegvalosulasi
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Dokumentacios jegyzék Felsdzsolca Fotovoltaikus Erémii

—— lapja egyszerq,

MVM OVIT Zrt.
1158 Budapest Korvasut sor 105.

X=elfogadott | Megjegyzés
M=megvaldsult
HEENEEEE H 4 rz =
mint a faék, s mégis
Altalanos villamos technolégiai tervkatet , H ENR
Gsszesitett terviegyzek FZSPV-P-JO0-RJ01 c
[ Altalanos milszaki leirs FZSPV-P-J00-MLO1
Egyvonalas kapcsolasi rajz FZSPV-P-J00-EVD1 B
Iranyitastechnikai rendszer rajz FZSPV-5-J00-R01
Maperbmi elrendezési terv FZSPV-P-J00-HED1 c
Naperbmi mezGkiosziasi terv FZSPV-P-JOD-HED2 C MVM OVIT Zrt P . .. . P
[P RmE——" 2P S 00 R0 1158 Budapest Korvasitt sor 105. Dokumentacids jegyzék Fels6zsolca Fotovoltaikus Erémii
FZSPV-492-CT-01
Altalanos Primer villamos technolégiai tervkédtet " - " Jovahagyott N
— Cim Rajzszam Torés X=elfogadott | Megjegyzés
Tenjegyzek FZSPV-P-J00-RJ01 M=megualosuit
Miszakileirds FZSPV-P-J00-MLO1
20 kV-os 1. szamil vezényld és kapcscloépiilet elrendezési terve FZSPV-P-JOD-DRO1 | | | | | | | | |
20 k\V-0s 2. szamil kapcsoldépiliet elrendezési terve FZSPV-P-J00-DRO2 G170247_KIVE_KE_ML_00_R0O
Maperbmi erbsaramil kibslek nyomvonal terve FZ5PV-P-J00-KAD1 D Védékerités tervkstet
Erdsaramd kabelek jegyzeke FZSPV-P-J00-KAD2 c Miszak loids
CATSe kabelek nyonwenal terve FZSPV-P-J00-KAD3 B 1.8 m magas védbkerités kilakitasa KIVE_KE_RA_D1_ROD
CATSe kébelek jegyzeke FZSPV-P-J00-KAD4 B 5,0 m széles teharkapu 1,8 m magas kerités esstén KIVE_KE_RA_02_R00
Solar kabelek jegyzeke FZSPV-P-J00-KADS A kerités "A” tipusil oszlopa 1,8 m magas kerités esetén KIVE_KE_RA_03_RDD
Figyelmeztetd felirati tablak FZSPV-P-J00-MED1 A kerités "B tipusd oszlopa 1,8 m magas kerités esetén KIVE_KE_RA_04_ROO
FZSPV-492-CT-03 Hszr KIVE_KE_RA_D5_ROO
Szekunder villamostechnolégiai tervkétet (20/0,4 kV-os BHTR allomasok) Kitiizés KIVE_KE _KI_01_R00
Razegyzek PAKSPV-S-BHTR-RJ0T G170247_KIVE_RT_00_R00
Miiszaki leirds PAKSPV-S-BHTR-MLD1 Utépitési tervkotet
20/0,4 KV-0s BHTR allomés szskundertschnolégial ramutas terve PAKSPV-5-BHTR-ARDI Miszaki leirds KIVE_RT_ML_D1_R00
=BHTR +R 1 MezBuezéd szekrény elrendezési terve PAKSPV-5-BHTR-DRO1 | Atnézeti nelyszinraiz KIVE_RT _RA_01_R00
=BHTR +R 1 Mezbvezérd szekiény szerelési terve PAKSPV-5-BHTR-SHO1 Részlstes helyszinrajz KIVE_RT _RA_02_R00
20/0,4 KV-0s BHTR Allomés szskundertschnolégiai anyagok jegyzeke PAKSPV-5-BHTR-AJ01 Hossz-szelvény AT KIVE_RT _RA_03.1_R00
FZSPV-492-CT-05 Hossz-szelvény A2 KIVE_RT_RA_03.2 RO0
Szekunder villamostechnolégiai tervkotet (1. szamu vezényld, kapcsoldépiilet villamos technolégiai kiviteli tervkatet) Hossz szelvény B1 KIVE_RT_RA 033 R0
To—r 2PV SJ00 0T Fossz-szeivény 82 KIVE_RT _RA_03.4_R00
Miszaki leirds FZSPV-5-J00-MLO1 Hossz-szelveny B3 KIVE_RT _RA_03.5_R00
—— . Hossz-szelvény B4 KIVE_RT_RA _03.6_R00
Szekundertechnologiai kabelek jegyzeke FZSPV/-5-J00-KAD1 -
— —— Mintaksresztszelvény KIVE_RT _RA_04_R0O0
=l0tes mezd z | Sramulas (e ESH T Keresziszelvények KIVE_RT _RA_05_RO0
=J01 +501 szekunder filke eirendezesiterve FZSPV-5-HD1-DRO1 MernyisboKimutatEs KIVE RT MK 10.R00
=J01 +501 szekunder fiilke szerslési terve FZSPV-5-HD1-5HO1
Készitette: Hegyaljai Laszlé SN LS
Ellensr- Bém Zsolt Oldal/Osszes oldal jisieteolventls Zerjery Koled
Datum: 2017.12.15 28 Miszaki leirs [fAVE_TZ_ML_00_R00 N A [
Alaprajz [knv_Tz_RA_01_R0D T T T T T T T T T 11 |
G170247_KIVV_FT_02_R00
Féldelési és villamvédelmi tervkétet
Milszaki leirds KIVV_FT_ML_02_R0D
Villamvédelmi terv Reléhaz KIVV_FT_RA_06_RODD
Biztonsagi kamera tarts, & meteorologial oszlop faldsiési terve KIVV_FT_RA_07_ROD
— Napelem tartd asztalok vilamvédelmi bekotése KIVV_FT_RA_08_ROD
ACE, Inverter szekrénysk tartéinak foldelése KIVV_FT_RA_09_ROD
[ T Kapu foldelési terve KIVV_FT_RA_10_R0OD
BHTR allomas kills? foldelési terve KIVV_FT_RA_11_R0D
Foldelesi terv | résziet KIVV_FT_RA_01_ROD
Készitette: Hegyaljai Laszlo B
Ellendr: Bém Zsolt Oldal/Osszes oldal
Datum: 2017.12.15 8i8
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+* Terulet kivalasztasa

< Optimalizalni a terulet
alapjan a beepitheto
teljesitmenyt!
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Kivitell terv fo lepéseir
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Eszkozok a kialakitashoz:

PV panel

dinverter

UJAC box

(Kabelezés AC/DC

(Asztalkivalasztas

QKIF gyijt6 s BHTR ) TR ) KOF gyiijto
QKOF kapcsoloé berendezés

OKOF kabelezés

dKapcsolo épulet

dSegéduzemi transzformator
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| Es

* Foldelés (FH)

»PV panel — asztalok — inverterek — AC boxok
»BHTR keret foldeldk, kerites
»Kapcsolo epuletek — belso EPH

* Villamvédelem

10

»Kockazatelemzeés

>Kell-e felfogd — levezetd? _
»Asztalok

»BHTR

»Kapcsoloépulet

»Kerités stb.

» Tulfeszultseg elleni védelem

2018.06.07. Naperému tervezés | Bém Zsolt, Dr. Danyek Miklos

Bekotes az FH-ba!




Egyeb tervezesi szempontok:

Vagyon-
védelem

Kapcsolo
épulet
epitészet,
statika,
gepeszet,
\_installacio

Egyéb tervezési
szempontok

N\
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Kerités,
kapuk

Tlzjelz6 és
tlzvédelem




Vedelem |.

Inverter
\

* Az inverterek feldl a zarlati aram mindossze 1,1 X Ineu.
« Hal6zat nélkul nem muikodik
« Szigetuzem elleni védelem, rovidzar védett, némelyik tulfeszultség védett is T1 v. T2

« KM vagy biztosito, tulfeszultség védelem

3 .

* 0,4 kV megszakito tularamvédelem, tulfeszultség védelem
« KOF/KIF TRF (olajos: héfok, Buchholz, szaraz: termisztoros védelem)

KOF: Megszakitd vagy terhelésszakaszolod
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Védelem II.

[Kapcsoléépijlet (KOF berendezés)

}Leégazésok

« Alap és tartalék tularam vedelem
« Zarlati aram a betaplalas feldl

‘Segédi]zemi transzformator leagazas (50 — 100 kVA)

* Primer patron

Termelc’ii betaplalas }

+ Kettbs szakaszveédelem/vagy ami eldirt a csatlakozasnak megfeleléen
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-Adatgyiijté és védelmi =g *Meteoroldgiai allomas stb.
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Iranyitastechnika / adatgydijtes IL.

Inverter adatgyujtés (PV):

RS485 (CAT5e/6 SFTP kabel) ﬁ PLC = POW?LL(I:nEéggIr)nmunlcatmn

PV adatgy(ijt6 + BHTR mez6gép J optikai kapcsolat

KOF (mar BHTR-ben is ha lehet): IEC 61850

lpari kivitell switchek

Felsé iranyok (Uzemeltetes/tavfelugyelet, KDSZ, MAVIR) optika / vezeték nélkuli

Szakaszveédelem (optika)

15 2018.06.07. Naperému tervezés | Bém Zsolt, Dr. Danyek Miklos




Fogyasztasmeéres

AVE mérés KOF/NAF

csatlakozasi ponton
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Valamit jol csinaltunk!
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z modulsorok tavolsaga h modulmagassag

o Modul délésszdg B a nap allasanak szége

3.4-1. dbra: A modulok kdztt sortdvolsag meghatarozasa.

A fenti abra alapjan a sortavolsag €s a modulmagassag kézitt az alabbi dsszefiiggések allnak fenn:

z _ sin(180° — (a + f)) L h-sin(180° — (a + £))

h sin f§ sin 8

A kepletek segitségeével meghatarozhato az ajanlott minimalis sortavolsag nagysaga kiilonbdzo dolésszdgek
esetén. Mivel a 35°-0s dolésszog adott, igy az egyeb lehetdségeket nem Vizsgéljuk.|

A sortavolsag 4 sorban fektetett elrendezést napelemtablak eseten: 10,5 m







