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VEZÉRELHETŐ ELEKTROMOSAUTÓ-TÖLTÉS JELEN 
LEHETŐSÉGEI AZ NKM ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 
TERÜLETÉN 



– Körkép megoldásokról

– Üzleti modellek

– Fogyasztási adatok elemzése

– Hálózati szimulációs eredmények

TARTALOM
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– ChargeStorm

– Circontrol

– Keba

– Ensto

PIACON ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK
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ÜZLETI MODELLEK
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Elektromosautó-megosztás

Intermodális közlekedési szolgáltatás

V2G

Akkumulátor-csere

Gyorstöltés

Mobility-as-a-service

E-Roaming 

Egyéb, kapcsolt szolgáltatások 



– Plázák közel egyenletes fogyasztása

– Lekötött teljesítmény meghaladja a tényleges fogyasztást

– Jelen helyzet mellett gazdaságilag nem indokolt a vezérlés

– Elosztóhálózat vizsgálata

FOGYASZTÁSI ADATOK ELEMZÉSE
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Szálloda

Bevásárlóközpont



– Zsombó KIF elosztóhálózatának egy körzete 

– 10%, 20%, 50%-os e-autó elterjedést szimulálva 

– 8, ill. 7 db 22 kW-os töltéstelj. – worst case scenario

– Vizsgálat szempontjai

– Feszültségszint 

– Vezetékek terheltségi szint

– KÖF/KIF trafó terhelés

– Várakozó autók száma és ideje

– 10%-os penetráció mellett is már feszproblémák!

KISFESZÜLTSÉGŰ ELOSZTÓHÁLÓZAT ELEMZÉSE 1.
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– Zsombó KIF elosztóhálózatának egy körzete 

– 38, 30 db töltő, illetve 15, 28, 71 db autó

– 1% 22 kW, 4% 11 kW, 10% 7.2 kW, 85% 3 kW

– 2% 22 kW, 10% 11 kW, 20% 7.2 kW, 68% 3 kW

– 15 és 28 db autó OK

– 71 db autó esetén problémák!

KISFESZÜLTSÉGŰ ELOSZTÓHÁLÓZAT ELEMZÉSE 2.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


