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Network Codes − 

Nemzetközi előírások hazai bevezetése 
 

A Frekvenciafüggő Terheléskorlátozás 

(FTK) kialakítására vonatkozó  

nemzetközi előírások módosulása 
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Korábbi nemzetközi előírások - 1  

Operation Handbook = Üzemviteli Kézikönyv  

• Google: 
„Continental Europe 
Operation Handbook” 

• 8 Policy + mellékletek 

• rendszerirányítók (TSO-k) 
közötti megállapodás 
(MLA) alapján 

• csak a kontinentális 
Európára 

• az UCTE öröksége 

https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx
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Nemzetközi előírások − 1 

Network Codes / Guidelines = Irányelvek 

• Comitology → „becomes a law” 

• a villamosenergia-ipar minden szereplőjére 
• pl. erőművek, elosztók, fogyasztók 

• az Európai Unióra + az együttműködő többi országra 

• az Európai Bizottság aktív közreműködésével 
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Nemzetközi előírások − 2 

Network Codes / Guidelines 

• az ENTSO-E 
honlapján 

• www.entsoe.eu 

 

Network Codes 

ER: 

Emergency and Restoration 
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Nemzetközi előírások − 3 

Network Code Emergency and Restoration 

 
Főbb részei: 

• System Defence Plan 
(Védelmi terv) 

• Restoration Plan 
(Rendszerhelyreállítási 
terv) 

• Market Interactions 
(Piaci beavatkozások) 

frekvenciaterv 

→ FTK 
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Nemzetközi előírások − 4 

Network Codes / Guidelines: magyar fordítás 

 
• a MEKH honlapján 

 Dokumentumtár 

EU jogszabályok 

„a  villamosenergia-vészhelyzet  

kezelésére és  a  rendszer működésének 

helyreállítására  irányuló üzemi és 

kereskedelmi szabályzat” 

(ER NC) − 2017. november 24. 

„a villamos energia  

kiegyenlítő szabályozására  

vonatkozó iránymutatás létrehozásáról” 

(EB GL) − 2017. november 23. 

„a villamosenergia-átviteli hálózat  

üzemeltetésére vonatkozó 

iránymutatás megalkotásáról ” 

(SO GL) − 2017. augusztus 2. 

… … 
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NÜKSZ 

Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat  

a MAVIR honlapján 

 
Hivatalos 

Nemzetközi Üzemi 

és Kereskedelmi 

Szabályzat 

Az EU irányelvekből 
származó feltételek 
és módszertanok 

MEKH 
jóváhagyásával 

 Egyre növekvő 
terjedelem: 

A KSZ-ből és ÜSZ-ből 
kikerülnek a NÜKSZ-be 
tartozó részek, 

Ha KSZ és ÜSZ 
rendelkezései 
ellentétesek, azokat 
módosítani szükséges 



szabályozás 

fo
g

y
a
s
z
tó

k
 

k
ik

a
p

c
s

o
lá

s
a

 

te
rm

e
lő

i 
k
ie

s
é
s

 

f 



Fogyasztói korlátozó rendszerek 

előre látható üzemzavari 

Rotációs 

Kikapcsolási Rend 

(RKR) 

Frekvenciafüggő 

Terheléskorlátozás 

(FTK) 

Frekvenciafüggetlen 

Korlátozó Automatika 

(FKA) 



Fogyasztói korlátozó rendszerek 

előre látható 

Rotációs 

Kikapcsolási Rend 

(RKR) 

Frekvenciafüggő 

Terheléskorlátozás 

(FTK) 

Frekvenciafüggetlen 

Korlátozó Automatika 

(FKA) 

üzemzavari 



Frekvenciafüggő Terheléskorlátozás 
(FTK) 

Jelenlegi FTK-rendszer: 

• kezdő frekvenciaérték: 49 Hz 

• 4 fokozat (49 – 48,7 – 48,4 – 48,1 Hz) 

• összesen 50 % 

Az új EU előírás alapján átdolgozás folyamatban 

• 6 fokozat (49 – 48,8 – 48,6 – 48,4 – 48,2 – 48,0 Hz) 

• összesen cc. 50 % 

• nem lehet késleltetése a frekvenciareléknek 

• az új felhasználói besorolás alapján 

almasi@mavir.hu 
 



Frekvenciafüggő Terheléskorlátozás  
(FTK) 

Legutóbbi működések: 

• 2003. szeptember 28. Olaszország 

• 2006. november 4. Nyugat-Európa 

Magyarországon: 

1991-ig évente 2-3 alkalommal 

1985: 14 működés, 1986: 20 működés (!) 

Azóta nem volt rendszerszintű működés. 
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4 NC ER előírása az FTK-ra - 1 

48,1 Hz  

kontinentális Európa 

12,5% 

50% 

4 

49 

12,5% 

Határidő az előírás alkalmazására: 2022. december 18. 
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5 NC ER előírása az FTK-ra - 2 

Haladék az előírás alkalmazására: 2022. december 18. 

További előírások: 

(a) késleltetést nem szabad alkalmazni 

(b) (kis)erőművi kikapcsolás minimalizálása 

(c) a teljesítmény- és feszültség az üzemi határokon belül maradjon 
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6 Addendum a Policy 5-höz 

„kiegészítés”  
= nem megfelelőség 

• melyik előírásnak nem felel meg? 

• mit tett eddig a megfelelőségért? 

• mikorra teljesíti az előírást? 

• intézkedési terv (főbb teendők) 

• átmeneti intézkedések 

2019. dec. 31. 
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Köszönöm a figyelmet! 

Almási Kristóf 
almasi@mavir.hu 


