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1ELMŰ Hálózat - ÉMÁSZ Hálózat 2019. 10. 01.

Serényi László
ELMŰ hálózati Kft.
Hálózati stratégiai osztály



22019. 10. 01.ELMŰ Hálózat - ÉMÁSZ Hálózat 

• Az elosztóhálózatunk eddig

• Gyorsuló változások

• Hálózati hatások:
- E-mobilitás
- Hűtés/fűtés
- Napelemek
- Egy átlagos fogyasztó
- Térben és időben

• A megoldás lehetséges eszközei

• Kitekintés



Az elosztóhálózatunk eddig
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2.300 km NAF

80 db 
alállomás

20.000 km KÖF 63.000 km KIF

2.300.000 db

fogyasztó

21.000 db

trf. állomás

Kisszámú, de nagy teljesítményű erőmű    - egy irányból      -

egyre szövevényesebb hálózaton át            - sok fogyasztót táplál.

24 db betáp. trf.

Átviteli hálózat

Erőművek

Teljesítmény
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Elektrifikáció

Klíma-
védelem

Technológia 
fejlődése

Fogyasztói 
szokások

Gyorsuló változások
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Gyorsan változó fókuszpontok – hálózatfejlesztés?

Sok és sokféle külső hatás



Hálózati hatások – E-mobilitás
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• Gyorsuló növekedés
• ~100 ezer e-jármű (5%)

• +150MW terhelés (4-5 új alállomás)

• 8 ezer töltő pont (KIF és KÖF hálózat)

• Gyorstöltés (hálózat erősítés)

Költségcsökkentési lehetőség:
Az e-járművek növekvő össz. tárolókapacitásával a 
terhelési csúcsok csökkentése – termelési csúcsban, 
völgyidőszakban vagy V2G.

Mire számítunk 2030-ban (ELMŰ-ÉMÁSZ)?

0,3%

5%

0



Hálózati hatások – Hűtés/fűtés
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Mire számítunk 2030-ban (ELMŰ-ÉMÁSZ)?

• Gyorsuló növekedés
• ~60 ezer H fogyasztó (5%)
• +170MW terhelés

(5 új alállomás)

Budapesti számítási példa:
Mind a 750 ezer lakásfogyasztónál a 
gáz kiváltása villamos energiával

6,1 TWh/év 1,5 TWh/év
4SCOP

Negyedére csökken az energiafelhasználás

Hálózati szempontból:
• + 1000MW csúcsterhelés növekedés
• Budapest csúcsterhelése 1300MW
• Min. 15-20 db új alállomás létesítése

Költségcsökkentési lehetőségek:
• A hő/hideg betárolása tartályokba 

termelési csúcsban, völgyfogyasztáskor
• Hőszivattyúk hatásfokának a javítása

40%-os díjcsökkenés (mai árakon)
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Hálózati hatások– Napelemek

Érdekesség a hurkolt hálózaton:
A rendszerprobléma távol jelentkezik

A napelem integráció már mai kihívás!
• ÉMÁSZ 1140 MW PV tervezett
• 2 év alatt elfogyott hálózati 

kapacitás
• További igénynövekedés

Ha az összes igény megvalósulna:
• Az ÉMÁSZ-nál völgyidőszakban már kisebb túltermelés is jelentkezhet.
• A hálózatfejlesztés költsége már most megugrik a további igényekre
• A kontrolálatlan piacon sűrűbben időszakokban nagyságrendi fogyasztói árnövekedés, 

negatív termelési tarifa is jelentkezhet (Németo. 2018-ban 134 óra)!

Korlátozó tényezők :
• Umin és Umax
• I max



Hálózati hatások – egy átlagos fogyasztónál
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Termelési csúcs
csökkentése Terhelés

csökkentése

Hálózatfejlesztés fogyasztási csúcsra

Hálózatfejlesztés termelési csúcsra

E-autó

Napelem

Fogyasztási és termelési csúcsra is külön méretezni kell a tápláló hálózatot.
Ezeket a csúcsterheléseket a gyorsmegoldások tovább növelik.

A termelési és terhelési csúcsok csökkentésével a hálózatfejlesztési költségek is 
csökkennek.



Hálózati hatások térben és időben
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Időbeli eloszlás: a termelések és 
fogyasztások nem egy időben történnek.

Térbeli eloszlás: a termelések és 
fogyasztások nem egy helyen történnek.

Műszaki korlát: ahol a hálózati elemek 
szabad kapacitása elfogy ott a 
hálózatot fejleszteni kell.

Gazdasági korlát: a hálózatfejlesztés 
költsége egy szint felett drasztikusan 
megugrik, ami vállalhatatlan beruházási 
költségeket és időt jelenthet.

Hálózat

Ma a termelések és a fogyasztások is decentralizáltan változnak. 
Hogyan tervezzünk erre hálózatot?



Megoldás a hálózatfejlesztés és a …

A megoldás lehetséges eszközei

ELMŰ Hálózat - ÉMÁSZ Hálózat 102019. 10. 01.

Műszaki innovációk (energiatároló, V2G, Hálózati 
SMART átkapcsolások, hőtárolás, hidrogén bontás, 

mikrogridek, okos mérők, érzékelők és beavatkozók

Rugalmas energiarendszer kiépítése és 
üzemeltetése - flexibilis hálózat, teljesítmény és 
energiamenedzsment, 

Fogyasztók/termelők bevonása (digitalizációs
lehetőségek, dinamikus tarifák, lokális 

rugalmassági platform, leszabályozások

A hálózat szerepe felértékelődik és közben meg is változik – új tényezőket is 
figyelembe kell venni

A dinamikus hálózat tervezés - üzemeltetés irányába kell haladnunk.



• A legújabb technológiák , 
trendek már a küszöbön vannak.

Kitekintés
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• Az elektrifikáció kezelésére, előnyeinek kihasználására indított 
fejlesztések különböző fázisban vannak, pilotok zajlanak.

• Sok esetben az új fejlesztések költségei még magasak, de 
hosszú távon nincs más választásunk (klímakényszer).

• Többlet lehetőségek is elérhetővé 
válnak (pl. digitalizáció, erőforrás 
megosztás).
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