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AZ INTELLIGENS KOZVILAGITAS ELOZMENYE

e 2011. Szeged, MEE 58. Vandorgy l(ilés
Fejlesztési koncepcidé el 6adasa
és a fejlesztés elinditasa

e 2012. Békéscsaba, VTT XLIII. Kozvilagitasi Ankét
A kozvilagitas vezérl 6 és fellgyeleti
rendszer ismertetése

e 2013. Matrahaza, MEE 60. Vandorgy dlés
Az Eclipse Control rendszer és a
Pilot projektek bemutatasa

o 2014. Budapest, V. LED konferencia
Megvalodsult projekt eredmények és
tapasztalatok ismertetése

 2014. LUMEN V4
V. Visegradi Orszagok Vilagitasi
Konferencigja
Prezentacio és killitas

e 2016. Kaposvar, XLVIIl. Kdzvilagitasi Ankét
Az intelligens kozvilagitas
tobbletszolgaltatdsai a szolgaltatok és az
onkorméanyzatok részére

e 2016. Szeged, MEE 63. Vandorgy lilés
Ha ledesités, akkor lehet 6leg intelligens
legyen!




OROKOLT ALLAPOTOK A KOZVILAGITASBAN @

® DE MINDENKI SZERETNE HATEKONY ES KORSZERU
KOZVILAGITAST!

B ® KULONOSEN A KOMPAKT FENYCSOVEK GYERTYAFENYHEZ
HASONLO MEGVILAGITASA KRITIKUS !




SZERENCSESEK, AKIK LEDESITENI TUDNAK! @

,BUTA"” LED VILAGITOTEST:
Nincs kommunikacio !l
Nincs mUkodési informdacio

Nem vezérelhetd

INTELLIGENS LED VILAGITOTEST:

Kétirdnyd kommunikacié !!!

u I 4 I. IIIF I o 7

Informdacié az aktudlis dllapotrdl
Vezérlés + FelUgyelet
Diagnosztikai elemzések
SCADA szolgdltatasok




MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS KOZVILAGITAS?2
HIBAFELDERITES, JAVITAS

} « Automatikus hibafelderités

! \
L° . Bejelentés n&lksl 7
« Ejszakai mUszakpotiék nélkil @
e Nappadalivilagitas nélkul @
o Koltségek csdkkennek! ‘

« Fogyasztas nélkuli javitds

« Gyorsabb hibajavitas
« Kevesebb kiesettidd
¢ Min&ségibb rendelkezésre Allas
» Lakosok javuld komfortérzete

« A javitas logisztikailag tervezhetd
» Hatékonyabb karbantartds




MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS RENDSZER? @

W c¥osor eeserees
789019324-1009932430376 o GYéI’I adatok régZﬂ'éSe

e« Vonalkdd Osszerendelés
Pontos aktiv elem leltdr




A VILAGITOTESTEK INTEGRACIOS TESZTELESE @

® Integracios végtesztelés a
Idmpagyartéknal:
O  Erintéképernyds végteszteld,
felnaszndldbardt kezelbfelUlettel

0 Az Osszeszerelés ellendrzése PLC
taviratokkal és méréssel

U

Diagnosztikai vizsgdlatok

U

A fénydramszabdlyozds
ellendrzése

O Azonositd adatok és a fizikai
jellemzd&k Gsszerendelése

U

Hibajelzés a sikertelen tesztelésrdl

U

A végbemeérés adatainak
automatikus mentése és
tovabbitdsa



MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS RENDSZER?

A KARBANTARTAS TAMOGATASA!
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MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS RENDSZER?

@ Térkép ¥ = v all ) v
- - = SOMISSICN Fal wica o
)| r r
A LAMPATEST MUSZAKI ADATAI e
el Szeaobime
]
Lampatest adatlap (4) x |
Vilagitétest LED meghajto Lampavezérld Uzemi adatok !
: g Spinella LED 43 W/ 4000 K Xitanium |
kDonald’'s * g <
Gyarts: GE Lighting |
P # |
# Tipus: Spinella LED |
X B & Eldlap fajtaja: sikiveg i
|} Q Fényvetd tipusa: tukros kivitel
2
[ ' E Teljesitmeény: 43W
3 %\
\ @ ¥
& # \1 Szinhdmérséklet: 4000 K
2 o | o - |
& =1 \ Biztositék: Olvadobiztositékkal szerelt
S - ‘B \
9 o | védelem: 1. osztalyd IEC védelem
g Szerelvény: Nem bekabelezve szallitott
3, l Ragzités: Oszlopkarra, @ 60 mm |
i " it
- | | Kiilonleges jeldlés: Olvadébetéttipusa
|
v = W |\vonalkéa: SP L/FIBI20/40/FIC1/NISE0/X1
P
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MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS RENDSZER?

A LAMPATEST GYARTOI KATALOGUSA
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Single and Multiple Module Roadway Fixtures ‘
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Product information Driver features
module roodway fixtures. From residentiol streets to Single module: from 19W to 126W

highways, the Spinella fixture is changing the way you Multiple module: from 0W to 230W
bght your roods. Developed and produced in EMEA, GE Controls system inputs: 0-10V and Dok, AstroDIM,
balances the technicol needs of a sophisticoted LED StepDIM, dimmi on

system with the functional demands of a relioble configuration
outdoor fodure for ol weother conditions, while
offering a platform for controls and inteligence. Structures and materials
Application areas Housing material: aluminium
Optical cover: flat glass
o Molorwys Colour: RALT035

* Roods & streets

All materials used in this WEEE and ROHS
. in product are o

compatible.
Installation and maintenance performonce
Mounting options: Single module:
. ?ﬂwmmﬁwﬂ.ww Rated luminous flux from 1.710 Im to 10.050 Im

Rated luminaire efficocy:
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MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS RENDSZER?

% ' A LAM PATEST ELOTETENEK ADATAI  +

ﬂ _— o Temoior
% P # 8 Lampatestadatlap (4) x
i
g #
& q Vilagitotest LED meghaité Lampavezérld Uzemi adatok |
it B Spinella LED 43 W/ 4000 K Xitanium i
k3
/
| " Gyars: Philips Lighting 4

Tipus: Xitanium

3 Maximalis terhelhetéség: |50 W

&

# * Bedllitott teljesitmény: 43W E
4 7]
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MIBEN NYUJT TC")BBET AZ INTELLIGENS RENDSZER?
A LAMPATEST LAMPAVEZERLOJENEK ADATAI

v
g g 8 Lampatest adatlap (4) x
® 8 — .
@ ] Vilagitotest LED meghajto Lampavezérld Uzemi adatok
b | T
+ Spinella LED 43 W/ 4000 K Xitanium
@ g Gyarto: Prolan Irdnyitastechnika Zrt.
# Tipus: ;[KLVOS'P |
B g | | Lvowea H7TV0541
@ Frekvenciasav: PLC Cenelec-B, 95-120 kHz
g Vezérld kimenet: DALI/1-10V
@ Teljesitmény: 1w
k3
.




MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS RENDSZER?

Verzd: 112 / Datum: 2015.06.17.

4 ECLIPSE

i 2, + 2011 Budokoine. Ssentendrel 1 13« Tel: 20/954-3100 - Fax: 24/
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LAMP CONTROLLER
KLVO5-P
MSZ EN 50085, MSZ EN 61000. MSZ EN 62386,
Stk MSZ EN 55015, MSZ EN 61547, MSZ EN 61347
Kommunikacié tipusa PLC kommunikacid
Frekvenciasav Censlec-8, 95-125 kHz, hozzaférési neliil
Adat kddolds
Protokoll r V4 ”
=—=— A LAMPAVEZERLO
Jelalak
Savszélesség
max 120 dB{uV). allithatd
Hattivoisag >15km
PLC osztily 122
_Anviii sebesség 100 bps
Lampa teljesitmény mérés 5...150W. 1W felbontds
Lakshullam aliésdg L- N 4 kV 8/20us.
_Tolfesziliség alibsag 400 VAC 5 soc.
Fogyesztis <1.2W.13VA
Fesziiltség tarfomény 180-260 VAC
Frekvencia tartomany 49-51 Hz
Kérmyezeti 40..+70C
Galvanikus szigetelés N - DALI nem levalasziott
Vezérld kimenet DALL 1-10V
Aramkbrvédelem T4A olvadébiziositék
IP osztaly IP 20, sorkapocs fedéliel IP53
ABS milanyag doboz
Készilék méretek 105.5x35.7x61.5 mm
Csatiakozas sorkapocs (8 pélus)
Mechanikai rogzités M4 csavar, min.: 0.4 Nm, max.: 0,8 Nm
Elettartam >10 év (A= a
19405 5_scatiap_c1 =
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MIBEN NYUJT TOBBET AZ INTELLIGENS RENDSZER?2

W Térkép g (7 ik v ki J V
X z Somssich Pal utca i Somssich Pal u
| ALAMPATEST UZEMI ADATAI [* =
a Lampatest adatlap (38) *® ‘
&
= ‘
Vildgitétest | LED meghaijté | LAmpavezérld | Uzemi adatok
Spinella44 W/ - GE50
Telepiilés: [Kaposvar(1) | Visszamért értékek
cim: m - LED teljesitmény: 331W
‘] Korzet 69 Kereskedelmi Iskola | - Hémérséklet: [29+c
Aramkor: [T -Fényerdvezéniés: (70 Bsziy
TT‘ Sorszam: 8 | -Uzemids: [0:00
= Oszlop: 1808 Lampa statusz: -]
Koordinatak: (46.35086084566213, 17, - Kommunik3cids: "57
| | Csoport: [Jozsefatilau. (1) | - Vildgitasi: W
| Menetrend: [Napfény (1) | - Mikodési: ok
= Felvettteliesitmér (a5 W | - Konfiguraciés: hibatian
A sorackk S4andof
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MIBEN NYUJT TOBBET A7 INTELLIGENS RENDSZER? @
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c A KOZVILAGITASI HALOZAT ELLATASI VAZLATA

= %f i}

EOV: 23-233-31 Kozviagitasi halozat elatasi vazlata

|
. ev-za\d kbz Tr
Sorszam: 54
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MI IS AZ ECLIPSE Control?

INTELLIGENS KOZVILAGITAS VEZERLO ES FELUGYELETI RENDSZER

FELEPITESE: ECLIPSE

LAMPAVEZERLO Confrol
* KORZETVEZERLO [ERPTTIRENRRESRRRTRCRIRRTRR o Iee— » | KOZPONT
» ECLIPSE KOZPONT : . . ... .. ol
*  INTERNETES : ;
FELULETEK : [ampa :

ONKORMANYZAT vezérl6 v

SZOLGALTATOK b [

A

Lampa

vezérlo Internet / GSM

¥ v

SZOLGALTATO ONKORMANYZAT

Hibaelharitas




MILYEN ELEMEKBOL EPUL FEL AZ ECLIPSE RENDSZERS

® Szabdlyozza a ldmpatest

fenydramat

@ Stabil kétirdnyu a PL

kommunikacioja

® Tovdabbitja a ldmpatestek

Uzemi adatait




[ G 0. &

Gyartofiggetlen megoldds!

A vilagitotest gyartok gyartosori
beszerelesevell

Tungsram pH ILIPS

Schréder ._A

HUNGAROLUX
HoFeka (S [ \I NAvaay

HOREAR




MILYEN ELEMEKBOL EPUL FEL AZ ECLIPSE RENDSZERS

Korzetvezerlo

KétiranyU PLC kommunikacié a
Iampavezéridvel

Kétiranyu GSM kommunikacio

a kozponttal

Elszdmoldsi méré, Input/Output

bévitéegységek kiolvasdsa

Fénydram szabalyozdsi

programok

Egyedi vezérlések




MIT IS CSINAL AZ ECLIPSE Control RENDSZER?

PROLAN @)
[ ECLIPSE CONTROL |
., > A |
([ VEZERLES
— el Rl
L Programozott | Egyedi
menetrendek vezérlések
Diagnosztikai SCADA Méréorak Energio-
elemzések szolgdltatdso tavieolvasdsa ‘fquq’s\zl’roi
...........




Aktiv/Passziv elem hiba
szétvdlasztdsa

® Aktualizdlt aktiv elem leltar
® Gyors értesités a hibdkrol:

« lampahiba
+ kabelhiba, foldzarlat,
o kabelszakadas

® Riasztdsok:

e Uzemszunet,

jogosulatlan beavatkozdas
tolfogyasztas, aramlopads,
illegalis vételezés

® Kdzvildgitasimérck egyidejd
leolvasasa a tévolbdl
(mérdora leolvasok nélkull)

22




KIF/KOF UZEMIRANYITAS TAMOGATASA

Input/Output bévitéegységek
alkalmazdsa adatkoncentrdtorral

« Tetszdleges szamban
osszekapcsolhatdk
« 12 pontot tudnak mérni:
FeszUltségmérés,
Arammérés dramvdaltéval
Hatdsos teljesitmény
Medd?é teljesitmény
Fazistényezd
FogyasztGsmérés

» Historikus adattdrolds, kijelzés

» Diagnosztikai elemzések

« Részletes eseménynaplé

« Statusz adatok képzése

« Riasztas a bedllitott kiszdbértékek
tUllépésekor

- Aramlopdsok felderitése

L 23




KIF/KOF MERESI PONTOK MEGHATAROZASA

® KIF Uzemiranyitas ellenérzése

O Lakossagi KIF leGdgazdsok mérése
Aramvaltéval

O 0,4 kV-os betapldldsi sinek mérése
dramvaltéval

0  Mdgneskapcsold utani dllapot mérese
O RKV, HKV vezérlés ellendrzése

Teljes korU hibafelderitést eredményez!

® KOF Uzemirdnyitas ellendrzése
feszOltsegvalton keresztul:

O 22 kV Betdpldalds mérése

SI16

O Patronok utani feszUltség mérése 8
Ajtdé nyitas, elmozdulds érzékelés -
Homérséklet érzékelés

Porho, érzékelés, stb.



MIERT ELONYOS A SZOLGALTATOKNAK?

A kozvilagitas vezeérlése helyi .fényméré” adatai alapjdn!

«  Afénymérs LUX értékének bedllitdsa, tetszdlegesen, pl.: 22 LUX
« Bedllithaté idéablak, amin belUl varja a fénymeérd jelzését: pl.: £ 30 perc

« idoablakon belll véria a bedllitott LUX értéket, ha nincs jelzés, az idéablak
végén automatikus kapcsolds!

- Az aszironomiai naptar szerinti kapcsoldsok helyett a telepilés megvildgitdsi
viszonyaihoz igazitja a kodzvilagitds vezérlését

D Térkép | (@ Események | B2 Aramkari grafikon Mt Fénymérs | Bl Kapesoldasok listaja | oMl Fo ztdsi adatok | & Mér&dra slldsok | #@ L dAmpdk Szervize
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A TELEPITEST SEGIT® ANDROIDOS ALKALMAZAS

CE:.al 77% HlF 8:57

< Ujrégio /7 Uj teriilet
Régio/teriilet kivalasztas
Uj korzet
Uj LED lampa

Lampak
Uj lampa

Munka betoltés Adatmentés

Gyartasi adatok Beallitasok

D ) =

26



A TELEPITEST SEGIT® ANDROIDOS ALKALMAZAS

Q@ B+ .al77%HF 857

<« Alap adatok Fotok stb. Attekintés 3} :g?i;?e:

Aktiv korzet:

Cim

Oszlop alatt allok

Lampatest kod

C im0y

Oszlop azonosito

GPS

Szeéelesseg =

Hosszudsag —_—

Pontossag (m) —

27



A TELEPITEST SEGIT® ANDROIDOS ALKALMAZAS

Q G- .al9o%[F 909

; L Uj régié /
B Alap adatok Fotok stb. Attekintés s L
_p Uj teriilet

Aktiv korzet:

Oszlop alatt allok
H7TV0468

O TS
Oszlop azonosito 6 274

GPS

Szélessé 47.62311400597 S
e MENTES

Hosszusag 19.04626878044

Pontossag (m) NG

28



ILLEGALIS ARAMVETELEZESEK

QTérkén _
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ILLEGALIS ARAMVETELEZESEK
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SMART CITY FUNKCIOK A RENDSZERBEN

Szenzorok, immisszio mérok alkalmazasa

Légszennyezettség mérék: NO2, CO, 03, SO2, VOC
Fénymeérés - Lux érték szerinti kapcsoldshoz
Adaptiv mozgdasérzékelés

Rendszamfelismerd és forgalomszamialo
Megjelenités nagy k6z6sségi kijelzdn

Kamerdk, vészjelzé gombok

Meteorologiai méroeszkozok éerzéekelok:

® Homérséklet, relativ paratartalom méré
Légnyomas érzékeld

UV-B sugdrzas és globdlsugarzas méré
Szélirany- és sebességméré

Csapadékmennyiség érzékeld




igy gyorsabb a
megtérilés

A ledesitésnél érdemes
...és mindig lehet tudni, intelligens rendszert
a tavolbdl is, melyik valasztani!
lampatest ad meleget!




KOSZONOM A FIGYELMET!

: - Kozwlqg|i<15|

Pro;ektvezeio

Prolan Irdnyitdstechnikai Zrt.
. H-2011 Budakaldasz,

Szentendrei Ut 1-3.

Tel.: +36-20/9-543-197

Fax: +36-26/540-420
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