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ELŐZMÉNYEK
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Szabályozási struktúra

TŰZVÉDELMI TÖRVÉNY

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Szabvány TvMI Egyéb
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Az új szabályrendszer bevezetésének következményei

Új problémák:

- Építmények, helyiségek tűzveszélyességi osztályának 
megszűnése 

- Robbanásveszély értékelése

Joghézag az építmények megfelel őségének értékelésében
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A PROBLÉMA
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A villámvédelmi felülvizsgálat problematikája

A felülvizsgálatok célja:

- Annak megállapítása, hogy az építményben bekövetkezett-e 
olyan változás, amely a villamos berendezés/villámvédelem 
átalakítását teszi szükségessé 

- Annak értékelése, hogy a villamos berendezés/villámvédelem
állapota megfelelő-e.



8

A villámvédelmi felülvizsgálat problematikája

pl. „D”

Létesítéskor Jelenleg

pl. MK

A kialakult gyakorlat a t űzveszélyességi osztályokra 
támaszkodik.

Meglévő építmény

Használati szabályok
alapján: Rb -s!
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A robbanásveszély értékelésének problematikája

EBF:

- „Lokális” probléma
- Az MSZ EN 60079 alapján jól lekezelhető

VV:

- „Globális” probléma
- Érvényes szabvány alapján nem kezelhető
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A MEGOLDÁS
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Új Tűzvédelmi M űszaki Irányelvek

„Villamos” TvMI 2. „Felülvizsgálati” TvMI
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Villámvédelem

- Robbanásveszély értékelése:

- Új módszer (Villamos TvMI) alapján

- Az új módszer alkalmazása: 

- minden építmény villámvédelmi tervezéséhez ,

- nem norma szerinti villámvédelem mel rendelkező építmények 
felülvizsgálatához .

- Felülvizsgálat érvényessége:

- OTSZ/Felülvizsgálati TvMI szerint
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Robbanásveszély értékelése villámvédelmi szempontból

Építmény
(jogszabály szerinti vagy tényleges robbanásveszéllyel ) 

MűtárgyÉpület

RobbanásveszélyesRobbanásveszélyes „Korlátozottan”
robbanásveszélyes
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Nem norma szerinti villámvédelmi besorolás

Besorolás

R1

R2

R3

R4

R5

MSZ 274

Nem R2…R5

Közmű, tömeg, …

„C” tvo.

„B” tvo.

„A” tvo. 

9/2008. ÖTM

Nem R2…R5

Közmű, tömeg, …

„C” tvo.

„A”-„B” tvo.

Katasztrófával feny.

Felülvizsgálati TvMI

Nem R2…R5

Közmű, tömeg, …

Korlátozottan rb-s

Robbanásveszélyes

Katasztrófával feny.
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A SZABÁLYOZÁS JÖV ŐJE
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A szabályozás jöv ője

Fogyasztókészülék: 2016-os Villamos hálózat: 1976-os
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A szabályozás jöv ője

Rekonstrukció: 2016-os Villamos hálózat: 1983-as
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A szabályozás jöv ője

Problémák:

- Elöregedő villamos berendezések
- Megváltozott igénybevétel
- Új technológiák (pl. megújuló 

energiatermelés)
- Növekvő szabályozási „ballaszt”
- Kényszer az új szabályozás 

bevezetésére
- Elöregedő szakembergárda 
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Összegzés

A villámvédelem szabályozásának problémái általános 
szakmai problémaként is értelmezhet őek

A korszer űtlen felhasználói hálózat a m űszaki fejl ődés 
gátjává válhat

Az előttünk álló problémák megoldása egységes szakmai 
stratégia nélkül nehezen elképzelhet ő



Köszönöm a figyelmet!

Kruppa Attila
MEE Tűzvédelmi Munkabizottság

tm@mee.hu


