


• Extrudálás technológiája

• Hűtött víz jelentősége



Hűtött víz előállítása



• Hűtők kiállnak hibára a nyári 
hőségben

• Hulladék hő hasznosítás kézi 
vezérléssel



• Hűtő radiátorok beépítése

• Terem beárnyékolása

• Fűtő zsaluk motorral mozgatása



• Omron CJ2m CPU11
• 4db Pt100 ellenállás hőmérő
• 4 db Belimo zsalumozgató motor
• Induktív érzékelő ajtó nyitás ellenőrzésére
• Moretto hűtőkben 5-5 jelfogó



Villamos szekrény felépítése



Villamos szekrény előlap



• Inicializál_Test

• Zsaluzia

• Hűtő szelepek

• Fűtő zsaluk

• Kapcsolás számlálók

• Üzemóra számláló

• Min_Max_adatgyűjtés

• Hibakezelés

• Adattáblázat

• End



Adattáblázat eredményei
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1 hétig tartó mérés 10 perces mintavételezéssel



Adattáblázat eredményei
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Hőmérséklet alakulása 24 óra alatt 1 perces mintavétellel


