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Bevezetés - motiváció

Telepített energiatárolók és villamos járművek terjedése

Problémák:

• Növekvő biztonsági kockázat (nagy zárlat)

• Kevés mérés, kutatás és tapasztalat

• Rengeteg akkumulátor típus

• Költséges berendezés és vizsgálatok

Megoldás:

• Tesztelés szintetikus vizsgálat 
alkalmazásával
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Elméleti áttekintés

•Villamos ív

• Ívoltás

•Akkumulátor típusok és modellek

•KiF kapcsolókészülékek, kontaktorok
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Elméleti áttekintés

•Szintetikus vizsgálat
két fő szakasz: nagy áramú és ívoltási szakasz
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Megszakítás vizsgálat 
nagyteljesítményű forrás segítségével

Megszakítás vizsgálat szintetikus 
vizsgálat alkalmazásával



Egyenáramú szintetikus vizsgálóállomás
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Blokk diagram:



Nagyáramú részegység és főáramkör
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Részegységek I.

•Zárlat előidézése

•Akkumulátorok

•Nagyteljesítményű 
megszakító



Időzítő-késleltető áramkör
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Részegységek II.

• Késleltetett 
megszakítás



Egyenáramú tápegység
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Részegységek III.

• Stabil 12 VDC biztosítása az időzítő 
és a vizsgált kontaktor számára



Komparátor áramkör
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Részegységek IV.

• Optikai vezérlés és leválasztás



Kaszkád egyenirányító
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Részegységek V.



Relé - SHORI S22-12-1A 

112021. 09. 28. Kalmár DávidBME VET 2021

Vizsgálat I.

Határértékek:

• kapcsolható feszültség: 30 VDC, 277 VAC 

• kapcsolható áram: 16 A DC, 20 A AC 

Vizsgálatok:

• 28 V, 6 A

• 100 V, 6 A 

• 300 V, 6 A (ábra)



Relé - ZETTLER AZ946
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Vizsgálat I.

Határértékek:

• kapcsolható feszültség: 30 VDC, 300 VAC 

• kapcsolható áram: 7 A DC, 15 A AC 

Vizsgálatok:

• 90 V, 6 A 

• 300 V, 13 A (ábra)



Kontaktor - KILOVAC EV200

132021. 09. 28. Kalmár DávidBME VET 2021

Vizsgálat III./1

‼

Vizsgálatok:
• 300 VDC, 730 A

• 600 VDC, 730 A

• 900 VDC, 730 A (ábra)

• 1000 VDC, 1500 A



Kontaktor - KILOVAC EV200
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Vizsgálat III./2

Vizsgálat 1000 VDC és 
1500 A esetén:

• Sikertelen megszakítás

• Fentmaradó villamos ív

Vizsgálatok:
• 300 VDC, 730 A

• 600 VDC, 730 A

• 900 VDC, 730 A

• 1000 VDC, 1500 A (ábra)



Összegzés, jövőbeli célok és feladatok
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Jövőbeli célok:

• Minél többféle megszakítóképesség vizsgálata elvégzése

• Áramkör fejlesztése

• Mérések pontatlanságának és zajok csökkentése

Bár nagyobb értékek esetén is előfordult sikeres megszakítás, de a 
működési határértékek megközelítése esetén hosszabb ideig fennmaradó 
a villamos ív volt tapasztalható, ami azt jelenti, hogy a készülék egyre 
inkább közelebb került a sikertelen ívoltáshoz.

A határértékek túllépése esetén volt

• amikor tönkrement a megszakító
• amikor a készülék kapcsai között kb. 20-30V állt fent, ami ívfeszültség nagyságú
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Források

• http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Akkumula.htm

• https://i2i.org/democrats-demand-more-electric-vehicles/

• https://pixabay.com/vectors/target-arrow-shooting-dart-3823872/

• https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/infrastructure-upgrade-
guide.html

• http://www.ev-volumes.com/news/global-ev-sales-for-2018/

• https://library.automationdirect.com/what-is-a-contactor/

• https://www.revistaenergia.com/22433/

• VER villamos készülékei és berendezései (Koller László, Balázs Novák) BME, 2011
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