
Lakópark villamosenergia -ellátás 
terve

MEE, 63. Vándorgyűlés

Varga Zoltán



Önök mit tüntetnének el a képről?



Miért ezt a témát 
választottam ?



A felmerülő 
energiaigények és 

terhelések



Nyomvonal kijelölés











Alkalmazott vezeték:

Szabadvezeték NFA2X Földkábel NAYY-J



Hálózatok 
méretezése



A kivitelezési és anyagköltség

Szabadvezeték Földkábel







A hálózatok összehasonlítása a 
kiszámolt adatokkal

Szigetelt szabadvezeték Földkábel

Feszültségesés 4,54 % 2,64 %

Teljesítményveszteség 4,29 % 2,1 %

Terhelhetőség 290 A 205 és 378 A

Hurok impedancia 0,41 Ω 0,287 Ω

Anyagköltség 5 883 646 Ft 10 631 113 Ft

Kiviteli költség 9 747 585 Ft 21 386 054 Ft

Megtérülés csak veszteségből! = 56 év 17 Ft vételi/előállítási díjból



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

e-mail: varga.zoltangy@gmail.hu


