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VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ÉMÁSZ RT. TÉRSÉGÉRE. 
------------------------------------ 

         
KEDD ( 2018. FEBRUÁR 13. ) 

------       
 

SZERDA REGGELIG: 
 

TÚLNYOMÓAN BORULT LESZ AZ ÉG.  
NAPKÖZBEN HAVAS ESŐ, HAVAZÁS EGYARÁNT, ÉJJEL INKÁBB HAVAZÁS VALÓSZÍNŰ 

(50-70% ESÉLLYEL). 
A CSAPADÉK MENNYISÉGE TERÜLETI ÁTLAGBAN: 
CSAPADÉKNYOM ÉS 2 MM KÖZÖTT VALÓSZÍNŰ. 

A VÁRHATÓ FRISS HÓ VASTAGSÁGA: HELYENKÉNT LEPEL-2 CM, FŐKÉNT ÉJJEL LEHET 
MEGMARADÓ.  

SZÉLIRÁNY: ÉSZAKKELETI SZÉL VÁRHATÓ. 
AZ 5 - 15 KM/H-S ÁTLAGSZÉL MELLETT 20 - 35 KM/H-S MAXIMÁLIS SZÉLLÖKÉSRE 

SZÁMÍTHATUNK. 
A LEGALACSONYABB ÉJSZAKAI HŐMÉRSÉKLET -2 FOK KÖRÜL ALAKUL. 

 
SZERDA ESTIG: 

 
TÚLNYOMÓAN BORULT LESZ AZ ÉG.  

GYENGE HAVAS ESŐ, HAVAZÁS ESTIG ELŐFORDULHAT (10-30% ESÉLLYEL). 
A CSAPADÉK MENNYISÉGE TERÜLETI ÁTLAGBAN: 
CSAPADÉKNYOM ÉS 2 MM KÖZÖTT VALÓSZÍNŰ. 

A VÁRHATÓ FRISS HÓ VASTAGSÁGA: HELYENKÉNT LEPEL-1 CM.  
SZÉLIRÁNY: ÉSZAKI SZÉL VÁRHATÓ. 

A 10 - 20 KM/H-S ÁTLAGSZÉL MELLETT 25 - 45 KM/H-S MAXIMÁLIS SZÉLLÖKÉSRE 
SZÁMÍTHATUNK. 

A LEGMAGASABB NAPPALI HŐMÉRSÉKLET 2 FOK KÖRÜL ALAKUL.             
 
 
 

KÉSZÍTETTE: LENKEI NÓRA             KÉSZÜLT: 2018. FEBRUÁR 13. 
ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT  

1. 
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- Viharos, hideg, szeles idő (OMSZ   előrejelzés) 
 
- 20 kV távvezeték összelengések 
 
- Áramkötés lazulás 
 
- Vezetékszakadás (fogy. oldal felől) 

1.  Előzmények, Időjárási, 
környezeti viszonyok 
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Földzárlat kialakulása egyfázisú 
szakadással (Ff) 
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1 
Kezdete  07:59:05 
Vége        08:19:23 

2 
65 db FÁVA működés, 
Kiválasztási kisérlet 

3 
FÁNOE túlmelegedett 

4 
FÁNOE Hőfokvédelem  
működött 

5 
Transzformátor ellátási 
körzet kiesés 

6 
KDSZ diszpécseri 
beavatkozás 

Salgótarján 120/20 kV, Somoskő 20 kV 
2018.02.14. működés 
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07:59:02.914 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÖLDZÁRLAT FELLÉPETT 
07:59:05.945 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÁNOE ELLENÁLLÁS BEKAPCSOLVA FELLÉPETT 
07:59:11.735 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÁNOE ELLENÁLLÁS BEKAPCSOLVA MEGSZÜNT 
  
07:59:11.740 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÖLDZÁRLAT FELLÉPETT 
07:59:13.868 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÁNOE ELLENÁLLÁS BEKAPCSOLVA FELLÉPETT 
07:59:19.655 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÁNOE ELLENÁLLÁS BEKAPCSOLVA MEGSZÜNT 
. 
. 

.                         65 DB FÁVA MŰKÖDÉS 

. 

. 
08:19:09.667 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÁNOE ELLENÁLLÁS BEKAPCSOLVA FELLÉPETT 
08:19:15.380 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÁNOE ELLENÁLLÁS BEKAPCSOLVA MEGSZÜNT 
. 

.                  SOROZATOS FÖLDZÁRLAT FELLÉPÉSEK 

. 
08:19:15.414 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÖLDZÁRLAT FELLÉPETT 
08:19:15.532 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÖLDZÁRLAT FELLÉPETT 
  
08:19:23.772 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ FÁNOE HÖFOKVÉDELEM JELZÉS FELLÉPETT 
08:19:23.815 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ 4T120 MEGSZAKITĶ KIKAPCSOLT 
08:19:23.821 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ 13T20 MEGSZAKITĶ KIKAPCSOLT 
08:19:23.861 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ TARTĶS FÖLDZÁRLAT MEGSZÜNT 
08:19:23.815 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ 4C120 MEGSZAKÍTĶ KIÁLLÁSBAN 
08:19:23.821 ••ALLOMAS 2.TRAFĶ 13C20 MEGSZAKÍTĶ KIÁLLÁSBAN 

Állomási Eseménynapló 

2. Működés lefolyása 
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8 

Probléma : a szakadással járó (Ff) földzárlat Io érzékelés   

2. Müködés lefolyása 

l2≈-l1   lo≈0 IL1 = 0, IL3 = -IL2 
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a. Földzárlattartás 
    

• Nincs kiválasztás 

• nincs kikapcsolás 

• Hátrány: nincs információ a hibás vezetékről 

 

 

 

Probléma : a szakadással járó földzárlat érzékelés hiánya  

3. Probléma kezelési  lehetőségek 

b. Földzárlat kiválasztás 
    

• Van kiválasztás 

• Van GVA, LVA lehetőség 

• Követelmény: Negatív sorrendű túláramvédelmi funkció 
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Előfordulási gyakoriság 

• Nem gyakori Ff tip. földzárlat 

• Jövőbeni tendencia: klimaváltozás ? 

Érzékelési módok alkalmazésa 

• Neg. Sorrendű áramérzékelés 

• Más érzékelési  módok (pl.: áramaszimm.) 

 

Hagyományos érzékelés 

• Nem működik 

 
 

Egyéb  körülmények 

• Meglévő  és  új berendezési környezet  

 

4. Összefoglalás 
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Köszönöm a 
figyelmet! 
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