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Szokvanyos kapcsoldberendezes kialakitas




Meérési modell




Elektroda tipusok, bevonatok

Nagyfeszultséegu elektroda

é 1m 20 mm

Foldelt elektréda
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= 50 mm 50 mm




Az elrendezeés osszeallitasa




Az elrendezés osszeallitasa




Teljes Osszeallitas




Kiindulasi adatok meghatarozasa
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Levegl esetén Szilikon esetében



Meéresi eredmények

Eltéro feluleti Szil. Fest.
Csupasz .
érdességu bev. bev.

Sima Finom Durva

31.11 31.75 32.2/ 31.89 31.7/70 31.77

0.29 0.25 0.39 0.27 0.39 0.46
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Koszonom figyelmuket!

oras.viktor@gmail.com



