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Az örök kérdés

Mennyire lehet a hálózati 
állapotokat jól előrejelezni?

almasi@mavir.hu



Miért fontos a jó előrejelzés?

(Előadás a 2016-os MEE Vándorgyűlésen)

almasi@mavir.hu



Miért fontos a jó előrejelzés?

almasi@mavir.hu

• Beruházási és karbantartási
műszaki igények

• Folyamatos rekonstrukció 
(primer + szekunder)

• Pénzügyi tervek

• Beszerzési folyamatok

• Előkészítés műszaki feladatai

• Anyag- és készülékszállítások

• Kivitelezési munkák –
feszültségmentesítéshez 
ütemezve!

• Üzembe helyezés, lezárás
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Miért fontos (még) a jó előrejelzés?
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• A valós idejű üzemirányítás számára a 
valóságot minél jobban megközelítő 
üzem-előkészítés

• minél kevesebb beavatkozó intézkedés

• feszültségmentesítést igénylő munkák
• megkezdése
• végigvitele



Miért fontos (még) a jó előrejelzés?
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• A lehető legnagyobb átviteli kapacitás a 
piac számára

• kétoldalú hálózati kapacitások: NTC

• áramlásalapú allokáció



Az örök kérdés

Mennyire lehet jól előrejelezni?

Hosszú távon (éves, havi)

Heti, napi időtávon

(+ napon belül)

almasi@mavir.hu



Befolyásoló tényezők

Bizonytalanságok az előrejelzésben

almasi@mavir.hu

• erőművi rendelkezésre állások

• erőművi menetrendek

• fogyasztói előrejelzés

• átviteli tranzit áramlás

• tervezett munkák, 
projektek változásai

• üzemzavarok



A másik kérdés

Mit bír a hálózat?
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• Terhelhetőség függése az időjárási körülményektől
• terhelhetőség: téli / nyári / átmeneti

• DLR (Dynamic Line Rating)

• Tartós / rövid idejű terhelhetőség (PATL/TATL)
• (Permanent/Temporary Admissible Transmission Loading)

• GLDPM (Generation and Load Data Provision Methodology)

• Új előírások az Üzemi Szabályzatban
• M8 kiadás, 2017.01.24.

• 7.3.11. RKI hálózat kikapcsolási igényeinek elbírálási szabályai

• ACER (EU szabályozó hatóságok) elvárásai
• hálózati kapacitást csak határvezeték korlátozhat



A végső kérdés

Mit lehet tenni?
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• Regionális együttműködés
• RSC (Regional Security Coordinators)

• Átviteli kapacitások számítása és allokációja
• áramlásalapú allokáció: központi, koordinált megoldás

• napon belüli kapacitásszámítás és allokáció

• Beavatkozó intézkedések (remedial actions)
• topológiai / teher-újraelosztás (redispatch)

• megelőző / üzemzavari

• szabályozási területen belüli / területek közötti (regionális)

SO GL = System Operation Guideline

• koordinált módon, hatékonyan (optimalizálva)

Költségek viselése?



Előrejelzés pontosítása + 
rugalmasság

almasi@mavir.hu

• Erőművi és fogyasztói előrejelző adatok
• GLDPM (Generation and Load Data Provision Methodology)

• átviteli kapacitás és üzembiztonsági számítások céljára

• Hálózati kikapcsolások tervezése
• három éves előretekintő tervezés bevezetése 

• átviteli és elosztóhálózati tervezés együtt

• Rugalmasság
• módosulások követése

a projektekben vagy a kikapcsolási tervekben

• Hálózatfejlesztés
• SK-HU határkapacitás

• Északkelet-Magyarország
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Köszönöm a figyelmet!


