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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar
halozatban
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
MAVIR ZRt. halozata

A halozati kep tbbb feszulltségszintet, ill. teljesitményt mutat.

A teljesseég igenye nélkul: 35, 120, 220, 400, 750 kV ill. 160, 250, 500 MVA.
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halézatban
Tartalekkepzes a halézatban
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» Fontos elvaras a tartalékképzeés

> Keérdés: hogyan lehetne ezt ugy megoldani, hogy ne kelljen tobb
transzformatortipust venni?

> Az ABB valasza erre a kérdésre egy, a 20l1l-es szegedi
vandorgydlésen mar bemutatott ABB-s taldlmany, az an.
politranszformator. Egy transzformatoron belll szamos attétel-kiépités
lehetseges.
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
MAVIR ZRt. valasztasa

» 2014-ben a MAVIR ZRt. ddntése a haldézaton meglevé tipusok beszerzése
lett kOzbeszerzési eljarasok keretében mind a meglévd, mind az U(j
aladllomasok tekintetében.

> Koztik a tavalyi palyazaton megnyert, 2014 szeptemberében megkotott
szerzb6dés  alapjan Martonvasar  aldllomasra  idén leszallitott,
Lengyelorszagban, az ABB lodzi gyaraban legyartott, 500/500/120 MVA-es,

400/231/35 kV-o0s transzformator.
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halézatban
ABB Transzformatorgyar — Lodz/Lengyelorszag

2014:

9411 MVA

59 db

Atlag 160 MVA

4x450 MVA: Elektrownia Kozienice/
Lengyelorszag

6x200 MVA: Dong Energy/Dania

2x360 MVA: Dong Energy/Dania

7x375 MVA: PBG Elektrownia Opole S.A./
Lengyelorszag

2015:
6985 MVA

36 db

Atlag 198 MVA

7x375 MVA: PBG Elektrownia Opole S.A./
Lengyelorszag

2x240 MVA: Iberdrola / Scottish Power/UK
2x470 MVA: Dong Energy/Déania

2x240 MVA: EON UK / UK
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= Célterlletek:;

Eszak-, Kelet-, Eszak-

Amerika, Oroszorszag

Kozep-Eurdpa,

- Nagyfeszulltségl, nagyteljesitményl transzformatorok 63-

500 MVA, max. 550 kV-os transzformatorok ill.
kbzépfeszultségl elosztotranszformatorok

- Kapacitas: 9000 MVA/év



500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
Kihivasok, megoldasok

1. KoOzbeszerzési eljaras kotottségei.

2. Meglevé alallomasra tortené szallitas: megléevé SF6-os kapcsold
berendezésekhez kellett csatlakozni.

3. Meglévé alaphoz kellett terveznink a méreteket, kulonds tekintettel a
meglevd emelési pontokra.
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halézatban
Kihivasok, megoldasok
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
Kihivasok, megoldasok

4. MAVIR ZRt. elvarasa, hogy a transzformator az MVM OVIT ZRt. Scheuerle
tipust kozuti szallitojarmivére is alkalmazhatd legyen. Mm-re pontos,
gyakorlatilag tares nélkuli tervezési igény.

Kétféle illesztési megoldas lehet6sége:
>a transzformator két rovid oldalara felszerelt 1-1 adapter, vagy
>a transzformator két rovid oldala veglegesen ilyen kivitelezesl legyen.

A két megoldasi lehetéseg kilonb6zb teherviselést jelent a szerkezetben,
nem mindegy melyiket valasztjuk.
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
Kihivasok, megoldasok

5. Transzformatorméretezés mind a kozuti, mind a vasuti szallitasra.
6. Gyari atvetel, észrevételek, vasuti szallitojarmivek eléertesitése.
7. Monitoring, hltésvezérlés

> A MAVIR ZRt.-nél rendszeresitésre kerillt transzformator monitoring
rendszerbe (TRAMONIS) illesztes.

> A monitoring, vedelmi és hitoberendezések adatainak kezelése, a

berendezések iranyitasa: az ABB valasza az ABB altal kifejlesztett TEC
elnevezes( berendezeés.
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halézatban
Kihivasok, megoldasok
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
A transzformator a gyar probatermében
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
A transzformator az MVM OVIT ZRt. szallitojarmiven
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
A transzformator a Martonvasari Alallomas elott
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500 MVA-es, 400 kV-os ABB transzformator a magyar halozatban
Kisfilm

A szallitasra visszatérve ezuton kivanjuk bemutatni a kozuti szallitast és az
alapra helyezést bemutato kisfilminket.
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