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Az Élhet ő Jövő Park projekt céljai

Ismeretterjesztés/bemutatás  ügyfelek, szakemberek részére
� Szervezett bejárások, programok
� Szakmai rendezvények

Az NGYSZ fóti Lovasterápiás Központjának támogatása
� A megtermelt villamosenergia rendelkezésre bocsátása 

(működési költségek csökkentése)
� A terület/látogatóközpont használata (az ELMŰ számára)

LiveLab a Társaságcsoport szakemberei számára
� Ismeretszerzési és kísérletezési lehetőség, teszt helyszín
� Adatgyűjtés és feldolgozás, új ismeretek szerzése

LiveLab az egyetemek számára
� Együttműködési megállapodás (BME, ÓE, NGYSZ)
� Közös K+F projektek indítása
� Hallgatók: szakdolgozat, diplomaterv, TDK, stb. témák
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Kisfeszültség ű hálózati szimulátor c éljai

Egy „él ő” SmartGrid hálózat viselkedésének vizsgálata
� Valós, mért adatokból tudjunk dolgozni
� Különböző optimalizáló alkalmazások tesztelése
� Tetszőlegesen változtathatóak legyenek a termelők és a 

fogyasztók 
� Lehetséges legyen a szigetüzem vizsgálata
� Esetleges haváriákra lehessen felkészülni

Zöld, decentralizált energiatermelés népszer űsítése
� Egy látványos és szemléletes felületen a látogatókat is 

be lehetne vonni a park energia szabályozásába
� Kihelyezett laboratóriumi foglalkozások része lehet
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Az eszköz

� A szimulátor alapja a magyar üzemirányításban már régóta alkalmazott
hálózati tréningszimulátor (NTS)

� Az új követelmények miatt fő feladat volt a meglevő NTS „smartosítása” új
funkciókkal és modellezési lehetőségekkel

� Moduláris felépítés és a bővíthetőség fontos
� Későbbiekben legyen 

alkalmas Load-flow
számításra

� Szabályzó funkciókat 
lehessen implementálni

� A szimulátor 
teljesítménye lehetővé 
teszi a kis kiterjedésű 
hálózatok nagyon 
részletes modellezését
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A szimulátor hálózati modellje
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Modellek

A „nagy” külön mért fogyasztók egyedileg, a kis 
fogyasztókat csoportosan modellezzük

Termelői és fogyasztási profilok, menetrendek kezelése

A termelés, fogyasztás egyedi beállítása (felületről, 
időzítve, eseményre, szabályzásból)

A termelők és a fogyasztók is bevonhatók a 
szabályzásba

Fel és lefutási görbék alkalmazása

Átviteli jelleggörbék (E       P)

Tároló elemek (akku) töltése, kisütése idődiagram 
szerint, töltöttségi limit kezelése
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Szimulátor m űködése
Bemenetei:

� Tény mérési adatok átvétele a valós adatgyűjtő rendszerből
� Valós időjárási adatok (napsugárzás, szél, fedettség) használata

Üzemmódok:
Szigetüzem: 
� A VER szabályozási problémák megjelenése alacsony szinten: a termelés és

a fogyasztás kiegyensúlyozása
� Frekvencia tartása (f-re érzékeny fogyasztók) � Frekvencia modell
� Feszültség szabályozása � Load-flow számítás
� A termelők és a tárolók optimális kihasználása
� Jelenleg ez az üzemmód csak a szimulátorban lehetséges

Hálózattal szinkron üzem: 
� Lehetőség szerint minél kevesebb energia vételezése vagy egy előre definiált

menetrend tartása

Szabályozó: 
� Egyszerű építőkövekből épül fel
� Új funkciók könnyen implementálhatóak
� Változtatható a szimuláció sebessége és mélysége (népszerűsítés/kutatás)
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A szimulátor program bemutatása

10.
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Napfogyatkozás (2015.03.20)
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Hálózati teljesítmény és megújulók teljesítménye

12.
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Hőszivattyú menetrendek - szimuláció

13.
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Hőszivattyú menetrendek - valóság

14.
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Köszönjük a figyelmet!


