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Milyen képlet írható fel az alábbi 
elemekből?

1, Németország SAIDI
2, Ausztria SAIDI
3, Egyesült Királyság SAID
4, Magyarország SAIDI

Németország SAIDI + Ausztria SAIDI + Egyesült Királyság SAIDI
=

Magyarország SAIDI

2011



Üzemirányítási rendszerek „elterjedtsége” 
a villamos hálózatokon

� Alaphálózati alállomások  �

� 132kV / középfeszültségű alállomások �

� Középfeszültségű / Kisfeszültségű trafó  �
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Miért van szükség a KIF monitoringra?
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� A hatóságok(ügyfelek!) egyre magasabb hálózati minőségi 
mutatókat való megfelelést írnak elő

� A HMKE termelési kapacitása évről évre közel megduplázódik

� Beruházás tervezés



Megoldási javaslat KIF monitoring  
bevezetéséhez

2017.09.20. Vándorgyűlés 5Kisfeszültségű hálózat teljes körű felügyelete 



Megoldási javaslat KIF monitoring 
kiépítésére
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Köszönöm a figyelmüket!


