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Elosztói engedélyes eszközrendszere 
havária helyzetek okozta hátrányok 

(károk) enyhítésére

Magyar Elektrotechnikai Egyesület  62. Vándorgyűlés, 
Konferencia és Kiállítás

Siófok, 2015. szeptember 16-18.

Kovács Zoltán ELMŰ Hálózati Kft.
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Villamosenergia szabályozottsága

Előírások: VET, ESZ, ÜSZ, MKEH

Jól szabályozott

Nem garantálható a szünetmentes ellátás

MEH határozat (ELMŰ 714/2009) 
Garantált Szolgáltatások

Szélsőséges időjárás 1-4. 
kategóriába sorolása ( közepes. 
nagy, nagyon nagy, különösen nagy 
események)

> A kategóriába sorolást    
meghatározzák:

– KÖF üzemzavar darabszám 

– Érintett fogyasztói szám

– Igénybevétel nagysága

Vis major nem elfogadott

Rendkívüli-, vagy  nagykiterjedésű üzemzavari 
állapotok, havária helyzetek

ELMŰ 805/2006 Működési engedély 
1.14.10 pontja szerint

Széles fogyasztói kört érintő esemény

Nem szolgáltatott energia meghaladja az 50 
MW-ot

Terrorcselekmény éri az Engedélyest 

Tudomásunk szerint ilyen formában – HAVÁRIA -
nincs pontos definíció 
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Ipari katasztrófák, balesetek = ipari-
mezőgazdasági technológiák hibái 

> tüzek, robbanások 

> mérgező gázok

> erőművi, 

> nukleáris létesítmény

Elemi csapások

> rendkívüli szélviharok 

> erős villámtevékenység

> erős havazás, hófúvás, zúzmara 
képződés, jegesedés, ónos eső

> árvíz, belvíz

> földrengés, földcsuszamlás

Rendkívüli hálózati események lehetséges kiváltó 
okai

Egyéb katasztrófák

> zavargások

> terrorcselekmények , szándékos 
rongálás

> közlekedési szerencsétlenség

Ez „lehet” a globális felmelegedéssel kapcsolatos 
időjárás változás következménye

Legkiterjedtebb üzemzavaros 
hálózati állapotokat az az egyre 

gyakoribb és er ősebb elemi 
csapások okozzák 
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A klíma változás miatt szélsőséges időjárás 
gyakoribb

Jegesedés

Özönvíz

Vihar

Tornádó

Árvíz

Jégeső



ELMŰ Hálózati Kft, ÉMÁSZ Hálózati Kft 2015.09.28. 5. OLDAL

Új kihívások jelennek meg a hálózat 
üzemeltetésben

A közelmúlt néhány eseménye

> 2013. március 14-17. és 22.  
ÉMÁSZ  Viharos szél, hó, jég, 
zúzmara

> 2014. május 14-15.  ÉMÁSZ 
Viharos szél

> 2014. december 1-4.  ELMŰ, 
ÉMÁSZ  Hosszan tartó ónos 
eső

> 2015. július 8. 
ELMŰ, ÉMÁSZ  Heves eső, 
Viharos szél, Villámlás

> 2015. augusztus 17. – ELMŰ 
Özönvízszer ű esőzés
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Szélsőséges időjárás következményei

Mindezek megerősítik hogy a probléma mélyreható vizsgálatával és 
kezelésével folyamatosan foglalkozni kell!. 

> Nagy területeken / akár több 
egymástól távoli területen 
jelentkező egyidejű hálózati 
meghibásodások, 

> Közel egy időben kiugró számú 
hiba,

> Fogyasztói kiesés jellemzően a 
KÖF és KIF szabadvezetékes 
hálózatokat zavaraiból adódik

> Megközelítési problémák

– természeti jelenség miatt

– biztonsági ok (pl.: útlezárás) 
miatt

> Nagyszámú fogyasztói 
érintettség
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Helyzetkép az utakról 
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„Az erdő fokozottan 
életveszélyes, ezáltal az erdei 

utak használata szigorúan 
tilos!!!” 
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Nagyfeszültség

Farádőlés okozott 120 kV-os üzemzavart a Népliget 
- Albertfalva vezetéken
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Egy esemény hatása: 2015. július 8.
(Közepes esemény)

Heves eső, 
viharos szél,

villámlás

Farádőlés, faág 
rásodródás a 
vezetékekre, 

villámcsapás a 
hálózati elemekbe

Zárlat,
szigetel őtörés,

vezetékszakadás

Nehezítő körülmények: felázott 
talaj, sár, kid őlt fák

ELMŰ ÉMÁSZ

NAF üzemzavar (db) 1 -

KÖF üzemzavar (db) 30 37

KIF egyedi hiba (db) 283 136

KIF csoportos hiba (db) 516 541

Kiesett kWh 159133 61204

Érintett fogyasztó 181285 107880
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Egy esemény hatása: 2015. július 8. 
SAIFI, SAIDI mutatók -ELMŰ
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Egy esemény hatása: 2015. július 8. 
SAIFI, SAIDI mutatók -ÉMÁSZ
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Felkészülés a nagykiterjedésű/rendkívüli 
üzemzavarok, haváriák kezelésére 

> Hálózat állapotának előírt 
szinten tartása

> Hálózatfejlesztési elvek 
felülvizsgálata

> Kritikus térségek természeti 
jelenségeinek elemzése

> Hálózati kockázatok elemzése

> Típustervek felülvizsgálata (az 
új MSZ EN 50341-1:2013 
szabvány előírásainak 
alkalmazása)

> Emberi erőforrások 
biztosításának szabályozása

> Helyreállításhoz szükséges 
ÜBT eszközök 

> Provizórikus megoldások 
alkalmazása, 

> Kommunikáció szabályozása



ELMŰ Hálózati Kft, ÉMÁSZ Hálózati Kft 2015.09.28. 14. OLDAL

Emberi er őforrások rendelkezésre 
állása

> Saját szerelőállomány – készenlét, túlóra

> Szerződött vállalkozói kör – lekötve, 
hosszabb előkészületi idővel bevonható 
további cégek

> Katasztrófavédelemmel megállapodás

> Más áramszolgáltató segítségének 
igénybevétele – esetleges

Hálózati kockázatok elemzése

> Az alállomások NAF ellátásának 
kockázatelemzése (2T, sugaras ellátás 
kétrendszerű távvezetéken, NAF/KÖF trf. 
KÖF tartalékkal, stb.)

> Nehezen megközelíthető KÖF vonalak, 
vonalszakaszok meghatározása

> Nehezen megközelíthető KÖF/KIF 
állomások feltérképezése

> T-leágazással, kapcsoló berendezésből 
sugarasan vagy fülkekábellel ellátott 
KÖF/KIF tr. állomások feltérképezése 

Helyreállításhoz szükséges anyagok

> ÜBT készletek, raktári készletek –
definiálva

> Vállalkozói anyagok – készletek előírva

> Gyártói kapcsolatok – a pótlás megoldott

> Speciális anyagok, provizorikus
megoldások 

> pl.: Az anyagellátás nem lenne kritikus 
pont: 150db KÖF vagy KIF oszlop 
egyidejű felállítása bármikor megoldható 
feladat.

Haváriatervek és Krízisszabályzat folyamatos aktualizálása

Alkalmazott illetve tervezett 
provizórikus megoldások

> Mobil KÖF/KIF állomások

> KIF átkötő kábelek

> KÖF átkötő kábelek

> NAF átkötő kábelek

> Aggregátorpark
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Jelenlegi aggregátor helyzet
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Az új aggregátorok beszerzésével összesen 
13 db készülékkel rendelkezünk. (ELMŰ 5 db; 
ÉMÁSZ 8 db) Szükség esetén bérlési 
lehetőség is rendelkezésre áll.

Az új aggregátorok beszerzésével évi 2 
perc SAIDI mutató javulást terveztünk elérni 
az ÉMÁSZ-nál.
Az üzembehelyezést követő 3 hónapban 
0,68 perc megtakarítás történt az új 
aggregátorral.
Az ELMŰ-nél 3,6 perc megtakarítást értünk 
el.* 

(*Az ELMŰ-nél a jobb érték a nagyobb fogyasztói sűrűségnek, a 
gépjármű ügyelet rendelkezésre állásának és a már meglévő 
teherautóknak köszönhető.) 
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240 KVA

30 KVA 
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Összefoglaló megállapítások

> Az elhárításra tett erőfeszítések bemutatásán múlik a regulátori-, 
illetve a társadalmi értékítélet.

> A krízis helyzetek kezelésére rendelkezünk forgatókönyvvel, 
kidolgozott technikákkal,

> A felkészülés soha nem befejezett, mindig lesznek döntés-
előkészítés szakában lévő elképzelések,

> Megfelelő szintű felkészüléssel a zavarok száma, hossza, 
kiterjedtsége, elhárítás ideje, érintett fogyasztók száma és időtartama 
lényegesen mérsékelhető

> Célunk az elvárhatóság szerinti teljesítés, de nem lehetünk biztosak 
abban, hogy minden eshetőségre felkészültünk.
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Köszönöm a figyelmet

e-mail: zoltan.kovacs@elmu.hu


