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Következmények, hatások, extrém körülmények
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Több cm-es jégréteg lerakódások, tömeges (~400) osz loptörés és vezetékszakadás, 

többszörös hibák (5-15 hibahely/vonal)

Forrás: PÖYRY Erőterv

� Befagyott kapcsolókészülékek, tömeges üzemzavarok: ellehetetlenül ő behatárolás
� Extrém közlekedési körülmények, életveszélyes oszlo pra mászás a jegesedés, ill. kosaras gép 

használat a szél miatt
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Felkészülés, m űködés, értékelés

Üzemzavar 
kezdete

0

Első kézi
kapcsolás

Üzemzavar 
vége

3 34 86,4 MEKH elvárás 

Előtte:

Szabályozás

Készenlétek

Begyakorlás/gyakorlatok

Tréning szimulátor

Lean szemlélet

Operational Excellence

Hálózati vizsgálatok

UKZ tervezés

KIF Üzemirányítás

Közben:

1. kézi kapcsolás

B+ figyelése

KIF üzemirányítás

Utána:

Havária esetek elemzése

Esettanulmányok készítése

Műszaki intézkedések

LEAN-szemlélet



4

HAVÁRIA

KOMMUNIKÁCÓ

MUNKAPROGRAM

Havária alatti m űködés javítása

Felkészülés, oktatás
Sikeres gyakorlatok 

Havária ügyrend kialakítása

Működés gyakorlása



Hatások, következmények
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Méretezési határt meghaladó összterhelések

Forrás: PÖYRY Erőterv

397 oszloptörés, >700 vezetékszakadás
35 km hálózatépítés 6 nap alatt belvízben, mocsaras t erületeken

Hálózat-fejlesztés

Szabadvezetékes hálózat 
megerősítése?

Tartó oszlopok cseréje 4kN �13-18kN

Feszítő oszlopok cseréje 18kN � 28- 45kN

Oszlopközök bes űrítése 110m � 56-80m



Gallyazás, nyiladék tisztántartás
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ÚJ SZABÁLYOZÁS SZÜKSÉGES

Javaslat:



7

Viharos, 100 km/h feletti széllökések

Ónos es ő, jegesedésVillámcsapások

2014.12.01.2015.07.08. (egy óra alatt)

2013.03.14.

Szupercellák, regionalitás

Időjárási események 

regionális eltérések � mutatók 
számítása (régiók megkülönböztetése)

SZÜKSÉGES:  

MEKH � szabályozás, hatások 
elfogadtatása

OMSZ � előrejelzés (pontos, komplex)



Kockázat alapú eszközmenedzsment

Consequence

Probability
Frequency

Consequence

Probability
Frequency

Kockázat

Az esemény bekövetkezés 
valószínűségének és annak 
következményének 
kombinációja
(IEC 60-300-3-9:1995)
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Operational excellence

E-form

E-dosszié

Vezeték-beszabályozás

Kábelszerelés

Kötések

Burkolt vezetékek

OK cserék

Modern szerelvények
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Tréning szimulátor

▪ Tudás szinten tartása,

vizsgáztatás

▪ Különleges helyzetek 

begyakorlása

▪ Havária gyakorlatok

Rendszer- fejlesztés

első félévben

Betanulás, finomítás Rutin megszerzése

augusztustól novembertől

Célunk:
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KIF Üzemirányítás

t

db

30 perc

Bejövő fogyasztói hívások

WF

Készenlét iTrack

Egységes naplózás

KÖF SCADA (+ÜIR)

GIS – INIS 
AdatbázisKIF hálózati 

séma KIF Hálózat – Fogyasztó 
összerendelés

KFMU

Koordinátor (KIF Üzemirányító)

Támogató szolgáltatások

Valószínűségi előrejelzés

36 órás komplex előrejelzés

KIF
SCADA

Kiserőmű

Távmérés

HMKE

SMART 
mérők

Integrált 
rendszerek



Jobban
LEAN - szemlélet

Összegzés

Regionalitás felismerése:

- időjárási hatások
- szabályozás
- együttműködés

Egyértelm ű minősítési határértékek!

Operational
excellence

Tréning szimulátor –
Havária gyakorlatok

KIF üzemirányítás
bevezetése

Együttm űködés:
OMSZ,
OKF
ELMŰ- ÉMÁSZ; DÉMÁSZ
MVM, OVIT
MEKH

Gallyazás/
Nyiladék 

tisztántartás



Köszönöm a figyelmet!

Molnár István

üzemirányítási vezető – E.ON

istvan.molnar@eon-hungaria.com
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