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Változó előírások
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• 3. Villamos szabványok. Szabványváltozások.                     

Létesítési szabványok.                                  



A szabályozás eszközei
Jogszabályok

§
• EU:  direktívák és magyar megfelelői pl. 

2014/35/EU(LVD); → 23/2015.(VII.7.)NGM r.
• Országgyűlés: törvények,pl.: 1995.évi XXVIII. t. (Szabv.)

• Kormány,miniszterek, főhatóságok és önkormányzatok: 
rendeletek, pl. 191/2009.(IX.15.) Korm. r. az ép.ip.kivit.

• Alkalmazásuk: a hatályban megjelölt időben,térben és 
személyek vonatkozásában kötelező,  ezt ellenőrzik, nem 
teljesítés esetén szankcionálható!



A szabályozás eszközei
Szabványok

▪ Nemzetközi szabványügyi szervezetek szabványai:
ISO-IEC→CEN-CENELEC. 6 hónapon belül kötelező
magyar szabványként érvénybe léptetni! 

MSZ IEC, MSZ EN, MSZ HD.                                                      
▪ Magyar szabványok:   MSZ, pl. MSZ 1585:2016
- Elismert szervezet által alkotott közmegegyezéssel elfogadott 

dokumentum
- A jelenkor technikai színvonalának megfelelő megoldásokat ad.
- A szabvány alkalmazása önkéntes!                                                               
- Eltérés: azonos biztonsági szint, felelősség vállalással!
- Fajtái: termék, létesítési és rendszerszervező jellegű szabványok.
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Műszaki tartalmú       
JOGSZABÁLYOK



NEM változó jogszabályok?  §
 ~20 éve változatlanul:  NINCS Villamos Biztonsági 

Szabályzat!!!  Tervezete van, (legutolsó: 2017. május!!!)
 Témakörei:  Általános hatáskörű (Rb térségek is!)                                      

─ Oktatás, továbbképzés. Kölcsönzés.                                                            
─ Villamos berendezések (installáció) és szerkezetek 
(gyártmányok) műszaki biztonsági követelményei a terve-
zés, létesítés, üzemeltetés, javítás, karbantartás során
─ Jelenleg „helyettesíti” a MEE által ajánlott szakmai 
irányelv: MEE.SZI 0301:2006  „VBSZE”

 Kiváltaná:
─ a jelenleg még hatályos:  8/1981.(XII.27.) r. KLÉSZ-t

(36 éves jogszabály!)
Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi  Szabályzata

─ 10/2016.(IV.5.)NGM r. 19. § -át, amely előírja az                       
ÉV felülvizsgálatokat                  ÁVK:hónap!                                                    

♦ Várható megjelenés: 2017 végén 

2017.09.14.
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§ NEM változó jogszabályok

Nem változott, de nem közismert:
• 1993. é. XCIII. Mvt.  54.§-a a munkahelyeken kötelező 

munkavédelmi kockázatelemzést ír elő.
• Kötelező elvégezni és dokumentálni 3 évenként.  
• Munkavédelmi szakember végezheti.
• Azonosítani kell a várható veszélyeket: Hő, fény, zaj, por, 

rezgés, stb. köztük a villamos jellegű veszélyeket is, és meg 
kell határozni a szükséges intézkedéseket! 
─ A VMSZ nem kötelező – de ez igen!                                                
─ Ez vonatkozik a KLÉSZ hatály alá eső munkahelyekre is!

• Munkavédelmi hatóság ellenőrizheti és szankcionálhat!!!
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§ NEM változó jogszabályok
 Nem változtak a szakképzettségi előírások:
• 21/2010. (V. 14.) NFGM r. Az egyes ipari és kereskedelmi 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 
• 150/2012. (VII. 6.) Korm. r. Az Országos Képzési Jegyzékről és   

az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
• 27/2012. (VIII. 27.) NGM r. a nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések (épületvillamossági 
szerelő, illetve a villanyszerelő szakképesítés és a ráépülő  
kiegészítő felülvizsgáló képesítések) szakmai                                                          
és vizsgakövetelményei.

• VÁLTOZÁS: a módosított 45/2011. (XII.7.) BM r.                                          
Előírja: az EBF felülvizsgálóknak 2013.                                             
május 1-től kötelező  tűzvédelmi szakvizsga!

• A régi oklevelek érvényesek: ha határidő nélküliek,                                        
és a munkakör nem változott. DE: továbbképzés                                            
szükséges lehet! Pl. Rb., vagy tűzvédelem.



VÁLTOZÁSOK
Államigazgatási átszervezés:                          

~56 intézet megszüntetése!
 1312/2016. (VI. 13.) Korm. Határozat a központi 

hivatalok és a költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről   

 CÉL: az államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb 
szerkezetének és takarékos működésének kialakítása. 

 EZÉRT: az államigazgatási és az állami feladatok 
ellátását a minisztériumi szervezetrendszerben, 
területi szinten a fővárosi és megyei kormányhiva-
talokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban 
kívánja biztosítani.
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VÁLTOZÁSOK
Államigazgatási átszervezés:
MEGOLDÁS: 2017. január 1-jével megszűnt                          

az NGM-hez tartozó 
♦ Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) 

jogutódlással  a Budapest Főváros Kormányhivatalába 
beolvadással;

♦ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatósági 
feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
fognak eljárni;                                        

♦ Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódlással a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással
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VÁLTOZÁSOK
Államigazgatási átszervezés
 387/2016. (XII. 2.) Korm. r. a fogyasztóvédelmi hatóság 

kijelöléséről
 Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány (a pénzügyi 

közvetítőrendszer  felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek 
kivételével ) közigazgatási hatósági ügyekben:
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely 
szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a 
továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint
d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert                            
(a továbbiakban: miniszter) jelöli ki

2017.09.14.
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IRÁNYELVEK - DIREKTÍVÁK
EUROPAI IRÁNYELVEK: KÖZÖS SZABÁLYOK
 KORÁBBAN, 1997-ig: Kötelező MEE vizsgálat és 

Minősítő Irat.1998. jan.1. után: DIREKTÍVÁK! 
 A termék akkor forgalmazható, ha azt a hatályos uniós 

biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki 
gyakorlattal összhangban állították elő, rendeltetésszerű 
használatban nem veszélyezteti a személyek és háziálla-
tok egészségét, biztonságát és a vagyonbiztonságot. 

 Előírják a gyártó, importőr és forgalmazó kötelezettsé-
geit gyártással, forgalmazással és adatszolgáltatással 
kapcsolatban (gazdasági szereplő azonosítása!)

 A megfelelőséget vélelmezni (megállapítani) 
harmonizált (EN), vagy nemzetközi (IEC), vagy nemzeti 
szabványok (MSZ) alapján lehet. 
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IRÁNYELVEK - DIREKTÍVÁK
EUROPAI IRÁNYELVEK: KÖZÖS SZABÁLYOK
 Megfelelőségértékelési eljárások: belső 

gyártásellenőrzési eljárás alkalmazásával, vagy                    
EU típusvizsgálattal és ezen alapuló, ellenőrzési 
eljárásokkal. A…H jelű modulok (14 féle)

 EU-Megfelelőségi nyilatkozat. A CE megfelelőségi 
jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek.

 A bejelentett vizsgáló szervezetre vonatkozó 
követelmények

 Piacfelügyeleti eljárások és az uniós piacra belépő 
termékek ellenőrzése. Kockázatot jelentő kifogásolt 
termékek kezelése.

 Mellékletben: Biztonsági követelmények, Megfelelőség 
értéklési modulok, Megfelelőségi nyilatkozat

2017.09.14.
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§ DIREKTÍVÁK
 Felvonók
 146/2014. (V. 5.) Korm. r. a felvonókról, mozgólépcsőkről 

és mozgójárdákról,
 28/2016. (VIII. 23.) NGM r. a felvonók és a felvonókhoz 

készült biztonsági berendezések biztonság követelmé-
nyeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 Ez a rendelet szabályozza a különféle építményekbe 
állandó jelleggel, tartós üzemeltetési céllal beépített 
felvonók és a felvonókhoz alkalmazandó biztonsági 
berendezések biztonsági követelményeit és megfele-
lőségük tanúsításának rendjét.                                         

 Alap: 2014. február 26-i 2014/33/EU  direktíva
 Típus és darabvizsgálatok, tanúsítások/tanúsítványok,                   

CE jel, minősítési eljárások



§ DIREKTÍVÁK
Építési termékek
 305/2011/EU sz. Európai Parlamenti és Tanácsi r. az 

építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 
feltételek megállapításáról  

 275/2013. (VII.16.) Korm. r. az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól.                                                                                
♦ Teljesítménynyilatkozat kell az építési termékekhez!   
♦ A villamos termékek közül ez csak a kábelekre 
vonatkozik!

 ♦ A villamossági termékekre a 2014/35/EK jelű 
Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó európai 
direktíva (LVD) alapján kiadott 23/2016. (VII. 7.) NGM r. 
vonatkozik, és ezekben előírtaknak megfelelően kell a 
EU-Megfelelőségi Nyilatkozatot kell kiállítani

2017.09.14.
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§ DIREKTÍVÁK
Kisfeszültségű villamos termékek 
 23/2016. (VII. 7.) NGM r.   a meghatározott feszültséghatá-

ron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgal
mazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való 
megfelelőség értékeléséről                                                   
(2014/35/EU direktíva alapján) (Kisfeszültségi direktíva, LVD) 

 A rendelet hatálya: a                                                                                                               
▪ villamossági termék tervezésére,     ▪ gyártására,                                                                
▪ megfelelőségének értékelésére,      ▪ forgalomba hozatalára                                           
▪ és forgalmazására terjed ki. 

Nem tartoznak e rendelet hatálya alá:                                                                                        
1. Rb. légkörben használt termékek.         2. Radiológiai, orvosi termékek                                          
3. Felvonók és biztonsági berendezései.  4. Villamos fogyasztásmérők. 
5. Háztartási csatlakozó egységek.           6. Villamos karám tápegységei.                                     
7. Rádióelektromos interferencia (EMC).                                                                                           
8. Járműveken használt termékek,ha megfelelnek más biztonsági 

rendelkezéseknek.    
9. Kutatási és  fejlesztési célú felszerelések.

2017.09.14.
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§ DIREKTÍVÁK
 Robbanóképes közegek
35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben   
történő alkalmazásra szánt berendezések és 
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 

 a 2014/34/EU irányelv, ATEX direktíva alapján, 
A rendelet hatálya a következő termékekre terjed ki: 
─ a robbanásveszélyes környezetben való alkalmazásra

szánt berendezések és védelmi rendszerek és ezek 
alkatrészei,

─ biztonsági, vezérlő- és szabályozóeszközök, amelyeket    
nem robbanás veszélyes légkörben való haszná-
latra szántak, de amelyek a robbanási kockázatra 
tekintettel szükségesek a berendezések és 
védelmi rendszerek biztonságos működéséhez

2017.09.14.
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§ DIREKTÍVÁK
 Robbanóképes közegek                                              

Független tanúsító intézetek:
 ExNB Tanúsító Intézet (NB 2684 jelöléssel)                                               

ATEX Direktíva [2014/34/EU, 35/2016. (IX.27.) NGM] szerinti 
terméktanúsításban    – 22/2009. (VII.23.) ÖM rendelet szerinti 
Tűzvédelmi Megfelelőség tanúsításában     Veress Árpád   üv. ig. 
+36.30.9660-223,           www.exnb.eu,         veress@exnb.eu
„STAHL Magyarország Kft.” 1106 Budapest, X. Maglódi út 17. C ép.   

 Ex Vizsgáló Állomás Kft „BKI” vizsgálati jellel, (1418 jelöléssel) 
1037 Budapest, III. Mikoviny u. 2/4; Tel: +36.1.250-1720, bkiex@bki.hu
– A 2014/34/EU direktíva ki szerinti európai uniós kijelölés 
– A BM által 1-A/257/2005 sz. kijelölve a 26/2004. (VI.11.) BM és a    

15/2004. (V.21.) BM rendeletek alapján.
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§ DIREKTÍVÁK
Műszerek  43/2016. (XI. 23.) NGM r. a 2014/32/EU 

direktíva alapján a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
 A rendelet hatálya a vízmérőkre, a gázmérőkre és 

számítóegységekre, a hatásos villamos energia mérésére szolgáló 
fogyasztásmérőkre, a hőfogyasztás-mérőkre, a víztől eltérő folyadékok 
mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérő-
rendszerekre, az automatikus mérlegekre, a viteldíjjelzőkre, az anyagi 
mértékekre,a kiterjedést mérő műszerekre, valamint a kipufogógáz-
elemző készülékekre (a továbbiakban együtt: mérőműszer) terjed ki.

 Joghatással járó feladatokra, azaz: közérdekkel, a közegészség-
üggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a 
fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a 
tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra 
használhatók e mérőműszerek.
Mérőműszert akkor lehet forgalomba hozni, és az előbb     
meghatározott feladatokhoz üzembe helyezni, ha megfelel az e 
rendeletben foglalt előírásoknak.
►Fogyasztásmérők: 1.melléklet III. fejezete részletes műszaki
követelményeket írja elő + mérőváltók!
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§ DIREKTÍVÁK
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 
 8/2016. (XII. 6.) NMHH r. elektromágneses 

összeférhetőségről Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökének r. az  2014/30/EU alapján

 A rendelet hatálya az EMC-zavart okozó, vagy EMC-zavar 
hatására nem immunis berendezések tervezésére, gyártására, 
megfelelőségének értékelésére, forgalomba hozatalára és 
forgalmazására terjed ki.

 Alapvető követelmény: A berendezést úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy  

a) az általa keltett EMC-zavar jelek ne gátolja a rádió- és 
elektronikus  hírköz- lési berendezések és egyéb készülékek 
rendeltetésszerű üzemelését és

b) az EMC-zavartűrése olyan legyen, hogy rendeltetésszerű 
használat esetén az  EMC-zavarás a készülék üzemszerű 
működését ne akadályozza.

 A forgalomba hozatal és az üzembe helyezés feltételei, a 
berendezések szabad mozgása
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§ Jogszabályváltozások
Új OTSZ:    54/2014.(XII.5.) BM r.  
Emlékeztetőül:  A tűzvédelem jogi-műszaki szabályozása:
▪ 1996. évi XXXI. t.a tűzell. védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról,
▪ 54/2014.(XII.5.) BM r.       - az OTSZ-ről,
▪ 9/2015.(III.25.) BM r.        - szakmai képesítési követelményekről,
▪ 45/2011.(XII.7.) BM r.        - a tűzvédelmi szakvizsgáról (módosított!),
♦TvMI 7.2:2016.07.01. - Villamos Tűzvédelmi  Műszaki Irányelv,                                            

OTSZ-hez kapcsolódó villamos műszaki követelmények + NV ellenőrzés,                
♦TvMI 12.1:2016.07.15.     - Felülvizsgálat és karbantartás,
▪ 53/2014.(XII.5) BM r.        - a Tűzvédelmi Műszaki Bizottságról,
▪ 300/2014.(XII.5.) Korm r. - 14 Korm. r. módosítása az új OTSZ-hez igaz.
▪ + Villamos létesítési és   különféle tűzvédelmi szabványok, TvMI-k

pl. MSZ HD 60364, MSZ EN 60079, MSZ EN 62305 sorozatok
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OTSZ: 54/2014.(XII.5.) BM r.
 A belügyminiszter az 1996. évi XXXI. tűzvédelmi  törvény 47. § (2) 

bekezdés 27. pontjának megfelelően az  53/2014.(XII.5) BM
rendelettel megalapította  a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság-ot

 FŐ FELADATA: Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) kidolgozása, 
amelyek az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi követelmények, az 
elérendő biztonsági szint nek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, 
számítási módszereket tartalmazza. 

 Ezért: figyelemmel kíséri a műszaki haladás vívmányait, elemzi a 
tűzvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, 
valamint

 szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és 
tartalmukat indokolt esetben módosítja azokat.

 Alkalmazása: •Törzsdokumentum alkalmazása „nem” kötelező, 
de: eltérés csak hatósági engedéllyel!  

•Törzsdokumentum megjegyzései, mellékletek
alkalmazása nem kötelező.

• TvMI-7 Villamos TvMI,   TvMI-12 Ellenőrzési TvMI 22



REGISZTRÁCIÓ
219/2017.(VII.31.) Korm. r. a villanyszerelők beje-

lentéséről és nyilvántartásáról   ◄► Kinek kell? Aki:
 Csatlakozó berend. kapcsolatos tevékenységet végez
 Ezt be kell jelenteni a Műszaki Biztonsági Hatóságnak
 Feltételek: 
- megfelelő képesítés és gyakorlat,
- 1 millió Ft. értékű felelősség biztosítás,
- nyilatkozik: az alkalmazott technológia feltételeinek megfelel,
- gazdasági társaság: az alk. szerelő megf. képesítés és gyakorlat.
 A hatóság a bejelentett villanyszerelőkről nyilvántartást vezet.                       

─ Megtilthatja a tevékenységet szerződésszegés, károkozás stb. 
esetén.                  

 RÉSZLETEKET lásd: A kormányportálon                          
részletes tájékoztatás és formanyomtatvány a jelentkezéshez
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Létesítési szabványok 
VÁLTOZÁS: 2003-ban érvénybe léptették az                            
MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozatot, 
címe ►Kisfeszültségű villamos berendezések
1.rész:  Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meg-

határozások     2 szabvány                                                                                                       
4. rész: Biztonság         8 szabvány                                                                      
5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása           

és szerelése   10 szabvány                                                                                             
6. rész: Ellenőrzés         1 szabvány                                                                       
7. rész: Különleges berendezésekre vagy                                       

helyiségekre vonatkozó követelmények                                               
(21+1,  összesen: ~43 szabvány)

HD: Harmonization Document = harmonizációs 
dokumentum, Megengedettek a nemzeti eltérések! 
Az MSZ 1600 sorozatból még érvényes a -11, -13 -14, és -16 jelű szabvány!



MSZ HD 60364 sorozat                        
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése

A sorozat 2017-ben megjelenő angol nyelvű szabványai:
 MSZ HD 60364-4-41:2017    Áramütés elleni védelem                           

(2007) magyarul!
 MSZ HD 60364-4-46:2017 Biztonság. Leválasztás, 

üzemi kapcsolás (2002)  ↑ Közzétéve: 2017. május 1! ↓
 MSZ HD 60364-5-537:2017 Védelem, leválasztás és 

kapcsolás eszközei. Leválasztás és üzemi kapcsolás (2002)
 MSZ HD 60364-7- 704:2017  Építési és bontási területek 

berendezései (2007)

 MSZ HD 60364-7-708:2017  Lakókocsiparkok, kempingek 
és hasonló helyek villamos berendezései (2010)

 MSZ HD 60364-7-721:2017  Lakókocsik és lakóautók 
villamos berendezései (2010)
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MSZ HD 60364 sorozat                        
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése

 2017-ben megjelenő magyar nyelvű szabványok:
 MSZ HD 60364-4-43:2016    Túláramvédelem
 MSZ HD 60364-4-443:2016  Légköri vagy kapcsolási 

tranziens túlfeszültségek elleni védelem.            Kiadva!
 MSZ HD 60364-6:2016 Ellenőrzés                   +A11:2017!
 MSZ HD 60364-7-712:2016  Napelemes (PV-) rendszerek
 MSZ HD 60364-7-714:2013 Szabadtéri világító berendezések
 MSZ HD 60364-7-729:2010 Kezelési, karb. folyosók. Kiadva!
 MSZ EN 61140:2016             Áramütés elleni védelem. 
 MAGYARÁZATOS gyűjtemény 10. kiadása + pótlapok:
 MSZ HD 60364-5-559:2016  Lámpatestek, világítási berend.
 MSZ HD 60364-7-718:2013  Kommunális lét., munkahelyek
 MSZ IEC 60050-826:2016    Elektrotechnikai szótár 

2017.09.14.
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MSZ HD 60364 sorozat                        
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése

MSZ HD 60364-4-42:2015 4-42. rész: Biztonság. 
Hőhatások elleni védelem

 A szabvány a villamos berendezésekre vonatkozik.       
A személyeknek, állatoknak és javaknak védelmére 
hozott intézkedésekkel kapcsolatban:

─ a villamos szerkezetek által okozott hőhatások, 
anyagok égése vagy degradációja és az égés 
kockázata ellen;

─ tűzveszély esetében a villamos berendezésből 
származó lángok átterjedése ellen más tűzgátakkal 
elválasztott szomszédos tűzszakaszokba,

─ a villamos szerkezetek, köztük a biztonsági 
berendezések biztonsági funkciójának leromlása ellen.

2017.09.14.
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MSZ HD 60364 sorozat                        
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése

MSZ HD 60364-4-42 Hőhatások elleni védelem
 A hagyományos védőintézkedések után:                                        

421.7. Ajánlatos speciális védőintézkedéseket hozni a 
végáramkörökben kialakuló átívelések hatásai ellen:

─ hálóhellyel bíró épületekben (kórház, hotel, mozgássérült intézm,
─ a feldolgozandó vagy tárolt anyagok miatt tűz kockázatának kitett 

helyiségekben  (pl.: istállók, fatelepek, éghető anyagokat tároló 
raktárak);

─ éghető épületszerkezeti anyagú helyiségekben (pl.: faházak);
─ a tűz továbbterjedését segítő épületszerkezetekben
─ pótolhatatlan javakat tartalmazó helyiségekben.

 Váltakozó áramú áramkörökben az MSZ EN 62606 szerinti 
átívelésérzékelő eszközök (AFDD, arc fault detection
device) alkalmazása teljesíti a fenti ajánlást, amit a védendő 
áramkör táppontjában kell telepíteni. 
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MSZ HD 60364 sorozat                        
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése

♦ Soros átívelés esetén 
nem folyik a föld felé 
szivárgó áram, emiatt az 
áram-védőkapcsolók 
nem érzékelik az ilyen 
hibákat. 
♦ A soros átívelés impe-
danciája csökkenti a 
terhelőáramot, emiatt az 
áram a megszakító vagy 
az olvadóbiztosító meg-
szólalási árama alatt 
marad. 
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♦ Párhuzamos ív, amely az L1 és N, 
vagy L1 és PE között jön létre, az áramot 
a berendezés és az ív impedanciája kor-
látozza, emiatt az eredő hibaáram a 
túláramvédelmi eszközt működtető áram 
alatt maradhat.

Az  AFDD érzékeli azokat a hibaállapoto-
tokat, amelyeket a kötéseknél fennálló 
ívelések okoznak, akár az elosztóberen-
dezés vezetékezése (párhuzamos 
átívelés), akár a védett áramkörben lévő 
terhelés (soros átívelés) korlátozza.
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MSZ HD 60364 sorozat                        
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése

Mit érzékel az AFDD?
Hirtelen 

bekövetkezett 
soros íváram 

görbéje

Az MSZ EN 62606 változatai a védőeszközök használatára:
♦ átívelésérzékelő és bontóérintkező, zárlatvédelmi eszközzel  

együtt                                                                            
♦ átívelésérzékelő egység, védelmi eszközökkel (eggyel vagy 
többel) együtt  kismegszakító, AC, A, F vagy B típusú ÁVK-val
♦ átívelésérzékelő egységet tartalmazó különálló eszköz, amelyet 
az előírt védelmi eszközzel a helyszínen kell összeépíteni.
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MSZ HD 60364 sorozat                        
Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése

MSZ EN 62606:2014 (A) (IEC 62606:2013, módosítva) 
Átívelésérzékelő eszközök általános követelményei

MSZ EN 62606, 
MSZ EN 61009
240 V AC; 50 Hz, B és C
In 10 … 40 A
I∆n 10, 30 mA   AC és A
AFDD:  10-25A ,10 kA
AFDD:  32-40A,   6 kA
Ívkioltási idő:
≤2.5 A <1s;  40 A < 0.12 s
45 x 80 x 54 mm, 3 modul



Változó előírások
KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET!                      

Arató Csaba  * cs.arato@freemail.hu

2017. szeptember 15.


