Emlékeztaf az Erintésvédelmi Munkabizottsag 2014.oktober illéséwl

Az Erintésvédelmi Munkabizottsag 272. Ulésén dr. Novothny Ferenc
vezetésevel egy, a Villanyszerel6k Lapjaban megjelent cikkel foglalkozott, majd
az Egyesilethez beérkezett szakmai kérdéseket targyalt meg és fogalmazott
meg valaszokat. igy tobbek kozott valaszolt egy szabadtéri szekrényben
felszerelt csatlakozé aljzatok kiegészitd védelmével, renddrségi épilet
biztonsagtechnikai  besorolasaval, az EBF-tevékenységhez szikséges
képesitéssel, gyengearamu végzettseql munkatarsak erésaramu
berendezésekben torténd munkaveégzésével, egy mezégazdasagi telepen belll a
PEN-vezetd alkalmazaséaval, atszerelt lampatestek CE-jelolésével, és egy
gyogyaszati készilék vizsgalati kotelezettségével kapcsolatos kérdésekre.

*kk

1.) A VILLANYSZERELOK LAPJA (VL) cimi elektromosipari és épiiletvillamossagi

szaklapban Ratai Attila villamosmérndk ,Navigalds a valtozé elGirasok tengerében” cimmel cikk-
sorozatot tett kozzé. A lap 2014. évi szeptemberi szamaban Evickélés a jogszabalyok orvényeiben
cimmel folytatta a sorozatot.

Attanulmanyozva a cikket megallapithatd, hogy erzzkoztisztvisebhtz méltatlan stilusban,
bulvarlapi hangvétellel irja a cikkeit. A cikk-sa@at a rendelkezések egyes szovegréeszeit kivagva,
lehetleg koztik |€¥ latszblagos ellentéteket kiemelve kozli, sigsmaki logika kimutatasa helyett még
jobban 6sszezavarja a jogszabalyok és szabvanyajabian jaratlan olvasot. A szeptemberi szamban
megjelent cikk tele volt tévedésekkel, szakmai kiiaé hamis allitasokkal. A MEE Erintésvédelmi
Munkabizottsaga ugy véli, hogy nem engedheteg, hogy az ésaramu szakemberek altal széles
korben olvasott szakmai lapban ilyen félrevézetzakmai hibéakkal teli irdsok jelenjenek meg! Ezér
felkéri a MEE elndkségét, hogy a szakmai kifogdsaiszletes ismertetésével levélben tajékoztassa
észrevételeinkil a VL f6- szerkesiijét és a szakmai szervezeteket: MKEH-t, EMOSZ-t, KA\VEs a
BKIK-t. Az észrevételeinket pedig javasokézzé tenni az Elektrotechnika és az Elektro Iretihr
cimi szakmai lapokban is.

2.) POCSI P. ZOLTAN (MVM OVIT Zrt.) kérdése: Szikséges-e kiegészits

védelemmel, d4ram-véddGkapcsoloval elldtni  egy  nagyfesziltségli  aldllomds  szabadtéri
elosztészekrényében elhelyezett egyfazisu dugaszoldaljzatot és/vagy fénycsoves vilagitotesttel
egybeépitett egyfazisi dugaszoldaljzatot? A dugaszoldaljzatokhoz csak a szekrény ajtajanak nyitott
allapotaban lehet hozza férni.

VALASZ:

AzMSZ HD 60364-4-41:2008zabvany erre az esetrenatkoz&szakasza igy szol:

»411.3.3. Kiegészit védelem

A valtakoz6 aramu rendszerekben a 415.1. szakasring aram-védkapcsolo RCD)
alkalmazaséaval kiegésé&ivédelmet kell biztositani:
- szabadtéri hasznalatu, legfeljebb 32 A névlegesadni mobil fogyasztokészilékek esetében.”

Miutan a szekrények szabadtéren allnak — Kkinyitast&n munkavégzéshez a dugaszol6
aljzatokba igen nagy valostiseggel mobil fogyaszté készllékeket fognak csatt@ioi — tehat
egyértelnien kovetelmény az aram-uidcéhpcsold alkalmazésa! (Megjegyezzik, hogy az idézet
szabvanysorozat nem vonatkozik kézcélu elosztozh&bBra, de alkalmazasa javasolt, egyébként az
aldllomasi segédiizemi elosztd szekrény nem tekihthkdzcéll elosztd haldzat részének!)

3.) STURM JOZSEF (Somogy Megyei Rendér-fékapitdnysdg) arrol
érdekl6dott, hogy a rendSrségi igazgatasi és iroda épliletek a KLESZ hatalya ala tartoznak-e, ugyanis az
érintésvédelmi fellilvizsgalatok idejét és koltségét e szerint kell tervezniik.



VALASZ:

A jelenlegi jogi szabalyozas alapjan annak eld@téegy egy létesitmény&1981 (XI1.27.)
IpM rendelet KLESZ) hatalya ala tartozd kommunalis létesitménynek \adjg/2004.(1V.19.) FMM
rendelet értelemben munkahelynek ésiilnek-e, nem villamos, hanem éaltalanos munkavédeaindés.
Egy rendrkapitdnysag épilete mindenképpen mind a két jdgdyaala tartozik. Eszor azt kell
tisztaznunk: mi a munkahely, illetve, hogy a kéetekétesitmények KLESZ hatélya ala tartoznak-e?

A munkavédelendl sz6l61993. évi XCIIlL térvény 87.8 5. pontja szerint munkahely minden
olyan szabad vagy zart tér (ideértve a foldalategitményt, a jarfivet is), ahol munkavégzeés céljabdl
vagy azzal Osszefliggésben munkavallalék tartézKodridzt kiegészitve: a munkahelyen a
munkavallalok allandoan jelen vannak, vagy gyakmnnaponta, napszakonként) tartds ideig munkat
végeznek.

A KLESZ) 2.8 (2)b) bekezdésében a kommunalis épiiletek kozott szemdpak igazgatasi és
irodaépiiletek is, tehat ezekkh ESZ hatélya ala tartoznak. 24/2004.(1V.19.) FMMrendelet annak
erdekében, hogy a mindkét rendelet hatalya alézéanillamos berendezések elierési gyakorisagara
a két rendelkezés ne mondjon egymasnak ellent//g %3) c) bekezdése kimondja, hogykd ESZ
alkalmazaskorébe tartozo villamos berendezéseken csak 6 &kelitszerdli ellensrzést végezni.

Ugyanakkor viszont &LESZ 26.§ (4) bekezdése azt isbigja, hogy aKLESZ ala tartozé
épuletek munkahelyeket ellato villamos berendenégeielllvizsgalatarol (mind a modsz@rrmind a
gyakorisagrol) egyedileg a vallalati MunkavédelmzaBalyzatban kell intézkedni. (Logikus ez a
rendelkezés, hiszen — kivételesen — egy déekapitanysag épiletében akar robbanasveszélyes
laboratérium is elképzelh&) A rendelet kiadasa 6ta a vallalati MunkavédelBzabdalyzatok
készitésének kotelezettsége mégszhelyette kockazatelemzeés készitése kaielez

A munkavédelendl sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény 54.8 (2)...(5) bekezdései irjaké eh
munkahelyek koteléz munkavédelmi kockazatelemzését. Ebben az lUzerbedtesagi szempontjait
vizsgalva a villamos jelldg veszélyeket is elemezni kell, figyelembe véve #ihgsajatossagokat,
specialis tzemi kortlmeényeket (pl. durva kérnyemginybevételek stb.). A kockazatelemzés alapjan az
adott létesitmény, cég, gazdasagi tarsasag, esginkben a reddség felelés munkavédelmi
szakemberének kell eldéntenie — azaz az Uzerdgeliéetve a tulajdonos feléssége —, hogy a
vizsgalt 1étesitményt, illetve annak egyes résaamkahelynek tekinterdik-e.

Ha az adott Iétesitmény egésze vagy bizonyos iré&re mirbsilnek munkahelynek, akkor
ezeknél az érintésvédelmi eltemésre &KLESZ eldirasain nincs tulmenkovetelmény, azaz elegehd
a 6 évenkenti szek@lellensrzés. Ha azonban munkahelynek ésill az adott létesitmény vagy annak
egyes részei, akkor ezek esetében be kell tarthdi204 (1V.19.) FMMrendelet 5/A. 8§ (3) bekezdés
a), b) és c) pontjainakd@lasait is.

Ezért tehat mindig egyedileg kell meghatarozbieaorolast az adott Iétesitményre vagy annak
egyes részeire (pl. konyha, mosodé&dzpont, vagy fogda stb.) vonatkozéan és ennekédaxt, hogy
milyen gyakorisdggal, milyen mddon kell az éring&d®imi elledrzéseket elvégezni. ddzakilag a
szabvanyossagi felllvizsgalatoléiedsa akkor indokolt, ha az adott munkahelyen shdinkell az ott
lévé olvadobiztositok szaksZglen cseréjével, a védezetk sérilésével vagy a rogzitett
fogyasztoberendezések athelyezésével. A kockamatéke villamos szempontjai mérlegelésénél
altaldban enyhébb kockazatiunak 6ésitik azokat a helyeket, ahol csak ,h&ztartasi ésohlo”
szerkezeteket (tehat amelyeket barki — villamogobigagi képzettség és kioktatottsag nélkil —
kezelhet) s nagyobb kockazatunak azokat, ahol oWlamos szerkezeteket is hasznanak, amelyek
kezeléséhez biztonsagi kioktatasra is sziikség van.

A KLESZ hatalya alé tartozé Iétesitmények munkahelynek mendsiils részeiben iéiszakos
erintésveédelmi szabvanyossagi eflerésre tehat nincs szikség. Azsdakos szerél ellensrzés
azonban csak akkor elegéndha ennek megkezdésekor rendelkezésre all egyblkiokésetleg az
Uzembe helyezéskori) szabvanyossagi felllvizsgdilaisits irata!

4.) CSORDAS JOZSEF - SZALAI LASZLO A bemutatott dokumentumokkal a kolléga

évek Ota végez EBF tevékenységet. Most egy munkanal a tlizoltdk robbandsbiztos berendezés kezelbi
papirokat is kértek téle a tevékenység végzéséhez. Kérdése: Jogos-e a tlzoltok kérése? Es ha igen,



pontosan mi az el8iras EBF és RB kapcsolddasi vonatkozasban?

VALASZ:

A jelenleg hatalyo®©TSZ [28/2011.(1X.6.) BM r] 213. §-a irja € az eésaramu berendezések
szabvanyos allapotanakitivédelmi jelled) felllvizsgalatat, majd a 215.8 irjadeh vizsgalatot védyr
szemeélyekdl a kovetkedket:

»215. § (1) A vizsgdlatok vezetését és abban érdemi munka folytatasat csak olyan személy
végezhet, aki jogszabdlyban meghatarozott erésarami berendezések idGszakos fellilvizsgald
szakképesitéssel rendelkezik.

(2) Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé (tovabbiakban: robbandasveszélyes)
helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgalatdhoz a vizsgalatot végz6 személy az (1)
bekezdésben meghatarozottakon feliil a sujtélég- és robbandsbiztos villamosberendezés-kezel6
vagy robbanasbiztos berendezés kezel6 szakképesitéssel is rendelkezzen.

(3) A robbandsveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felllvizsgalatat két,
vagy tobb személy egylttesen is végezheti, ha egylittesen rendelkeznek a meghatarozott
szakképesitéssel.”

Ehhez jott 2013. év elején:45/2011.(XI1.7.) BMrendelet modositasa, amely megkdveteli az
erdsaramu berendezéselbszakos felillvizsgalatat véfizzakemberekt is a fizvédelmi szakvizsga
letételét! Jelenleg tehat aEBF felllvizsgalatokat vedz személyeknek az @&bbi hatalyos
jogszabalyokban megkovetelt feltételeket kell stgni!

Szakmailag és fiszakilag is indokoltnak tartjuk e2B-kezebi képesités megszerzéseét annak,
aki ilyen berendezéseket vizsgal. Ennek hianyalsak szemrevételezés jeliegizsgalatokat ajanlott
végeznie, amely nem elégséges az adott berendddé&dashoz! Megoldast jelenthet a 215.8 (3)
bekezdése: delllvizsgalatot két, vagy tobb személy egylttesenvégezheti, ha egyuttesen
rendelkeznek a meghatarozott szakképesitéssel.

Az 5/1997. (. 5.) IKIM rendelet 3.8 (1) és (2) bekezdése alapjan az ahasgozasok nem
érintik a korabban megszerzett szakképesitéstitantizonyitvanyok érvényességét, lasd: Ennek
ertelmében a korabbi kiadasu oklevelek, — ha nirgguk lejarati hatarid és nem valtozott a
munkavallalé6 munkakoére — valtozatlanul elfogadhatidétve érvényesnek tekinthigt A felsoroltakon
kivil azonban szikséges lehet tovabbi kotelképesitésekre is, mint pl. az emlitetTiizvedelmi
szakvizsgara,’ a ,Robbanéasbiztos berendezés k#ekl vagy a villamvédelem esetében Blgrma
szerinti villamvédelmi felllvizsgadlézakképesitésre, amelyeket &éisi jogszabalyok irtak &l

5.) TOMPACH LORANT gyengesrami szakképzettségli munkatarsakat szeretne egy
kiegészit6 tanfolyam segitségével ,jogszabdlyszer(ien is” alkalmassa tenni arra, hogy bizonyos

gyengearamu jellegl alkatrészeket erds aramu készilékekbe — annak megbontasa utan -
beszerelhessenek, részben fesziiltség kozeli allapotban.
VALASZ.

Az MSZ 1585:2012szabvany a 4.2. Személyzet c. fejezetben pontesatelkezik arrél, hogy
milyen szakmai végzettséggel, képesitéssel és dtadgal milyen ésarami munka veégezidetA
rendelkezésinkre bocsatott vided szerinti munkdkeéwésaramu képesités kell, ez tanfolyammal,
kioktatassal nem helyettesithet

6.) CSERMELY SZABOLCS Kkérdése: Adott egy tobb épiiletbs| all6 mezégazdasagi telep,

amelynek sajat transzformatora van, aramszolgaltatodi csatlakozasi ponttal. Innen 4 vezetss rendszerrel
mennek el a meglévl épiiletekhez, és az épiiletek f6elosztdjanal alakitjak ki az 5 vezetds rendszert.
Most egy Uj éplletet épitenek és a legkozelebbi épllet f6elosztdjabdl lenne a megtaplalas 4 vezetbs
kabellel. Az MSZ HD 60364-7-705:2007 szabvany szerint az aramszolgaltatdi csatlakozasi ponttdl nem
hasznalhatd a PEN vezet6. Mivel a telep 2007 el6tt létesiilt akkor még ez az elGirds nem volt. A telepen
az éplletekig TN-C rendszerek vannak. Az Uj létesitményhez csatlakozhatok-e 4 vezetével, majd az
épllet f6elosztéjaban valasztanam szét a PE-t és az N-T? Vagy a mérést6l az uj épiletnek kulén 5
vezetGs rendszert kellene kiépiteni?



VALASZ:

Az MSZ HD 60364-7-705:2008zabvany 705.411.4.3 szakaszdban nem az van hegya,az
aramszolgaltatéi csatlakozasi ponttél nem haszi@llea PEN vezet” Hanem: ,a berendezés
tappontjatdl elmeden kiloén nulla és védezet alkalmazasara van szuksedA szakasz dlt betis
magyarazatdban szerepel ugyan az aramszolgaltsédiakozas, de az nem a szabvany hivatalos
szovege, hanem altalanos esetre vonatkozés@lsan a keresztmetszetre utalé magyarazoé példa.)

Az Uj épllet berendezésének tappontja pedig amsallakozé ésoéklosztd szekrénye, tehat
nyugodtan odahozhaté REN vezed, ha a vezét keresztmetszete 10 mmél nagyobb, ugyanutgy
ahogy a régebbi éplileteknél is tortént, ez nenoxdit meg! Tehat a telepen fonntarthatd az éplitptek
TN-C rendszer!

Megjegyezzilkhogy a szabvanyok magyarazatai nem részei a sratik@dak, hanem a
szabvanyok elvi megfogalmazasu kovetelményeit iggakk az altalanos gyakorlatban szokasos
esetekre pontositani. Itt az elvi kérdés, mit tekik a Jperendezés tappontjarigk Az altaldnos
esetekben egy mégazdasagi telep (ha toébb éputdthll is, de dsszefudggterileten all) egyetlen 400
V-0s csatlakozast kap az aramszolgaltatétdl. Elzer altaldnos — esetben a berendezés tappontja az
aramszolgaltato csatlakozasi pontja, azaz az adg#tatd halozata négyvesstrendszerrelPEN-
vezetvel. A fogyaszto tulajdondban és kezelésébed téljes haldzat otvezéd (kulonélloN ésPE
vezebvel). Az adott eset azonban nem ilyen: itt a ckattas a nagyfesziltsédkozépfesziltség
oldalon van. A lényeg itt is az egységes, atteltittkialakitas. Ha a jelenlegi hal6zat ugy van
kialakitva, hogy minden épulet kulon, négyvésetkabellel csatlakozik a telep tulajdondban és
kezelésében lévtranszformatorallomashoz, akkor a legcélglabrlenne az Uj épllet taplalasat is igy
megoldani. Nem szabvany-ellenes az a megoldas kegy az Uj épiletet egy megteepulet
féelosztojatdl latjak el négyvezst kabellel, de ez nagyon zavarja az egységessegtie&inthetséget
(van egy éplletéelosztd, amelynek minden leagazasa otvészetnnek az egy leagazasnak kivételével).
Ezt majd minden felllvizsgalatndl magyarazni keltiz év mulva az akkori tzemeliktsem fogjak
erteni.

7.) MULIK ZSOLT (F. F. Ingatlan kezel6 Kft.) kérdése: Irodahazuk belsé udvaran a
jardaba sillyesztett [Ampatesteket a kozelmultban atszerelték. A lampatestekben 1év6 fényforrasokat
(12 V, spot, 50 W) sajat karbantartd villanyszerelGikkel (230 V, GU10-es foglalattal) LED-es
fényforrasokra cseréltették. Sziikséges-e az igy atalakitott lampatesteken a CE-jel alkalmazasa? Ha
igen, ki jogosult azt odahelyezni, és milyen vizsgalatok sziikségesek ehhez?

VALASZ:

A CE-jelolés alkalmazéasanak célja az, hogy egy gyanni@ihasznaldja biztos lehessen abban,
hogy a gyartmany biztonsagi szempontbdl kielégiti annak adattabldjan feltlintetettiismaki
jelolésekhez az eurdpai szabvanyokban rogzitetbrisagi kovetelményeket, igy az adott gyartmanyt
— a miszaki jeldlések figyelembevételével barhol alkalmazhatja. Az egyetlen adott helyre
alkalmazhat6 gyartmanyoknal saiszakilag nem sziikséges, e gyartmanyok kialakitasanal ediégen
adott hely niszaki kdvetelményeit kielégiteni.

Jogilag a villamos gyartmanyolkCE-jelolését ar9/1997 (XI1.31.) IKIM rendelet szabalyozza,
amelynek 5.8 (1) bekezdése kimondpillamossagiterméket a forgalomba hozatab#lel kell 1atni a
CE jeldléssel.” Valo igaz, hogy a rendelet 2.8) pontjanak el§ bekezdése szerint forgalomba
hozatalnak tekinterida sajat felhasznalasra toréégyartas is, de ugyanezen pont negyedik bekezdése
szerint nem szamit forgalomba hozatalnak,... ha a terméketagyar kovetelmények teljesitésére
alakitjak at... és a terméket masnak remgedik at.”A rendeletben azjtalakitas sz6 csak itt fordul
elé, s bar ez a szbveg nem teljesen az adott esetratkazik — azonban az eset hasonlo — erre
hivatkozva a jel6lés véleménylink szerint elhagyhldgaCE-jeldlést — erre vald kotelezettség nélkil —
meégis alkalmazni kivannak, az idézett rendeletistzemegfelebségi értékelést kellene elvégezni,
megfelebségi nyilatkozatot kidllitani, és ehhez az adatsgalatra akkreditalt laboratérium vizsgalatai
is szukségesek lennének. (Ez a lampatestekre \artatdSZ EN 60598 szabvany alapjan kalén
mintadarabokon teljes tipus vizsgélatot jelentede!)elmondottak alapjan tehat nem k€E jeldlést
alkalmazni az emlitett lampéakon!



8.) ZEMLENYI PETER (C.S.E.V. Medical Systems Hungary Ltd.) kérdése: Egy

orvosi mlszergyartd cég daganatos sejtek roncsoldsara alkalmas un. ,linedris gyorsitokat” gyart,
amelyeket 400 V-rdl tdplalnak, de a készliléknek van olyan része is, ahol 25 kV is el6fordul. A kérdés az,
hogy e készilékek 1zembe helyezéséhez elegendd-e a termékre vonatkozé ISO 60601 szabvany szerinti
vizsgalatokon alapuld CE-jel és megfelel6ségi tanusitvany, vagy az MSZ 172-4 szabvany szerinti
érintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalat és az ehhez tartozé Mindsité Irat is sziikséges?

VALASZ:

Amennyiben ez a linearis gyorsitd egy kisfeszilisbg§lozatra csatlakoz6 olyan gyartmany,
amelynek belsejében nagyfesziltséget is alkalmazekdgend a CE megfelebségi igazolas. Ez
esetben a gyartbnak kell megoldani a gyartmany tlaiba érintésvédelmét a ravonatkozé
termékszabvanyok szerint. Mint termékre, a gyadazolasai, tanusitvanyai kellenek hozza az
orvostechnikai eszkdzokre vonatko®8/42/EGK direktiva MDD), illetve ennek megfelél hazai
szabalyozasa,4/2009.(111.17.) EUM r. szerint.

Amennyiben egy nagyfesziltségeto@lité transzformatorrdl fluggetlendl latnak el egy
nagyfeszultséfy fogyasztot, akkor annak meg kell felelnie a nagyidtséd kis zarlati aramu
berendezésekre vonatkotsZ 172-4:1978zabvany élirdsainak!

9.) SZABADOS LASZLO (Pécs) az ELEKTROTECHNIKA c. lap 2011. évi majusi szamaban

olvasta az Erintésvédelmi Munkabizottsdg 254. iilésén elhangzottakrdl késziilt jegyzékonyvet. A
kérdése az, hogy a cikkben leirt, a tarsashaz érintésvédelmi felllvizsgalatara vonatkozé allasfoglalds (a
benne felsorolt kritériumok fennallasa esetén) a mai napon érvényben lévének tekinthet6-e?

VALASZ:

A cikkben foglaltak most, 2014-ben is eérvényesekinddzekél flggetlentl azért azt
tanacsoljuk, hogy ajanlatos lenne egy mindenre &kadokra is) kiterjgdl szabvanyossagi
felilvizsgalatot végezni. Persze ez nem kotelesak egy ajanlas, ugyanis az elmult 40 év atit s
minden valtozott a szabvanytdl kezdve a haz eg@gs=eimek, lakasok stb. allaga, esetleges tkidebb
alakitgatasok kovetkeztében. A tulajdonosok iggtdiképet kapnanak a hazuk villamos halézatanak
allapotarol.

10.) NAGY IMRE az ELEKTROTECHNIKA c. lap 2014. évi 07-08 szamaban, olvasta az
Erintésvédelmi Munkabizottsdg 271. (ilésén elhangzottakrdl késziilt jegyz6konyvet. A 25. oldalon
kdzolt valasszal kapcsolatban kérdezte: Uj villamos héldzat létesitése esetén, ha van villamos terv,
akkor a kivitelez6nek mads atadasi, illetve nyilatkozasi kotelezettsége van-e az épittet6 felé, mintha
nincs terv?

VALASZ:

Véleményiink szerint félreértette az Erintésvéddlfminkabizottsag Ulésének emléketjetalapjan a
lapban megjelent kozlést. Ott csupan egy adottberet felelsség megoszlasardl volt szé. Alapelv, hogy
mindenki a sajat munkajaért falel A terved az altala készitett tervért, a kivitebea kivitelezésért. Az
aramszolgéaltatd nem felel a fogyasztasimérani villamos berendezésért, csupan azért, hoggala
biztonsagossagardél vannak-e megbizhaté nyilatkkzato

Az adott esetben egy lak6épllet korabban mar leskéipfogyasztéi berendezésének visszakapcsolaséarol
volt sz4. Jogilag ezt 0 létesitménynek tekintik,ggakorlatban azonban a kordbbi berendétésrtervek
legtbbbszor mar nem allnak rendelkezésre, ilyetbenetehat a tervék és kiviteledi nyilatkozat helyett egy
szabalyos szabvanyosségi felllvizsgalat keretédteet b meglévrészek biztonsagos kivitetémeggyzédni, s
errdl felelés nyilatkozatot adni. Ha azonban a korabban mégb®rendezés mar annak idején tervek szerint
készllt (és esetleg ezek a tervek most is megvangakazt szabalysem (akkor elvégzett szabvanyossagi
felulvizsgalat vagy kis valtoztatds esetén s#erellensrzés utdn) lzembe vették, most — a haromnegyed éves
szunet utan — elegefitehet a méfhely mostani kialakitasaval kapcsolatos bekotéeks ellerzése is.

A félreértés egyértelineloszlatdsara, ha egy ténylegesen Uj berendeié&pdsmlasara kerdl sor, Uj
villamos halézat létesitése esetén, ha van villateos, ha nincs: munkahely esetén a moédositdiP004.
(IV.19.) FMM rendelet5/A. 8 (1) és (2) bekezdése, kommunalis berendezés esetél@h881.(XII.24) IpM
rendelet KLESZ) 22. §-a értelmében azlss ellensrzés keretében minden esetben erre szakképesitéssel
rendelked személynek — kell érintésvédelmi szabvanyossagi vizsgalatot végeZAi szabvanyossagi
ellensrzésnek mindig része, élpése a szefélellensrzés.)



A szabvanyossagi elléreést végé szemely lehet a kivitelézmunkatéarsa is vagy idegen vallalkozo. A
villamos kiviteled szerebjének, ha nincs ilyen irAnyl szakképesitése, akkesajat munkajat elléniznie kell
legalabb érintésvédelmi szefietllensrzéssel. Pl. a védezetk folyamatossagat, a&kVK -k mikodését Test'-
gombbal, szemrevételezések stb.

Megjegyezzik, hogy az él®llersrzésben nem csak az érintésvédelem élisséél van sz6, hanem az
MSZ HD 60364-6:2007szabvany6l. fejezetében felsorolt elléreések mindegyikét, ezen kivil a helyi
adottsagoknak megfetelmikodési probakrol is. Ezeket elvégezhetik kiviteltzeegsd szerebk is vagy pl.
nagyobb cégek esetében a kivitéledlertrzé részlege is. Természetesen sok valtozat lehets#gesinka
nagysagatél vagy a Kkivitelézcég adottsdgatdl stb. flggn. Megjegyezzik, hogy az épftari kivitelezés
szabalyairol a tdbbszdr moadosit@81/2009. (1X. 15.) Kormr. intézkedik. Ezen belll a rendelet szabalyazza
nyilatkozat és dokumentacio szolgaltatas rendjét is

11.) MORVAI LASZLO a:z internetrsl: www.vibite.hu honlaprél letsltheté villamos

biztonsagi jegyz6konyv mintakkal kapcsolatban tett észrevételeket, azok pontositdsat és szakszerlibbé
tételét, majd a mintdk szerz6jével torténd egyeztetést javasolta.

VALASZ:

Egyes hivatalos iratokra, forma nyomtatvanyokiezéek jogszabalyokban rogzitett kotélez
alkalmazasu formak (pl. a kdzizemi szamldk ese)eb&nvillamos biztonsagi ellgivzésekél és
felilvizsgalatokrol készitedddokumentaciokra nincs ilyen kodteteformula, csak ajanlott valtozatok
vannak. llyenek pl. MEE tanfolyami jegyzeteiben kozzé tett formak, azriméten talalhat6é formék, de
létezik pl. a vizsgald f(szerhez kapcsolddd teljesen elektronikus jégymyviorma valtozat is.

Mikor j6 egy jegydkonyvforma? Akkor, ha a jeggkdnyv a sajat rendeltetésének megfelel,
azaz:tartalmazza mindazon Iényeges adatott és inforbbaei egyszdéien, érthefen, azonosithatoan,
koévethefen, elledrizhetten —, amelyekre a jegikinyv cimzettjének sziksége vAnegyzokonyv
alapjan a vizsgalatot rekonstrualni lehessen, ggeleek benne felesleges adatok, igy ne sugalljon
tobbletkbvetelményeket és tdbbletmunkat. Ne legyenek bemmosszi szabvardgirasok és
magyarazatok. A kilénbézméréseket kulon jeggkdnyvbe célszéirfoglalni, pl. ataplalas 6nrkodé
lekapcsolaséarol szolé jegykdnyv ne tartalmazzon kabelszigeteléskatios vagy megéisitett
szigetelésre, villamos elvalasztasra, torpefeszgies vagy masra vonatkozé mérési adatokat. Az itt
leirtak, valamint a hatésagi elvarasok figyelemiggeldével mindig a felék felllvizsgalo feladata és
felelossége a lehetséges valtozatok kozil az adott felemaaz optimalis forma kivalasztasa és
hasznélata!

12.) SZIKORA FERENC tgy belvérosi tarsashazban feldjitottdk a méretlen févezetéket.
Ennek sordn a 4 vezetékes haldzatot az elBirdsok szerinti kialakitasban 5 vezetékes rendszerre
(mdanyag szigetelésl, megszakitas nélkili réz vezet6jli, védbcsbbe huzott) cserélték. Pénz hianyaban a
lakdsok fogyasztasmérGihez megmaradtak a 2,- illetve 4 vezetékes — az eredeti létesitéskor kialakitott —
bekotések. Vagyis a lakdsokhoz csatlakozé PEN vezetGket, az Ujonnan behuzott N vezet6khoz volt
kénytelen csatlakoztatni a kivitelezd. Az a kérdés, mi a teendd ilyen esetben!

VALASZ:

Természetesen az idealis esetM@Z HD 60364sorozat vonatkoz6 szabvanyail(—4-41 és
kuléntsen az5-54szabvany 543.4. szakasza) szerinti teljes 5, di&wezetékes rendszer kialakitdsa
lenne. Amennyiben a rekonstrukcié, vagyvités a fogyasztdi elosztéhalozat kis részét (n2@%o)
érinti, elegend a létesitékori eldirasok teljesitése, azaz jelen esetben a 4 vezctékmdszer
fenntartasa.

Az EV. Munkabizottsag kovetked ulését 2014. december 3-an du.14.00 6rakor tartja.

Bp. 14.10.03. MEE. EV. Munkabizottsag
Osszedllitotta: Lektordlta: EV. MuBi vezetd:
Arat6é Csaba Kaddra Dr. Novoghrerenc



