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Primer áthatások megelőzése a szekunder földeléseknél

IEC TR 61000-5-2:1997 Elektromágneses összeférhetőség 
(EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. 
főfejezet: Földelés és kábelezés

CIGRE WG C4.208 EMC erőművekben és 
alállomásokban 2013. április
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Primer áthatások megelőzése a szekunder földeléseknél

A CIGRE WG C4.208 ábrája: hagyományos áramváltó 
és feszültségváltó szekunder földelés
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Primer áthatások megelőzése a szekunder földeléseknél

A CIGRE WG C4.208 ábrája: javasolt áramváltó és 
feszültségváltó szekunder földelés
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Primer áthatások megelőzése a szekunder földeléseknél

IEC TR 61000-5-2:1997 javaslatai

Szívókábel
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Primer áthatások megelőzése a szekunder földeléseknél

IEC TR 61000-5-2:1997 javaslatai

Malacfarok
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Primer áthatások

Saját tapasztalatok

Toponár - Kaposvár BBC DL4 szakaszvédelem tercier 
áramváltókör földelése

Martonvásár – Dunamenti 220 kV távkioldó Fac2y relék 
meghúzása 220 kV-os FN zárlat hatására

Göd 220 V egyenáramú áramkörök átívelése 400 kV-os 
szakaszoló működtetésekor
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Primer áthatások megelőzése a szekunder földeléseknél

Saját tapasztalatok

„Hamis” áthatások: 

Zugló 120 kV-os sinösszekötő kikapcsolódása 220 kV-os 
kapcsolás hatására

A 750 kV-os távvezeték kikapcsolódása Albertirsán
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Helyszíni EMC mérések, ellenőrzések

Például:

RELÉHÁZ ÁRNYÉKOLÁSI HATÁSFOKÁNAK

MÉRÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA

Pécs, 2008.
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Helyszíni EMC mérések, ellenőrzések
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Köszönöm a figyelmet!
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