
ELMŰ ellátási területén 
terhelési és igénylői 
tendenciák alakulása és 
ezek hatása a 
hálózatfejlesztésre 
 
ELMŰ Hálózat · Kiss András · 2018 szeptember 14. 



1 
Téli csúcsterhelés alakulása az 

ELMŰ ellátási területén. 

2 
Terhelés eloszlás változása az 

ELMŰ ellátási területén. 

3 
Rendszerhasználói igények 
alakulása az ELMŰ ellátási 

területén. 
 

4 
Terhelésbecslés 

5 
Elosztóhálózat kiterheltsége az ELMŰ 
ellátási területén. 



ELMŰ TÉLI VILLAMOS 
CSÚCSTERHELÉSE 



ELMŰ téli csúcsterhelései és 1990-2024 közötti 
időszak 



TERHELÉS ELOSZLÁS 
VÁLTOZÁSA AZ ELMŰ 
TERÜLETÉN 2003-2017 



ELMŰ ellátási területének 120kV-os sémája 



Terhelésviszonyok 2003 
 



Terhelésviszonyok 2005 



Terhelésviszonyok 2007 



Terhelésviszonyok 2009 



Terhelésviszonyok 2011 



Terhelésviszonyok 2013 



Terhelésviszonyok 2015 



Terhelésviszonyok 2017 



RENDSZERHASZNÁLÓI 
IGÉNYEK ALAKULÁSA 



<2MVA 

<5MVA 

>5MVA 

1MVA feletti szerződött fogyasztói igények 2014 



<2MVA 

<5MVA 

>5MVA 

1MVA feletti szerződött fogyasztói igények 2015 



<2MVA 

<5MVA 

>5MVA 

1MVA feletti szerződött fogyasztói igények 2016 



<2MVA 

<5MVA 

>5MVA 

1MVA feletti szerződött fogyasztói igények 2017 



<2MVA 

<5MVA 

>5MVA 

1MVA feletti szerződött fogyasztói igények 2018 



TERHELÉSBECSLÉS 



Irodaházak terhelése 

  1. CSP 2.CSP 

Igényelt teljesítmény:  3000kVA  1166kVA 

Lekötött teljesítmény:  850kVA 510kVA 

Csúcsterhelés: 874,5kVA 510,4kVA 

Terhelés/Rend. telj.: 29% 44% 
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Szerverpark terhelése 

  1. CSP 2.CSP 

Igényelt teljesítmény:  8000kVA  8000kVA 

Lekötött teljesítmény:  2900kVA 2900kVA 

Csúcsterhelés: 2816kVA 0 (2464)kVA 

Terhelés/Rend. telj.: 35% 0% 



ELOSZTÓHÁLÓZAT 
KITERHELTSÉGE 



Magas kiterheltségű alállomások ELMŰ területén 

<2MVA 

<5MVA 

>5MVA 

KOTE >80% kiterheltségű 

VERM <80% kiterheltségű 



Létesítendő új alállomások ELMŰ területén 2017-2027 

2018-2023 

Garay u. 132/11kV 

Kolosy tér 132/11kV 

Őrmező 132/11kV 

Tahi u. 132/11kV 

Újhartyán 132/22kV 

Pilisszántó 132/22kV 

2024-2028 

Galvani u. 132/11kV 

Gazdagrét 132/11kV 

Orczy tér 132/11kV 

Pók u. 132/11kV 

Vizafogó 132/11kV 

Westend 132/11kV 

Leshegy 132/22kV 

Pécel 132/22kV 

Rákospalota 132/11kV 

Százhalombatta Ipari Park 
132/22kV 



FEJLESZTÉSEK IDŐSZAKA 
JÖTT EL! 

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


