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Miért van szükség a transzformátor körzet felügyeletére? 

Hibák, minden rendszerben felléphetnek, csak az kérdés, hogy „ milyen gyorsan 

vesszük észre” őket és mennyi idő alatt reagálunk azokra! 

Nem tervezett esemény 
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• Az elosztóhálózat egyik legfontosabb és 

legértékesebb része a transzformátor 

• A transzformátorok terhelésének alakulása 

hatással van  

• ellátás biztonságra és a 

• hálózati veszteségekre 

 

Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatták, hogy 

hagyományos terhelésmérési eszközökön túl 

szükség van olyan mérési- és információs 

technológiai eljárásokra, ahol váratlan 

túlterhelések észlelhetőek, és az információk az 

eszköz gazdához gyorsan eljuttathatóak. 



Bevezetés okai: 

 

 A hálózathoz olyan hozzáférési szokások jelenetek meg, ami a transzformátor 

túlterheléséhez, meghibásodáshoz vezetett 

 A jelenség megszűntéséhez folyamatos ill. gyorsabb információ kellett 

 Smart mérő rendszerek telepítése is indukált  tr. körzet mérést 

 Üzemeltetési- és fejlesztési célú információk gyűjtése, kiértékelése  
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Egyedi igényekre adott válaszok rendszerbe foglalása. 



 

A válasz: 2010-2016 között megvalósult TSS fejlesztés 

Transzformátor és 
mérő eszközök 

 

DSO szerver 

Mérési Központ 
Távleolvasás 

Levelező rendszer 

Transformer 
Supervisoring 
System 

Adottságok eszköz oldalról rendelkezésre álltak, össze kellet kapcsolni. 

Az TSS rendszer feladata, hogy a monitoringba bevont körzet fogyasztásmérőiből kiolvasott 

negyedórás terhelési adatokat 

•  naponta feldolgozza és kiértékelje a beállított küszöbértékek alapján, 

•  valamint a limitet meghaladó tr. körzet esetén e-mail-ben értesítse az illetékest.  



TSS blokk vázlata 
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Mérési pontok

(transzformátor mérések)

MKP adagyüjtés és 

publikálás

Mérési pontok 

paraméterezése, beállítások

- Műszaki adatok

- Limitek

- Értesítő rendszer

TSS alkalmazás Felhasználók-jogosultságok

Riporting és monitoring

Automatikus területi értesítő 

rendszer a felhasznáók 

részére

- napi értesítő e-mail -k, a 

limitek átlépéséről

T-görbe elemzés

Járulékos innováció, ötletek rendszerbe foglalása. 
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Felhasználási példa – ellenőrzés cél 

Limitek transzformátor körzetenként paraméterezhető. 

Alarm (100-120%), Ptr= 100 kVA 

High level, (30-90%) xPtr= 100 kVA 

Low level, , (1-25%) x Ptr= 100 kVA 
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Felhasználási példa – üzlet központ üzemeltetés  

Fogyasztó számára többlet információ biztosítható . 
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Felhasználási példa - Smart körzet 

A transzformátor körzet terhelésének alakulása figyelemmel kísérhető. 
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Értesítések automatizáltak a monitorozott körzetben! 

A programba való belépéssel lehet a részleteket megnézni! 

Rendszer képek 

Rendszer üzenet 
Mérési pont felvétel 



Összefoglalás, eddig elért eredmények 
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A rendszer jelenleg: 

• Üzemeltetés vagy fejlesztési célú távleolvasott mérési pontok napi műszaki 

felügyelete megvalósult 

• Reagálási idő 1-2 napra csökkent 

• Szervezeten belüli gyors információ áramlás, jobb együttműködés a folyamatban 

• Jelenleg 107 db mérési pont van a TSS rendszerben (2016 +15 db) 

• A beruházás 3 éven belüli megtérülése. 

 Műszaki innováció 
Egyedi fejlesztések 

összekapcsolása 

Innovációval a jövőben: 

• Információ Fogyasztói szokás vizsgálatok,modellek  Big Data 

• Hatékonyság növelés  beruházás optimalizálás,  

• Gyorsabb üzemeltetés, beavatkozás, kevesebb üzemzavar 

• Lokális megoldási lehetőségek 

• Elégedettebb ügyfelek 

 Szervezeti innováció 
Információ + felhasználás 

több szervezeti egységnél 

 Szolgáltatási innováció 
Ügyfél elégedettség 



11 

Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 

 

 

 

 


