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Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése 

MSZ 172 
MSZ 1600 
sorozatok 

MSZ 2364 
sorozat 

MSZ HD 
60364 
sorozat 
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Szabványosító műszaki bizottságok 

IEC/TC 64 

Electrical installations and protection against electric shock 

Villamos berendezések és áramütés elleni védelem 

CLC/TC 64  

Electrical installations and protection against electric shock 

Villamos berendezések és áramütés elleni védelem 

MSZT/MB 840 

Épületek villamos berendezései 
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IEC és CENELEC TC64 
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Kb. 30 munkacsoport

Fő tevékenységi terület:

• áramütés elleni védelem

(EN 61140)

• kisfeszültségű villamos

berendezések létesítése

(HD 60364 sorozat)

A CENELEC tevékenysége

többnyire abból áll, hogy a

követelményeket az európai

előírásokhoz igazítja.

Az IEC/TC 64-ben

Magyarország jelenleg

megfigyelő státusszal bír.



Az MSZ HD 60364 sorozat 
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 1. rész: Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások
- Tápellátás 
- Külső hatások osztályozása 
- Összeférhetőség 
- Karbantarthatóság 

4. rész: Biztonság
41 - Védelem az áramütés ellen 
42 - Védelem a hőhatások ellen 
43 - Túláramvédelem 
44 - Túlfeszültség-védelem 
45 - Feszültségcsökkenés elleni 

védelem 
46 - Kapcsolás és leválasztás 

5. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése 
51 - Általános előírások 
52 - Kábel- és vezetékrendszerek 
53 - Kapcsoló- és 

vezérlőberendezések 
54 - Földelőberendezések 
55 - Egyéb szerkezetek 
56 - Biztonsági berendezések 

6. rész: Ellenőrzés
- Első ellenőrzés 
- Időszakos ellenőrzés 
- Jelentés készítése 

7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények
701 - Fürdőhelyiségek .... 
704 - Építési és bontási területek...
712 - Fotovillamos berendezések.... 
stb. 

8. rész: Működési szempontok (“Functional aspects”)
8-1 - Energiahatékonyság  
8-2 - Okos kisfeszültségű villamos berendezések (kidolgozás alatt) 
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2015-ben megjelent szabványok 

 MSZ HD 60364-4-42:2015

(MSZ HD 60364-4-42:2011 + MSZ HD 60364-4-42:2011/A1:2015)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem
(IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

 MSZ HD 60364-5-53:2015  (új)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszközök kiválasztása és
szerelése. Kapcsoló- és vezérlőberendezések

 MSZ HD 60364-7-730:2015 (új)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-730. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Belvízi hajók szárazföldi villamos csatlakozásainak
szárazföldi egységei

 MSZ HD 60364-8-1:2015 (új)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: Energiahatékonyság (IEC 60364-8-
1:2014, módosítva)
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2015-ben megjelent szabványok 

 MSZ HD 60364-4-42:2015

(MSZ HD 60364-4-42:2011 + MSZ HD 60364-4-42:2011/A1:2015)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem
(IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

• Új szakasz:

A végáramkörökben kialakuló átívelések hatásai ellen ajánlatos védekezni.

Ez teljesül az IEC 62606 (MSZ EN 62606:2014) szerinti átívelés-érzékelő eszközök
alkalmazásával.

• Új  B melléklet:

Tájékoztatás az átívelés-érzékelő eszközökről.
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2015-ben megjelent szabványok 

 MSZ HD 60364-5-53:2015 (új)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszközök kiválasztása és
szerelése. Kapcsoló- és vezérlőberendezések

Felépítése: 

531. Áramütés elleni védelmi eszközök a táplálás önműködő leválasztásával 

532. Tűzvédelmi eszközök 

533. Túláramvédelmi eszközök 

534. Túlfeszültség-védelmi eszközök 

    A HD 60364-5-534 (MSZ HD 60364-5-534:2009) tartalmazza. 

535. Feszültségcsökkenés-védelmi eszközök 

536. A védelmi készülékek koordinálása 

    A HD 50573-5-57 (MSZ HD 50573-5-57:2014) tartalmazza. 

537. Leválasztás és kapcsolás 

    A HD 384.5.537 S2 (leendő HD 60364-5-537) (MSZ 2364-537:2002) tartalmazza. 

538. Megfigyelő készülékek 

A HD 60364-5-537 megjelenése után a HD 60364-5-534-et, a HD 50573-5-57-et és a 
HD 60364-5-537-et beolvasztják a HD 60364-5-53-ba.  
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2015-ben megjelent szabványok 

 MSZ HD 60364-7-730:2015 (új)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-730. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Belvízi hajók szárazföldi villamos csatlakozásainak
szárazföldi egységei

• A belvízi kereskedelmi hajók szárazföldi (kikötőkben lévő) villamos tápellátó
berendezéseire vonatkozik.

• Kedvtelési célú vízi járművek esetén az MSZ HD 60364-7-709:2010 Kisfeszültségű
villamos berendezések. 7-709. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre
vonatkozó követelmények. Kishajókikötők és hasonló helyek alkalmazandó.

• További követelmények találhatók az MSZ EN 15869 Belvízi hajók. Háromfázisú,
400 V feszültségű, legfeljebb 63 A áramerősségű, 50 Hz-es szárazföldi villamos
csatlakozó szabványsorozatban.
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2015-ben megjelent szabványok 

 MSZ HD 60364-8-1:2015 (új)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: Energiahatékonyság (IEC 60364-8-
1:2014, módosítva)

• Bármely létesített kisfeszültségű villamos berendezés számára (beleértve az
energiatermelő és -tároló berendezéseket) további követelményeket és ajánlásokat
ad azok tervezésére, létesítésére és ellenőrzésére, hogy villamosenergia-
felhasználásuk  a leghatékonyabb legyen.

• Ez a szabvány nem a termékekre, hanem a létesített berendezésekre vonatkozik.

• A szabványsorozat eddigi 1-7 részeit egészíti ki.

• Az ISO 50001 szerinti energiairányítási rendszer villamos vonatkozású részéhez ad
követelményeket és ajánlásokat.

• Felépítése:

• Tervezési követelmények

• A zónák, a használat és a hálózat meghatározása

• Az energiahatékonyság és a fogyasztók irányítása („menedzsmentje”)

• A létesített berendezés karbantartása, és teljesítőképességének növelése

• Az energiahatékonysági intézkedések megvalósítása

• A fentiek értékelése
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2015-ben megjelent magyar nyelvű szabványok 

 MSZ HD 60364-4-42:2015

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem
(IEC 60364-4-42:2010, módosítva)

 MSZ HD 60364-7-753:2014

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek (IEC
60364-7-753:2014)

 MSZ 2364 / MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.
Kisfeszültségű villamos berendezések. Magyarázatos szabványgyűjtemény

8. kiadás és 8. pótlapok

• MSZ HD 60364-4-42:2015

• MSZ HD 60364-5-54:2012

• MSZ HD 60364-7-753:2014
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2016-ban megjelenő szabványok 

 MSZ HD 60364-4-443:2016 (MSZ HD 60364-4-443:2007 helyett)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és
elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási
túlfeszültségek elleni védelem

 MSZ HD 60364-5-534:2016 (MSZ HD 60364-5-534:2009 helyett)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és
szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi
eszközök

 MSZ HD 60364-7-722:2016 (MSZ HD 60364-7-722:2012 helyett)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Villamos jármű táplálása

Nemzeti szabványként való közzétételük időpontja: 2016. nyár 
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2016-ban megjelenő szabványok 

 MSZ HD 60364-4-443:2016 (MSZ HD 60364-4-443:2007 helyett)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és
elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási
túlfeszültségek elleni védelem

• Teljesen új szerkezeti felépítés, és új műszaki követelmények:

• 443.2. Rendelkező hivatkozások

• 443.3. Szakkifejezések és meghatározások

• 443.4. Túlfeszültség-védelem (Mikor kell/célszerű túlfeszültség-védelmi
berendezést létesíteni.)

• 443.5. Kockázatértékelési módszer (A kockázati szintek számítása, hogy
szükséges-e túlfeszültség-védelem.)

• 443.6. A lökőfeszültség-állóság osztályokba sorolása (I-IV-ig, ezek
alkalmazhatósága)

• Mellékletek: Példák a kockázati szintek számításaira, Ajánlások 
szabadvezetékek túlfeszültség-védelméhez
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2016-ban megjelenő szabványok 

 MSZ HD 60364-5-534:2016 (MSZ HD 60364-5-534:2009 helyett)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és
szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi
eszközök

• Teljesen új szerkezeti felépítés, és új műszaki követelmények:

(Legfőképpen a védelmi szintek kiválasztási követelményeinél.)

• 534.2. Rendelkező hivatkozások,

• 534.3. Szakkifejezések és meghatározások

• 534.4.1. SPD-k elhelyezése és osztályai

• 534.4.2. Átmeneti túlfeszültség elleni védelem

• 534.4.3. A csatlakoztatás típusai

• 534.4.4. SPD-k kiválasztása

• 534.4.5. SPD-k túláram elleni védelme

• 534.4.6. Hibavédelem

• 534.4.7. SPD-k és RCD-k együttes létesítése

• 534.4.8. Az SPD-k csatlakozásai

• 534.4.9. Az SPD-k hatásos védelmi távolsága

• 534.4.10. Az SPD-khez csatlakoztatott vezetők
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2016-ban megjelenő szabványok 

 MSZ HD 60364-7-722:2016 (MSZ HD 60364-7-722:2012 helyett)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Villamos jármű táplálása

• A szabvány tovább bővült az előző kiadáshoz képest.

Pl: 

• 722.413.3. Hibavédelmi követelmények

(Az áramkört leválasztó-transzformátoron keresztül kell megtáplálni.)

• 722.531.3. RCD-k követelményei

(A csatlakozási pontokat legfeljebb 30 mA-es kioldóáramú áram-
védőkapcsolóval kell ellátni.)

• 722.538. Megfigyelő eszközök

(IT-rendszerben szigetelésfigyelő eszközöket kell alkalmazni.)

• 722.55.101. Csatlakozódugók és –aljzatok

(A csatlakozási pontokat el kell látni csatlakozóaljzattal és ezek feleljenek
meg a vonatkozó termékszabványoknak.

Ez minél közelebb legyen a parkoló járműhöz.

Hordozható csatlakozóaljzat nem megengedett.)
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Kidolgozás/korszerűsítés alatt álló európai és 

nemzetközi szabványok 
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IEC CENELEC 

IEC 60364-4-41/A1 HD 60364-4-41:2007/A1 

IEC 60364-4-44/A2 

HD 60364-4-46 

IEC 60364-5-53/A3 HD 60364-5-537 

IEC 60364-5-55/A2 HD 60364-5-551:2010/A1 

HD 60364-5-557:2013/A11 

IEC 60364-5-56 

IEC 60364-5-57 

IEC 60364-6 HD 60364-6 

IEC 60364-7-704 HD 60364-7-704 

IEC 60364-7-708 

IEC 60364-7-710 

IEC 60364-7-711 

IEC 60364-7-712 HD 60364-7-712 

IEC 60364-7-716 

HD 60364-7-718:2013/A11 

HD 60364-7-719 

IEC 60364-7-721 

IEC 60364-7-722 

IEC 60364-8-1 

IEC 60364-8-2 
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Kidolgozás/korszerűsítés alatt álló európai 

szabványok 
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Jelzet Magyar cím 
Várható 

megjelenés 

HD 60364-4-41:2007/A1 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem 2017-07 

HD 60364-4-46 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és kapcsolás 2017-02 

HD 60364-5-537 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. A védelem, a leválasztás, a kapcsolás, a vezérlés és a figyelemmel kísérés eszközei. 

537. fejezet: Leválasztás és kapcsolás 

2017-03 

HD 60364-5-551:2010/A1 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők 
2016-10 

HD 60364-5-557:2013/A11 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. Segédáramkörök 
2016-09 

HD 60364-6 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés 2017-01 

HD 60364-7-704 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései 
2018-03 

HD 60364-7-712 
Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy 

helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek 
2016-09 

HD 60364-7-718:2013/A11 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek 
2018-04 

HD 60364-7-719 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-719. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Legfeljebb 1000 V névleges kimeneti feszültségű reklámtáblák 

világítóberendezései, amelyek meleg-katóddal fluoreszkáló lámpákkal, világító-kisülőcsövekkel 

(neon-csövekkel), induktív kisülőlámpákkal, LED-ekkel és /vagy LED-modulokkal van megvilágítva 

2017-12 
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Kidolgozás/korszerűsítés alatt álló európai 

szabványok 
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 HD 60364-4-41:2007/A1 (Szabványmódosítás a HD 60364-4-41:2007-hez.)  1/2 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

Közös munka az IEC-vel.

• Főbb változtatások:

• A szakkifejezések frissítése az új IEC 61140 szerint

• A védelmi intézkedések átláthatóbb elrendezése

• A 471. és 481. szakaszok követelményeinek ésszerűsítése

• A TT-rendszer leválasztási követelményeinek pontosítása

• Az IT-rendszerek teljesebb áttekintése

• Bizonyos esetekben a csatlakozóaljzatok kiegészítő védelmét áram-
védőkapcsolóval kell megvalósítani.
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Kidolgozás/korszerűsítés alatt álló európai 

szabványok 
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 HD 60364-4-41:2007/A1 (Szabványmódosítás a HD 60364-4-41:2007-hez.)  2/2 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

Közös munka az IEC-vel.

• Főbb változtatások:

• 411.3.1.2.  Egyenpotenciálú összekötés

Az épületbe belépő fém részeket földelni kell.

• 411.3.2.2.  Legnagyobb lekapcsolási idő végáramkörökben

Névleges áram: 63 A egy vagy több csatlakozóaljzatnál, 32 A rögzítetten
csatlakozó fogyasztóberendezésnél

• 411.3.3. Kiegészítő követelmények kültéri mozgatható berendezésekhez

áram-védőkapcsolót kell alkalmazni

• 411.3.4. Kiegészítő követelmények TN- és TT-rendszerek lámpatesteihez

áram-védőkapcsolót kell alkalmazni

• 411.6.3.1. IT-rendszerben szigetelésfigyelő, áramfigyelő eszközöket kell
alkalmazni

• 412.2.4.1. A vezetékrendszereket a HD 60364-5-52 szerint kell létesíteni.

• Új D melléklet (tájékoztatás): Intézkedések azon helyekhez, ahol a  411.3.2
szerinti automatikus lekapcsolás nem megvalósítható
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 HD 60364-4-46 (Majd az MSZ 2364-460:2002 helyett.)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. Leválasztás és kapcsolás

• Nincs jelentősebb tartalmi változás, szinte csak a szakaszok számozása változott.

• Volt olyan elképzelés, hogy ezt a részt áthelyezik az új HD 60364-5-537-be, de
elvetették.

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET



Kidolgozás/korszerűsítés alatt álló európai 

szabványok 

2016. 03. 09. Magyar Elektrotechnikai Egyesület 22 

 HD 60364-5-537 (Majd az MSZ 2364-537:2002 helyett.)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
és szerelése. A védelem, a leválasztás, a kapcsolás, a vezérlés és a figyelemmel
kísérés eszközei.  537. fejezet: Leválasztás és kapcsolás

Közös munka az IEC-vel.

• Főbb változtatások:

• Bővebb bevezető rész

• A leválasztás eszközei egy új A mellékletben vannak részletezve

• Újabb követelmények az üzemi kapcsolás eszközeihez

• Újabb követelmények a tűzvédelmi kapcsolókhoz

(feleljen meg az EN 60669-2-6-nak, hol helyezkedjen el, látható és elérhető
legyen, stb.)
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 HD 60364-5-551:2010/A1 (Szabványmódosítás az MSZ HD 60364-5-551:2010-hez.)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet: Kisfeszültségű áramfejlesztők

Közös munka az IEC-vel.

• Új ZC melléklet (előírás):

További követelmények a hálózatra nem csatlakozó, és a hálózatról  leválasztott
áramfejlesztőkhöz

Pl: a táplálás önműködő leválasztása, alkalmazás TN-rendszerben, alkalmazás IT-
rendszerben, villamos leválasztás, beüzemelés, …
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 HD 60364-5-557:2013/A11 (Szabványmódosítás az MSZ HD 60364-5-557:2014-hez.)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-557. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
és szerelése. Segédáramkörök

• Törlik az 557.2.5-ös szakkifejezést (safety integrity level, SIL)

• 2 új megjegyzés:

• 557.6.3 Intézkedések a működőképesség megszűnése ellen
„MEGJEGYZÉS: Két párhuzamos vezető zárlata ellen a megfelelő 
eszközökkel lehet védekezni.”

• 557.8 EMC

(„Az EMC követelményeknek való megfeleléshez be kell tartani a gyártó
utasításait.”) 

„MEGJEGYZÉS: Ez a követelmény nem zárja ki a HD 60364-4-444 
alkalmazását.” 
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 HD 60364-6 (Majd az MSZ HD 60364-6:2007 helyett.)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés

Közös munka az IEC-vel.

• Főbb változtatások:

• Rendelkező hivatkozások frissítése

• Kezdeti felülvizsgálat követelményeinek bővítése:

• 6.4.2.3. Szemrevételezéssel legalább a következőket kell ellenőrizni:

n) elektromágneses zavarok, o) vezetőképes részek csatlakozása, p)
vezetékrendszerek 

• 6.4.3.6 Polaritás (Ahol szükséges a táplálás polaritását  bekapcsolás előtt
ellenőrizni kell.)

• Részletesebb követelmények az időszakos jelentés készítéséhez:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a nemmegfelelőségeket, az ellenőrzés
időpontjait, és azok rendszerességét is.

• Új A melléklet: A réz vezetők jellemző ellenállás-értékei

• Régi D melléklet: Példa a feszültségesés becslésére alkalmas diagramra törölve

• Régi E melléklet: A villamos berendezésekben újra felhasznált villamos szerkezetekre

vonatkozó ajánlások törölve

• Új melléklet: Adatlapminta a jelentéshez
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 HD 60364-7-704 (Majd az MSZ HD 60364-7-704:2007 helyett.)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései

Közös munka az IEC-vel.

• 704.30.101. A szabadvezetékek feletti légköz méretét a szabadvezeték
tulajdonosával egyeztetni kell a munkagépek pl: daruk használatakor.

• 704.443.1.101. Daruk, liftek, betonkeverők, és hasonló szerkezetek túlfeszültségeket
okozhatnak, ezért ezek használatakor a túlfeszültség-védelmi eszközök alkalmazása
megfontolandó.

• 704.6.101. Az építési terület folyamatos változás alatt áll, ezért a villamos
berendezések ki vannak téve a károsodás és a helytelen használat kockázatának. A
rendszeres ellenőrzéseken túl további (gyakoribb) ellenőrzésekre van szükség,
például:

• védővezetők állapota,

• csatlakozások megfelelősége,

• hordozható készülékek rugalmas csatlakozásai,

• biztosítók állapota,

• áram-védőkapcsolók működőképessége.
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 HD 60364-7-712 (Majd az MSZ HD 60364-7-712:2006 helyett.)

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre
vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek

Közös munka az IEC-vel.

• Főbb változtatások:

• A szabvány alkalmazási területét kibővítették, hogy mely fotovillamos
rendszerekhez alkalmazható.

• A szakkifejezések jegyzéke bővült.

• A biztonsági követelményeket frissítették a HD 60364-4-… újabb részei szerint.

• A védelmi eszközök kiválasztási szempontjait összhangba hozták a megfelelő
termékszabványokkal.

• Ahol a 443. fejezet nem alkalmazható, ott új kockázatértékelési módszert
vezettek be.

• Figyelmezető biztonsági jelzés a fotovillamos berendezés jelenlétére.

• A túlfeszültség-védelmi eszközök kiválasztása és használata részletesebb.

• Új B melléklet: Számítási példák (a fotovillamos berendezés üresjárási
feszültségére és rövidzárási áramára)
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 HD 60364-7-718:2013/A11 (Szabványmódosítás az MSZ HD 60364-7-718:2013-hoz.)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek

• Németország különleges nemzeti követelményeinek kiegészítése.

(ZB-melléklet)
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 HD 60364-7-719 (új)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-719. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Legfeljebb 1000 V névleges kimeneti feszültségű
reklámtáblák világítóberendezései, amelyek meleg katódos fénycsövekkel, világító-
kisülőcsövekkel (neon-csövekkel), induktív kisülőlámpákkal, LED-ekkel és/vagy LED-
modulokkal vannak megvilágítva

• Aktív munka 2009-2012 között. 2012-óta nem nyúltak a tervezethez.

Felépítés: 

• 719.41.A.2. Burkolatok

• 719.42. Hőhatások elleni védelem

• 719.52. Vezetékrendszerek

• 719.6. Ellenőrzés
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Jelzet Magyar cím 
Várható 

megjelenés 

IEC 60364-4-41/A1 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem 2016-10 

IEC 60364-4-44/A2 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és 

elektromágneses zavarok elleni védelem 
2017-12 

IEC 60364-5-53/A3 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos eszközök kiválasztása és szerelése. 

Kapcsoló- és vezérlőberendezések 
2019-01 

IEC 60364-5-55/A2 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. Egyéb szerkezetek. 
2017-03 

IEC 60364-5-56 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. Biztonsági berendezések 
2017-12 

IEC 60364-5-57 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-57. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. Helyhez kötött akkumulátorok 
2017-10 

IEC 60364-6 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés 2016-06 

IEC 60364-7-704 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései 
2017-03 

IEC 60364-7-708 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-708. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései 
2017-06 

IEC 60364-7-710 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek 
2018-12 
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Jelzet Magyar cím 
Várható 

megjelenés 

IEC 60364-7-711 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy 

helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok 
2017-12 

IEC 60364-7-712 
Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy 

helyiségekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek 
2016-12 

IEC 60364-7-716 
Informatikai kábelezési rendszerek feletti egyenfeszültségű energiaelosztás  (DC power 

distribution over Information Technology Cable Infrastructure) 
2018-09 

IEC 60364-7-721 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-721. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései 
2017-06 

IEC 60364-7-722 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre 

vonatkozó követelmények. Villamos jármű táplálása 
2018-03 

IEC 60364-8-1 Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: Energiahatékonyság 2018-10 

IEC 60364-8-2 Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Okos kisfeszültségű villamos berendezések 2016-08 

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET



Kidolgozás/korszerűsítés alatt álló nemzetközi 

szabványok 

2016. 03. 09. Magyar Elektrotechnikai Egyesület 32 

 IEC 60364-4-44/A2 (Szabványmódosítás)

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és
elektromágneses zavarok elleni védelem

Kapcsolódó nemzeti szabvány: MSZ HD 60364-4-444:2011

• Főbb változtatás:

• 444.6 Az áramkörök elkülönítése című rész egyszerűsítése, újabb szabványok
meghivatkozása.
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 IEC 60364-5-56

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
és szerelése. Biztonsági berendezések

Kapcsolódó nemzeti szabvány: MSZ HD 60364-5-56:2010

• Kezdeti munkafázis.

• Még nincs információ a változtatásokról.
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 IEC 60364-5-57

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-57. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása
és szerelése. Helyhez kötött újratölthető telepek (akkumulátorok)

Kapcsolódó nemzeti szabvány: ̶

• Követelmények és ajánlások az akkumulátorok megfelelő használatához, és
védelméhez.

• 574. Az újratölthető telepek jellemzői (típus, kiválasztás, csatlakozás, töltés)

• 575. Védelem (áramütés ellen, rövidzár ellen, hőhatások ellen)

• Tájékoztató mellékletek:

• A melléklet: Műszaki jellemzők (névleges feszültség, kisülés, belső impedancia)

• B melléklet: Kapacitás és kisülés

• C-F melléklet: Ólom, NiCd, Li-ion telepek és összehasonlításuk

• G és J melléklet: Robbanásveszély

• H melléklet: Elhelyezés, elkülönítés

• I melléklet: Azonosítás és megjelölés
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 IEC 60364-7-708

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-708. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek
villamos berendezései

Kapcsolódó nemzeti szabvány: MSZ HD 60364-7-708:2010

• Kezdeti munkafázis.

• Még nincs információ a változtatásokról.
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 IEC 60364-7-710

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek

Kapcsolódó nemzeti szabvány: MSZ HD 60364-7-710:2012

• Kezdeti munkafázis.

• Még nincs információ a változtatásokról.
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 IEC 60364-7-716

Informatikai kábelezési rendszerek feletti egyenfeszültségű energiaelosztás (DC power
distribution over Information Technology Cable Infrastructure)

Kapcsolódó nemzeti szabvány: ̶

• A csavart érpárú (Cat5-Cat7) kábeleken való egyenfeszültségű energiaátvitel
követelményeit fogja tartalmazni.

• Power over Ethernet: IEEE 802.3 szerinti berendezések

• Léteznek olyan berendezések, melyek adatátvitelt nem végeznek, és
energiaátvitelre hasznosítani tudnák ezeket a hálózatokat. Az ilyen rendszereket
nem tartalmazza az IEEE előírás.

• Várható műszaki tartalom:

• Áramszintek

• A meglévő vezetők keresztmetszetének korlátozásai,

• Túláramvédelem,

• Biztonsági tápforrások,

• A csatlakozók alkalmassága,

• Áramütés elleni védelem
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 IEC 60364-7-721

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-721. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései

Kapcsolódó nemzeti szabvány: MSZ HD 60364-7-721:2010

• Kezdeti munkafázis.

• Még nincs információ a változtatásokról.
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 IEC 60364-7-722

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy
helyekre vonatkozó követelmények. Villamos jármű táplálása

Kapcsolódó nemzeti szabvány: MSZ HD 60364-7-722:2012

• A gyors technológiai fejlődés miatt a szabvány korszerűsítése már most
szükségessé vált.

• A korszerűsítést a TC 64 és TC 69 (Villamos járművek) közös munkacsoportja végzi.

• Főbb szempontok:

• A kis villamos járművek táplálása

• Vezeték nélküli energia-átvitel

• Töltés akkumulátortelepekről

• A villamos energia visszatáplálása a villamos járműből
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 IEC 60364-8-1

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-1. rész: Energiahatékonyság

Kapcsolódó nemzeti szabvány: MSZ HD 60364-8-1:2015

• Főbb változtatások:

• A szakkifejezések és meghatározások bővítése

• 8.3.1. (Mérés) szakasz korszerűsítése

• 12. (A villamos berendezések értékelése) fejezet kibővítése 

• A B melléklet (A villamos berendezés energiahatékonyságának vizsgálati
módszerei) átdolgozása
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Kidolgozás/korszerűsítés alatt álló nemzetközi 

szabványok 
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 IEC 60364-8-2

Kisfeszültségű villamos berendezések. 8-2. rész: Okos kisfeszültségű villamos
berendezések

Kapcsolódó nemzeti szabvány: ̶

• Ez a szabvány további követelményeket, intézkedéseket és ajánlásokat ad a
termelő-fogyasztó (prosuming) villamos berendezések létesítéséhez.

• Felépítése:

4. Az okos hálózat (Smart Grid) általános jellemzői

5. Termelő-fogyasztó villamos berendezések (Prosuming Electrical Installation)

6. A termelő-fogyasztó villamos berendezések osztályozása, típusai

7. A termelő-fogyasztó villamos berendezések felépítése

8. Műszaki követelmények
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2016-ban megjelenő magyar nyelvű szabványok 
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 MSZ HD 60364-5-559:2013

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. rész: A villamos szerkezetek

kiválasztása és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási

berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), módosítva)

 MSZ HD 60364-7-710:2012

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-710. rész: Különleges berendezésekre vagy

helyekre vonatkozó követelmények. Gyógyászati helyek (IEC 60364-7-710:2002,

módosítva)

 MSZ HD 60364-7-718:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy

helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek (IEC

60364-7-718:2011)

Várható megjelenés: 2016. II. félév 
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2016-ban megjelenő magyar nyelvű szabványok 
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 MSZ IEC 60050-826:2016

Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 826. rész: Villamos berendezések

Az MSZ 2364-200:2002 helyett. (visszavont)

 MSZ 2364 / MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.
Kisfeszültségű villamos berendezések. Magyarázatos szabványgyűjtemény

9. kiadás és 9. pótlapok

• MSZ HD 60364-5-551:2010

• MSZ HD 60364-5-534:2009

• MSZ HD 60364-7-740:2007

 További  javaslatokat az MSZT/MB 840 bizottság tesz.
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Köszönöm a figyelmet! 
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